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& Questo simbolo contrassegna |l e istruzioni relative alla sicur

Questo simbolo contrassegna le istruzioni che riguardano rischi di natura elettrica.

@ Questo simbolo indica le istruzioni riferite a modelli antideflagranti (-EX).

Conservare con cura questo manuale per eventuali futuri riferimenti.
Leggere con attenzione questo manuale.
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& 1. NORME GENERALI DI SICUREZZA

Per una corretta installazione ed un uso sicuro del prodotto, prima di effettuare qualunque operazione, leggere con attenzione quanto riportato su
gquesto manuale.

Conservare questo manuale in luogo facilmente accessibile e pulito.

Le operazioni di installazione e collegamento elettrico delle pompe devono essere eseguite da personale tecnico competente seguendo con
attenzione quanto riportato al paragrafo "4 INSTALLAZIONE".

Non utilizzare I'elettropompa per eseguire operazioni non espressamente indicate in questo manuale al paragrafo "3.1 CARATTERISTICHE DI
IMPIEGO".

Non manomettere in alcun modo il prodotto per modificarne le prestazioni o le caratteristiche d'uso; ogni operazione di questo genere, oltre a far
decadere in modo immediato la garanzia, comporta la piena responsabilita da parte dell'utilizzatore su ogni evento dannoso che puo verificarsi
durante il funzionamento.

Non mettere mai in funzione I'elettropompa in aria se non per il tempo strettamente necessario per verificare il corretto senso di rotazione.

A 1.1 ELENCO RISCHI RESIDUI

Il prodotto, pur se utilizzato correttamente, presenta questo rischio residuo tipico di tutti gli impianti collegati alla rete elettrica:
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA.

& 1.2 NORME DI SICUREZZA DA APPLICARE NELLE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Per effettuare interventi di manutenzione in piena sicurezza seguire sempre la seguente procedura:

Utilizzare personale qualificato per le operazioni che richiedono la sostituzione o riparazione di organi meccanici e/o componenti elettrici;
Arrestare |'elettropompa e chiudere le saracinesche di mandata e di aspirazione;

Assicurarsi che la pompa sia disconnessa dalla rete elettrica. Per disconnettere |'elettropompa dalla rete di alimentazione scollegare prima i
conduttori delle fasi poi il conduttore di terra giallo-verde;

Se l'installazione € immersa estrarre |'elettropompa dalla vasca;

Attendere che la temperatura esterna dell'elettropompa, se precedentemente utilizzata, abbia raggiunto un valore inferiore ai 50°C;

- Sostituire i componenti guasti o usurati esclusivamente con ricambi originali.

In caso di dubbi consultare sempre il costruttore prima di procedere a qualsiasi operazione di riparazione o sostituzione.

Poiché le pompe possono essere utilizzate in pozzi e vasche biologiche che possono contenere GAS venefici rispettare le seguenti precauzioni:
- NON lavorare MAI soli durante eventuali manutenzioni;

-FAVORI RE |l a circol azi onpiziatkdlavorii a nei pozzi prima di i
-per |l e persone che si cal ano nei pozzi deve essere pr elthmmpidaintasoal | acci
emergenza.

Tenere lontano dalla portata dei bambini; prodotto non adatto a persone incompetenti o inesperte.
NON avvicinare e/o introdurre le mani o oggetti nel foro o griglia di aspirazione o in quello laterale di mandata.

PERICOLO DI ESPLOSIONE (tranne versioni -EX).

NON installare le pompe in POZZI, VASCHE O ALTRI AMBIENTI con presenza di GAS: vi &
@ Evitare il contatto delle estremita libere dei cavi d'alimentazione con qualsiasi liquido, compreso quello pompato.

& 1.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) DA UTILIZZARE
Maneggiare il prodotto, specie se gia installato in precedenza, protetti con abbigliamento adeguato:scarpe antinfortunistiche, occhiali
antinfortunistici, guanti di protezione, grembiule di cuoio o protezione analoga.

Oogni qgual vol ta si compiano manutenzioni 0 r i p aersa in ligaidi biolodidi o pencdlosi] &t t r o [

necessario pulire accuratamente ogni sua parte e lavare abbondantemente con acqua o prodotti specifici.

2. IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA
Sull'elettropompa € applicata una targhetta metallica di identificazione che riporta tutti i dati caratteristici del prodotto. Per qualsiasi informazione o
richiesta fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta metallica.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE
Le caratteristiche tecniche dell'elettropompa sono riportate sulla targhetta metallica e sull'imballo.

Per assicurare unbdelevata resistenza all 6usura, |l e el ettr oghisanEp-SILDRP,

250 e le parti restanti in ghisa EN-GJL-250 (UNI EN 1561 - 1563). Le DRY sono interamente realizzate in acciaio inox CF-8M adatte a liquidi
particolarmente aggressivi.

3.1 CARATTERISTICHE D'IMPIEGO

- Tensione di alimentazione: Alimentazione MONOFASE o TRIFASE secondo quanto indicato in targa. Variazione Max. ammessa +10% rispetto
ai valori nominali di targa.

- Profondita di immersione della pompa: Profondita Max. 20 metri sotto il livello del liquido.

- Temperatura del liquido: Il liquido da evacuare puo avere una temperatura Max. di 40° C.

- Numero di avviamenti orari ammessi: 20 fino ad una potenza di 4 kw; 15 da 4 a 7,4 kW; 10 da 7,5 a 45 kW; 5 oltre i 45 kW; in ogni caso
equamente distribuiti.

Affinché non vi sia aspirazione di ARIA trascinata dalla turbolenza dei flussi, con conseguenti anomalie di funzionamento, EVITARE che la caduta

deiliquidisi a diretta sull daspirazione delle pompe ed assicurar si viateda

formazione di vortici.

Pozzi e vasche di raccolta: Le dimensioni dei pozzi/vasche di raccolta devono essere tali da evitare un eccessivo numero di avviamenti orari.

Per le elettropompe sommergibili non dotate di camicia di raffreddamento € necessario che il livello del liquido non scenda mai sotto il coperchio

motore della pompa.

- Indice di protezione: IP 68

- Campo di impiego: Drenaggio e/o evacuazione di liquami di fognatura.

- Fattore di servizio: S1 (CEI 2-3).

Assicurarsi che la pompa non lavori fuori della sua curva caratteristica.

Queste elettropompe sono inadatte a convogliare liquidi destinati ad uso alimentare.

Queste elettropompe non possono essere impiegate in vasche o in altri luoghi in cui sia prevedibile il contatto della macchina con parti del corpo.

3.2 LIVELLO DI RUMOROSITA'
L'elettropompa sommergibile presenta un livello di pressione acustica inferiore a 70 dB(A) se immersa e comunque inferiore a 80 dB se installata
a secco.
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4. INSTALLAZIONE

4.1 TRASPORTO
Prima dell'installazione leggere con attenzione ed applicare le procedure di sicurezza indicate ai paragrafi 1.2 e 1.3.

Massa secondo tab. 1 - 1/a-1/b-1/c - 1/d

>

Per pompe di peso inferiore o uguale ai 30 Kg la movimentazione e il sollevamento pud avvenire manualmente utilizzando I'apposita maniglia posta
nella parte superiore della pompa. Per pompe di peso superiore ai 30 Kg la movimentazione e il sollevamento deve avvenire mediante catena fissata
all'apposito occhiello posto nella parte superiore utilizzando un mezzo meccanico idoneo al peso della pompa.

NON utilizzare MAI il cavo elettrico di alimentazione o quello del galleggiante per sollevare espost are | a pompa. Ser vi
maniglia o occhiello di sollevamento.

>

Verificare visivamente che I'imballo e il suo contenuto non abbiano subito danni, se risultassero danneggiati in modo significativo rivolgersi subito

Verificare che le caratteristiche in targhetta corrispondano a quelle desiderate.
Prima di alimentare i cavi o di installare la pompa verificare con I'apposita chiave a tubo che I'albero giri liberamente.

Q
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4.2 PIAZZAMENTO

>

Prima dell'installazione leggere con attenzione ed applicare le procedure di sicurezza indicate ai paragrafi 1.2 e 1.3.
Le operazioni di installazione e collegamento elettrico delle pompe devono essere eseguite da personale tecnico competente.

Accertarsi sempre che la pompa non sia collegata all'impianto elettrico prima di procedere a qualunque operazione.

>

Prima di procedere al piazzamento della pompa, per i motori trifase, occorre verificare il corretto senso di rotazione della girante seguendo le
istruzioni riportate al paragrafo 4.3.

Le pompe possono essere installate sia per uso mobile sia in postazioni fisse. Nel primo caso la bocca di uscita deve essere collegata, tramite
una curva con raccordo portagomma, ad un tubo flessibile di diametro non inferiore a quello della bocca di mandata della pompa, preferibilmente
del tipo con rinforzo a spirale per avere sempre la certezza del passaggio libero anche in corrispondenza di curve o cambiamenti di direzione. Nel
secondo caso si consiglia di collegare la pompa ad una tubazione metallica, prevedendo per la stessa una valvola di ritegno a passaggio libero ed
una saracinesca di intercettazione. In questo caso la stabilita della pompa & assicurata dalla tubazione.

4.2.1 INSTALLAZIONE CON PIEDE DI ACCOPPIAMENTO
Per tutti i tipi di elettropompe sommergibili con bocca orizzontale & previsto questo tipo di installazione.
Per installazioni fisse le pompe con piede di accoppiamento automatico sono le piu idonee, in quanto permettono di effettuare la manutenzione e
la pulizia della pompa senza svuotare lavascadir accol ta o smontare alcun bull one. Per i tipi
prevista (per informazioni contattare la ZENIT) procedere nel modo seguente:
- prima di tutto fissare il piede con curva di accoppiamento al fondo della vasca per mezzo di bulloni ad espansione;
- installare il tubo di mandata con relativa valvola di ritegno e saracinesca;
- awvitare/innestare due tubi di guida sul piede di accoppiamento, fissandoli nella parte superiore per mezzo della staffa distanziale fornita dalla
Casa costruttrice; cio per assicurare il loro parallelismo.
La pompa potr” essere calata sorreggendola con una cat ena delicaparchib a o
motore e, per mezzo dei due tubi guida si accoppiera perfettamente al piede.
In fig. 1 a pag. 65 € rappresentato lo schema di installazione con piede.

4.2.2 INSTALLAZIONE A SECCO CON CAMICIA DI RAFFREDDAMENTO
Se l'elettropompa € fornita di camicia di raffreddamento leggere il libretto allegato al presente manuale ed applicare le relative indicazioni.

A 4.3 ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA E DETERMINAZIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE

Tutte le operazioni di collegamento alla rete elettrica devono essere effettuate da personale specializzato nel pieno rispetto della normativa di
legge vigente.

ATTENZIONE: in fase di collegamento elettrico collegare prima il conduttore giallo-verde alla terra, poi gli altri conduttori come indicato nel
capitolo 8 "COLLEGAMENTI ELETTRICI".

Verificare che la tensione e la frequenza della linea di alimentazione siano uguali a quelle indicate sulla targhetta della pompa e che
I'assorbimento dell'elettropompa sia inferiore alla corrente massima erogabile.

Prima dell'installazione assicurarsi che la linea di alimentazione sia munita di messa a terra e rispetti le norme vigenti e che i cavi della
pompa non siano in alcun modo danneggiati.

Per la protezione del motore della pompa utilizzare un salvamotore adeguato alle caratteristiche elettriche riportate dalla targhetta di
identificazione.

Al capitolo 8 "COLLEGAMENTI ELETTRICI" é riportato lo schema da adottare per una corretta alimentazione della pompa.

Prima di procedere al collegamento elettrico trifase definitivo occorre determinare il senso di rotazione della pompa.

Per determinare il senso di rotazione agire nel modo seguente:

- applicare quanto previsto nei paragrafi 1.2 e 1.3;

- coricare la pompa su un fianco in orizzontale e lasciarla libera;

- collegare provvisoriamente il conduttore giallo-verde alla terra e successivamente i fili di alimentazione elettrica al teleruttore;

- allontanare le persone e gli oggetti dalla pompa ad una distanza di almeno 1 metro di raggio;

-azionare | dinterruttore di marcia per gqualche breve istante;

- controllare, guardando la girante dalla bocca di aspirazione, che la rotazione sia antioraria.

Se il senso di rotazione fosse contrario invertire il collegamento di due dei conduttori di alimentazione nel teleruttore e riprovare. Stabilito il senso
di rotazione CONTRASSEGNARE la posizione di collegamento dei conduttori al | 6al i ment azi one, DI SATTI VARE
provvisorio ed installare la pompa nella sede prevista.

4.4 INSTALLAZIONE DEGLI INTERRUTTORI A GALLEGGIANTE

Se l'elettropompa € fornita con il galleggiante il suo funzionamento & completamente automatico, assicurarsi che non vi sia alcun oggetto che ne
possa ostacolare il movimento. E6 molto importante f i siftsalipoagyitenda,indht er r
possano attorcigliarsi o incastrarsiinsporgenz e o appigli all dédinterno del pozzo. Essi dovranno



sia mai pi% basso dello scudo superiore della pompa. Eateomas$idinatondi
Ultimata | édinstallazione delle pompe, dei qguadri e | e tarerlai perfetta éunzidralita g al | ¢
dell o stesso. Controllare con undamperometr o dnhagaé daigaleggidnt imeevengamoad el | e
livelli stabiliti.

A 5. MANUTENZIONE

Prima degli interventi di controllo e manutenzione leggere con attenzione ed applicare le procedure di sicurezza indicate ai paragrafi 1.2 e 1.3.

Per un regolare e duraturo funzionamento dell'elettropompa € compito dell'utilizzatore svolgere regolari controlli, manutenzione periodica ed

eventualmente sostituire le parti usurate. E' consigliabile svolgere controlli preventivi con cadenza mensile o comunque ogni 500-600 ore di

funzionamento.

- controllare che la tensione di alimentazione corrisponda ai valori indicati in targa;

- controllare che il livello di rumorosita e di vibrazione sia invariato rispetto a quello originale;

- per i motori trifase controllare con una pinza amperometrica che gli assorbimenti sulle tre fasi siano equilibrati e non superiori ai valori indicati in
targa.

In fig. 2 = rappresentato | 6esploso dell 6elettropompa.

5.1 CONTROLLO E CAMBIO DELL'OLIO NEL POZZETTO TENUTE MECCANICHE
A Prima degli interventi di controllo e manutenzione leggere con attenzione ed applicare le procedure di sicurezza indicate ai paragrafi 1.2 e 1.3.
Si consiglia la sostituzione dell'olio ogni 5000-7000 ore di funzionamento o comunque almeno una volta all'anno.

Ldoper azi osaeresvaltanelenod® seguente:
- Disporre la pompa orizzontalmente;

-Svitare il tappo e |l asciare scaricare | 6o0olio in adatto recipiente opp
-Verificare che | 60lio sia privo di a crayim aadjne (buona) esiipgpmimetiere diormudve | a t enut a
-Se vengono rilevate |l eggere quantit?’ di acqua sul fondo denbegdaozzet 't
considerare normale e non € dovuto a difetti della tenuta meccanica;

-Senell a camera dell 6olio si trova acqua in gquantit”™ not evesder sostituiia dev e
con altra nuova;

-Léeventuale sostituzione della tenuta meccanica deve essere effettuat

- Riempire il pozzetto completamente con olio biodegradabile tipo CASTROL HYDROIL P46 o similari, una volta pieno estrarre 20-25 cc. di olio in
modo da assicurare un adeguato cuscino d'aria nel pozzetto;

- Una volta concluse le operazioni indicate serrare il tappo e installare di nuovo I'elettropompa.

In casi del tutto eccezionali, qualora non siano reperibili gli oli indicati pud essere utilizzato olio di vaselina. Per eventuali

manutenzioni/riparazioni, qualora necessarie, si consiglia di rivolgersi ai Ns. centri specializzati.

La riparazione della pompa deve essere effettuata dalla ditta costruttrice o da personale autorizzato, non rispettare questo comportamento implica

la perdita della garanzia e della sicurezza della macchina.

5.2 CONTROLLO DELLE PARTI SOGGETTE AD USURA
A Prima degli interventi di controllo e manutenzione leggere con attenzione ed applicare le procedure di sicurezza indicate ai paragrafi 1.2 e 1.3.
Durante le operazioni di manutenzione programmata o in qualsiasi caso in cui le prestazioni dell'elettropompa dovessero calare o le vibrazioni e la

rumorosit”™ dovessero essere maggiori ri spetto a quel |l e osttuzigre dedle part
idrauliche soggette ad usura. Si raccomanda la sostituzione delle parti esclusivamente con ricambi originali. Nel caso in cui l'idraulica risulti

parzial mente o total mente ostruita procedere ad wunbaccur at @ ripoataré zi a

I'idraulica facendo riferimento all'esploso in fig. 2

6. PICCOLI INCONVENIENTI: CAUSE E RIMEDI

DIFETTI POSSIBILE CAUSA SOLUZIONE
manca tensione controllare la linea di alimentazione
. . interruttore automatico scattato riarmare l'interruttore e verificare la causa
il motore non gira - — -
girante bloccata verificare la causa del blocco e rimuoverla
protezione termica intervenuta si riattiva automaticamente
il motore funziona correttamente ma_ |valvola di ritegno bloccata pulire la valvola e verificarne il funzionamento
non pompa acqua tubazione ostruita identificare l'ostruzione e rimuoverla
girante, valvola o tubazioni ostruite identificare l'ostruzione e rimuoverla
. livello del liquido troppo basso spegnere subito la pompa
la pompa ha una portata ridotta - 'q - p‘_) Peg - p. - P P
tensione di alimentazione errata portare la tensione ai livelli indicati in targa
errato senso di rotazione (motore trifase) invertire le fasi
. . girante bloccata verificare la causa del blocco e rimuoverla
intervento termoprotezione — - - . -
temperatura liquido troppo alta rivolgersi al piu vicino rivenditore ZENIT

7. SMALTIMENTO DELL'ELETTROPOMPA

Qualora la riparazione dell'elettropompa, a seguito di usura o di danneggiamento, non sia economicamente vantaggiosa lo smaltimento della
stessa deve avvenire nel pieno rispetto delle regolamentazioni locali.

Per la dismissione dell'elettropompa seguire la seguente procedura:

- togliere I'eventuale olio contenuto nel pozzetto e consegnarlo a un centro di raccolta specializzato;

- separare le parti in plastica 0 gomma e consegnarle a un centro di raccolta specializzato;

- provvedere alla rottamazione delle parti metalliche.

Non disperdere nell'ambiente nessun componente dell'elettropompa.
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A 8. COLLEGAMENTI ELETTRICI

8.1 ALLACCIAMENTO ELETTRICO MONOFASE

Per le pompe monofase € necessario collegare i conduttori in uscita dalla pompa nel seguente modo: conduttore NERO ad un capo della linea;
conduttore BLU all'altro capo della linea e ad un capo di un condensat or e di capacit?’” adeguata (45
MARRONE all'altro capo del condensatore.

Allacciamento elettrico MONOFASE fig. 3

8.2 ALLACCIAMENTO ELETTRICO TRIFASE

Collegare alla terra il conduttore giallo-verde ed alimentare i conduttori in uscita dalla pompa. Se la pompa presenta 3 conduttori devono essere
collegati ad una linea trifase con tensione e frequenza pari a quelli indicati in targa o ad un quadro di avviamento con eventuali dispositivi di
riduzione della corrente di spunto. Se la pompa presenta 6 conduttori devono essere collegati ad un quadro di avviamento con dispositivo di
commutazione stella/triangolo. Se la connessione avviene in modo diretto a triangolo il voltaggio di alimentazione e quello inferiore indicato in
targa; se la connessione avviene a stella & quello superiore. | conduttori di alimentazione sono marcati nel seguente modo:

- 3conduttoriUi Vi W

- 6 conduttori U171 U271 V171 V27 W11 W2

Allacciamento elettrico TRIFASE fig. 4-5-6

8.3 SONDE TERMICHE
La protezione termica, incorporata nei motori sia monofasi sia trifasi, & collegata ai conduttori contrassegnati con la lettera T in uscita dalla
pompa. La protezione termica deve essere collegata all'apposito terminale del quadro elettrico di collegamento e ripristinata manualmente
dall'apposito interruttore.

8.4 SONDE DI CONDUTTIVITA'
La sonda di conduttivita, ove presente, inserita nella camera ad olio & collegata al conduttore contrassegnato con la lettera S all'uscita dalla
pompa. La sonda deve essere collegata all'apposito quadro elettrico di collegamento.
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A This symbol denotes instructions concerning risks of an electrical nature.
@ This symbol denotes instructions appliable to explosion proof models (-EX).

Keep this manual safely for future reference.
Read this manual carefully.

This symbol denotes instructions concerning the safety of operators and of the motor pump.




A 1. GENERAL SAFETY REGULATIONS

To install the product correctly, and use it safely, read this manual carefully before undertaking any operation.

Keep this manual in an easily accessible and clean place.

The operations of installing motor pumps and making connections to the electrical power supply must be carried out by a skilled technician,
carefully following the instructions in paragraph 4 Al NSTALLATI ONo.
Do not use the motor pump for any operation not expressly indicated i
Do not interfere with the product in any way, changing its performance or use characteristics; any operation of this type will not only immediately
invalidate the guarantee, but will also place full responsibility for any damaging event which may occur during operations on the user.

Do not operate the motor pump in the air apart from the brief period of time necessary to check the direction of rotation.

Even when used correctly the product presents the residual risks typical of all equipment connected to the mains electricity supply.

C 1.1 LIST OF RESIDUAL RISKS
RISK OF ELECTRIC SHOCK

>

1.2 SAFETY REGULATIONS APPLYING TO INSTALLATION AND MAINTENANCE OPERATIONS

To safely perform maintenance operations always follow the procedure below:

- Use qualified personnel for operations involving the replacement or repair of mechanical parts and/or electrical components;

- Stop the motor pump and close the inlet and outlet shutters;

- Check that the motor pump is disconnected from the mains. To disconnect the motor pump from the mains disconnect firstly the phase
connectors and then the yellow-green earth lead,;

- If the motor pump is submerged remove it from the tank;

- If the motor pump has been in use, wait until the temperature has fallen below 50°C;

- Replace broken or worn parts with original spares only.

If in doubt consult the manufacturer before performing any repair or replacement operation.

Since the motor pumps may be used in wells and septic tanks which may contain poisonous GASES comply with the following precautions:

- NEVER work alone when carrying out maintenance;

- VENTILATE the well before beginning work;

- safety ropes must be attached to anyone lowered down into a well, and suitable means must be provided to allow a swift return to the surface if
necessary.

Keep out of reach of children; the product is not suitable for incompetent or inexpert people.

Do NOT put hands near or into the inlet port on the underside of the motor pump or into the outlet port on the side.

@ Do NOT install in WELLS, TANKS or OTHER ENVIRONMENTS where GAS may be present: RISK OF EXPLOSION (except -EX versions).

Do not allow the ends of power cables to come into contact with any liquid, including the liquid being motor pumped.

& 1.3 INDIVIDUAL PROTECTIVE DEVICES (IPD) TO BE USED

Wear adequate protective clothing when handling the product, especially if previously installed:safety boots, safety goggles, protective gloves,
leather apron or similar protection.

Every time maintenance or repair operations are performed on an installed motor pump, particularly one immersed in dangerous liquids or septic
tanks, all parts must be thoroughly cleaned and washed with water or specific products.

2. DEVICE IDENTIFICATION
A metal identification plate showing all characteristic product data is applied to the motor pump. Refer to the data on this plate when seeking
information or clarification.

3. TECHNICAL CHARACTERISTICS

The technical characteristics of the motor pump are shown on the metal plate and on the packaging.

To ensure high resistance to wear, the pump casing and rotor in DRP and DGP SMP and SBP motor pumps are made from EN-GJL-250 cast iron
and the remaining parts in EN-GJL-250 cast iron (UNI EN 1561 - 1563). The DRY are made entirely from CF-8M stainless steel suitable for
particularly aggressive liquids.

3.1 USE CHARACTERISTICS

- Power supply: SINGLE PHASE and THREE PHASE as indicated on the plate Max permissible variation: + 10% of nominal value indicated on
the data plate.

- Maximum motor pump immersion depth: 20 metres below liquid level.

- Maximum temperature of motor pumped liquid: 40 °C.

- Maximum permissible number of starts per hour: 20 for up to 4 kW power; 15 for 4 to 7.4 kW; 10 foe 7.5 to 45 kW; 5 for over 45 kW; at regular
intervals in all cases.

To prevent the entrainment of air caused by turbulence of the flow, and consequent malfunctioning of the motor pump, ENSURE that the liquid

does not fall directly to the inlet, and that the inlet is submerged sufficiently to avoid the formation of vortices.

Wells and collection tanks: the dimensions of wells and tanks should be such as to avoid an excessive number of start-ups per hour .

For submergible motor pumps not equipped with cooling jackets the level of the liquid must never be allowed to fall below the cover of the motor

pumpo6s motor.

- Protection category IP 68

- Field of application: drainage and/or transfer of sewage.

- Service factor: S1 (CEI 2-3).

Make sure that the motor pump is not operated outside its characteristic curve.

These motor pumps are not suitable for manipulating liquids for nutritional use.

These motor pumps may not be used in tanks or other locations in which the machine may come into contact with parts of the body.



3.2 NOISE LEVEL
Submergible motor pumps present acoustic pressure levels of less than 70 dB(A) when immersed and in any case less than 80 dB if installed dry.

4. INSTALLATION

4.1 SHIPPING
A Before installation read and apply the safety procedures in paragraphs 1.2 and 1.3 carefully.
Mass according to table 1 - 1/a - 1/b - 1/c - 1/d

For motor pumps weighing 30 kg or less moving and lifting may be performed manually using the handle fitted on the upper part of the
motor pump. For motor pumps weighing more than 30 kg moving and lifting must be done using a suitable mechanical device according

A to the weight of the motor pump.
A NEVER use the power cable or the float cable to lift and move the unit. Use the appropriate handle or lifting hook.

Make a visual inspection of the packing and its contents to ensure that no damage has occurred. If there is any sign of significant damage,
contact ZENIT without delay.

Check that the specifications indicated on the data plate are as required.

Before making any power connections or installing the motor pump, turn the shaft with the box wrench to ensure that it rotates freely.

4.2 PLACEMENT

A Before installation read and apply the safety procedures in paragraphs 1.2 and 1.3 carefully.

The operations of installing motor pumps and making connections to the electrical power supply must be carried out by a skilled technician.
A Always check that the motor pump is not connected to the electricity supply before performing any operations on it.

Before placing the motor pump, for three-phase motors check the sens of rotation following the instructions in paragraph 4.3

Motor pumps can be free-standing or fixed. If free-standing, the motor pump outlet must be connected by an elbow and union to a flexible hose
the diameter of which must not be smaller than the motor pump outlet. Preferably, the hose should be of the type with a spiral reinforcement in
order to ensure a smooth flow of the liquid around bends or changes in direction. If fixed, the motor pump should be connected to a metal pipe,
incorporating a check valve with free return flow and a gate shutoff valve. In this instance the stability of the motor pump is assured by the rigid pipe.

4.2.1 INSTALLATION WITH COUPLING PEDESTAL

This type of installation is envisaged for all types of submersible motor pumps with a horizontal inlet.

Motor pumps with automatic coupling pedestal are the most suitable for fixed installations as they allow easy maintenance and cleaning without

draining the liquid collection tank or undoing any bolts.

For motor pumps where this option is provided (contact ZENIT for information), proceed as follows:

- secure the pedestal and bend to the bottom of the tank with bolts and expanding plugs.

- install the delivery pipeline with the check valve and gate valve;

- screw/slot two guide tubes into the pedestal, securing them at the top with the spacer bracket (supplied by the manufacturer) which serves to
ensure their correct parallel alignment.

The motor pump can now be lowered into place using a galvanised chain or rope attached to the eyebolt on the top of the motor, using the tubes

as a guide, and coupled faultlessly with the pedestal.

Fig. 1 on page 65 illustrates the method of installation with coupling pedestal.

4.2.2 DRY INSTALLATION WITH COOLING JACKET
If the motor pump is supplied with a cooling jacket read the booklet attached to this manual and follow the instructions.

A 4.3 CONNECTION TO THE POWER SUPPLY AND DETERMINATION OF THE SENSE OF ROTATION

All operations connecting the motor pump to the electricity supply must be performed by specialised staff in full compliance with current
regulations.

WARNING: in the electrical connection phase connect the yellow-green earth cable first, then the other connections, as indicated in chapter 8
AELECTRI CAL CONNECTI ONSO.

Check that the voltage and the frequency of the power supply are the same as those indicated on the motor pump data plate and that the power
absorbed by the motor pump is less than the maximum current available.

A Before installation check that the power line is earthed and complies with current regulations and that the motor pump cables
are undamaged.

To protect the motor pump motor use an overload cutout suited to the electrical characteristics shown on the data plate.

A diagram illustrating the correct supply of the motor pump is supplie

Before making the definitive connections of three phase motors the sense of rotation of the motor pump must be determined.
To determine the sense of rotation proceed as follows:

- apply the provisions of paragraphs 1.2 and 1.3;

- lay the motor pump on one side in a horizontal position and leave unrestrained;

- connect the yellow-green earth lead and then the live leads temporarily to the solenoid switch;

- make certain there are no persons or objects within one metre of the motor pump;

- press the run button for a very brief period.

- look through the inlet hole and check that the rotor rotates anticlockwise.

If the direction of rotation is not correct, invert any two phase connections at the solenoid switch and try again.
Once the rotation is correct, MARK the connection sequence of the leads.

DEACTIVATE the temporary power connection and install the motor pump in its permanent position.

4.4 INSTALLATION OF FLOAT SWITCHES

If the motor pump is fitted with a float it operates completely automatically. Check that there are no objects which could impede its movement. It is
very important to fix float switches so that the cables cannot interfere with one another, neither become twisted nor catch on projections inside the
well. Float switches should be installed in such a way that the minimum level is NEVER lower than the top cover of the motor pump. Float
switches are best secured to a rigid bracket mounted inside the well. Once the installation of the motor pumps, control panel and float switches is



completed, carry out a final inspection to check functional efficiency. Check with an ammeter that the motor pump current is within the limits
indicated on the data plate; also that the float switches cut in at the required level.

A 5. MAINTENANCE

Before inspection and maintenance operations carefully read and apply the safety procedures indicated in paragraphs 1.2 and 1.3

To ensure regular and long-lasting operation of the motor pump the user must perform regular inspections, periodic maintenance and replacement

of used parts. Monthly inspections are recommended, or every 500-600 working hours.

- check that the supply voltage corresponds to the values indicated on the data plate;

- check that noise and vibrations are at their original levels;

- for three phase motors, use amperimetric pincers to check the absorbances on the three phases are balanced and do not exceed the values
shown on the rating plate.

An exploded view of the motor pump is shown in fig. 2

& 5.1 CHECKING AND CHANGING THE OIL IN THE MECHANICAL SEAL CHAMBER
Before inspection and maintenance operations carefully read and apply the safety procedures indicated in paragraphs 1.2 and 1.3

The oil should be changed every 5000-7000 working hours, or at least once a year.

Proceed as follows:

Position the motor pump horizontally.

- Unscrew the plug and drain off the oil into a suitable container, or use an oil aspiration device.

- If the oil is clean, then the mechanical seal is still in good condition and the chamber can be refilled with fresh oil.

- If a very small quantity of water is detected at the bottom of the mechanical seal chamber, this will be due to condensation and is normal, not a
sign of any fault with the mechanical seal.

- If a substantial quantity of water has entered the oil chamber and contaminated the oil, this indicates that the mechanical seal needs inspecting,
and perhaps replacing

- Fill the chamber completely with biodegradable oil, CASTROL HYDROIL P46 or similar, and once full remove 20-25 cc to ensure a sufficient air
cushion in the chamber;

- When finished tighten the plug and re-install the motor pump.

If none of the above is available, exceptionally, common vaseline oil can be used. For maintenance, contact our nearest service centre.

Any repairs to the motor pump must be carried out by the manufacturer or by specialist personnel. If this is not respected, the guarantee will be

invalidated and the machine may become unsafe.

A 5.2 CHECKING PARTS SUBJECT TO WEAR

Before inspection and maintenance operations carefully read and apply the safety procedures indicated in paragraphs 1.2 and 1.3

During programmed maintenance or at any time in which the performance of the motor pump should be reduced or if vibrations and noise should
increase, the hydraulic parts subject to wear must be checked. Original spare parts only should be used. If the hydraulic part should be partially or

totally blocked it should be cleaned thoroughly with a jet of high pressure water. If necessary dismantle the hydraulic part referring to the
exploded view in fig. 2

6. MINOR PROBLEMS: CAUSES AND SOLUTIONS

FAULTS POSSIBLE CAUSE SOLUTION
no voltage check the power supply line
automatic switch tripped reset the switch and establish the cause
motor does not turn
impeller jammed establish the cause of the trouble and remove it
thermal protection cut in resets automatically
motor functions normally but no water check valve jammed clean the valve and check its operation
is pumped blocked pipeline identify the obstruction and remove it
impeller, valve or pipelines obstructed identify the obstruction and remove it
liquid level too low turn the pump off immediately
pump has reduced flow rate ) match the voltage to the values indicated on the
incorrect supply voltage
data plate
wrong direction of rotation (three phase motor) invert any two phases
impeller jammed identify the cause of the trouble and remove it
thermal protector has cut in
temperature of liquid too high contact your nearest ZENIT dealer
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7. DISPOSING OF MOTOR PUMPS

In the event that is not considered economically viable to repair a worn or damaged motor pump, the motor pump and motor must be disposed of
in full compliance with local regulations.

To dispose of a motor pump proceed as follows:

- remove any oil in the chamber and dispose of in a specialised collection centre;

- separate the parts in plastic and rubber and dispose of in a specialised collection centre;

- arrange for the break-up of the metal parts.

Do not dispose of any motor pump component in the environment.

A 8. ELECTRICAL CONNECTION

8.1 SINGLE PHASE ELECTRIC MOTOR CONNECTION

For single phase motor pumps the motor pump output leads must be connected as follows: BLACK lead to a line connector, BLUE lead to the

other |l ine connector and to a connector of a capacitor ofeothedcappctart e ca
connector.

SINGLE-PHASE electrical connection fig. 3

8.2 THREE PHASE ELECTRICAL CONNECTION

Connect the yellow-green lead to earth and supply the motor pump output leads. If the motor pump has 3 leads they must be connected to a three
phase line with voltage and frequency equal to that indicated on the data plate, or to a control panel with devices to reduce the initial current. If the
motor pump has 6 leads they must be connected to a control panel with a Y/delta switching device. If the connection is made directly to the delta
the supply voltage is the lower of those indicated on the data plate; if the connection is made to the Y the voltage is the higher of those indicated.
The supply leads are marked as follows:

- 3leads Ui Vi W

- Bleads ULl U271 V17 V271 W1i W2

THREE-PHASE electrical connection fig. 4 -5 - 6

8.3 THERMAL PROBES

Thermal protection, incorporated in both single phase and three phase motors, is connected to the motor pump output leads labelled T. Thermal
protection must be connected to the appropriate terminal on the control panel and manually reset with a corresponding switch.

8.4 CONDUCTIVITY PROBES

Where present the conductivity probe is inserted in the oil chamber and connected to the motor pump output lead labelled S. The probe must be
connected to the corresponding terminal on the control panel.
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Ce symbole met en ®vidence |l es instructions relatives

A Ce symbole met en évidence les instructions concernant les risques de nature électrique.
@ Ce symbole met en évidence les instructions se référant aux modéles antidéflagrants (-EX).
/.\

Conserver le présent manuel avec soin pour toutes éventuelles références futures.
Lire le présent manuel avec attention.
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A 1. NORMES GENERALES DE SECURITE

Pour une installation correcte et une utilisation en toute sécurité, avant d'installer I'électropompe, lire attentivement les indications reportées ci-
dessous.

Conserver le présent manuel dans un endroit facilement accessible et propre.

Les opérations de branchement et de connexion électrique des pompes doivent étre effectuées par un technicien hautement qualifié qui devra
suivre avec attention les indications fournies au paragraphe "4 INSTALLATION".

Ne pas utiliser | 6®l ectropompe pour effectuer des op®rations "3rlon e x
CARACTERI STI QUES DOUTI LI SATI ON" .

Ne jamais altérer le produit pour en modifier les performanc es ou | es caract ®ristiques doutilisation; |
i mm®di at ement | a garanti e, ndengage que | a responsabil i tdctioheeméndut i | i sa
Ne jamais meotmpe ¢ém® ectirop ~ | 6air | ibre plus |l ongtemps que | e n®cess

A 1.1 LISTE DES RISQUES RESIDUELS
Le produit, m° me soOil est utilis® cor rdessous typiquetde toytes [Bssiestallat®ns coaneatéessag u e 1 ®
réseau électrique :\R1 SQUE DOELECTROCUTI ON.

A 1.2 NORMES DE SECURITE A APPLIQUERLORSDES OPERATI|I ONSLDATINGN ETTIHENO ENTRE

Pour effectuer des interventions do eracédureindiqeérci-dessousout e s®curit®, toujou
-Faire recours °© un personnel qgualifi® pour |l es op®rations wWdcdessit a
composants électriques;

-Arr°ter | 6® ectropompe et fer meton;l es vannes de refoul ement et dbdaspi

-Sbassurer que | a pompe est d®connect®e du r®seau ®|l ectriquechertbubur dG@G
déabord | es conducteurs des phawsetts puis | e conducteur de terre jaune

-Si 1l 6install ati orne els&®Ili emnterr gp®emp ee xdu akac ;

-Attendre que |l a temp®rature ext®rieure de | 06® ectropompe, si utilis®e

- Ne remplacer les composants en panne ou usés que par des piéces de rechange originales.
En cas de doute, toujours consulter le constructeur avant de procéder a toute opération de réparation ou de remplacement.
Les pompes pouvant étre utilisées dans des cuves ou des fosses qui peuvent dégager des gaz toxiques, respecter les précautions suivantes :

- NEPAStravail | er tout seul pendant | éentretien;

-FAVORI SER |l a circulation dbéair dans |l e puisard avant doéeffectuer | den
-Avant de descendre dans | e puisard, sbdbassurer avec ceintdodoergencerdes
Garder hors de la portée des enfants; produit non adapté aux personnes incompétentes ou inexpertes.

NE PAS approcher et/ ou introduire | es mains o0 u-desoss docbrpsele |lapodpe nisandle t r ou

trou de refoulement.

Ne pas installer |l es pompes dans des PUI TS, des CUVES OU DOAUTH
DOEXPLOSI ON gaz;-EX))sauf versions

Eviter le contact des extrémités volantes des céables d'alimentation avec tout liquide, y compris le liquide pompé.

A 1.3 DISPOSITIFS DE PROTECTION PERSONNELLE (DPI) A UTILISER

Pour manipuler | e produit, en particulier soéil a d®j " @haBsureseslunetttss ® a uy
de protection contre les accidents, gants de protection, tablier en cuir ou protection analogue.

Chaque fois que | d6don accomplit des op®rations doentr et i eshellecestimhergée ®par a
dans des liquides biologiques ou dangereux,i | est n®cessaire dbében nettoyer soigneusement tout

des produits spécifiques.

2. IDENTIFICATION DE LA MACHINE
Une plagqgue m®tallique ddéidentification est tosep led cargcte®ques principdled @lpeduit.r o p o m
Pour toute information ou demande, faire référence aux indications fournies sur cette plaque métallique.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les caract®ristiques techni quewr dea |PI®d euwce rno@toariplei ggwenteti nsdu rq ul®eesmbsal | a
Afin ddédassurer une haute r®sistance ~ | d6usure, | es ®I ect r olpenrfopteEN- DRP,
GJL-250 et les parties restantes en fonte EN-GJL-250 (UNI EN 1561 - 1563), les DRY sont entierement construites en acier inox CF-8M pour

liquides particulierement agressifs.

3.1 CARACTERISTIQUESDO UTI LI SATI ON

- Tension d'alimentation: Alimentation MONOPHASEE ou triphasée suivant ce qui indiqué sur I'étiquette. Variation maxi. de tension admissible:
+10% en fonction des valeurs nominales reportés sur I'étiquette.

- Profondeur d'immersion de la pompe maxi. : 20 m. sous le niveau du liquide.

- Température du liquide: le liquide a évacuer peut avoir une température maxi. de 40° C.

- Nombre de démarrages horaires admissible: 20 jusqu'a une puissance de 4 kW; 15 de 4 a 7,4 kW; 10 de 7,5 a 45 kW; 5 a plus de 45 kW; en
tout cas équitablement distribués.

Afin qu'il ndy ait pas d'aspiration d' Anséutienanamaliesnd® fortteormemert, &£VITER gue lal e nc e
chute des |liquides soit directement sur | "'aspiration des poarngpterdae t ®V i
formation de tourbillons.
Puisards et cuves de récupération : l es di mensions des puisards/ cuves de r®cup®ration
démarrages horaires.
Pour | es ®l ectropompes submersibles non ®qui p®es dobéune <cheneidsseendde r ef

jamais au-dessous du couvercle de protection du moteur de la pompe.

- Degré de protection: IP 68

- Domaine d'application: drainage et/ou évacuation d'eaux d'égout.

- Facteur de service: S1 (CEI 2-3).

S6assurer que | a pomghersde sacaurbecaractélistiqee. pas en

Ces électropompes ne sont pas adaptées a convoyer des liquides destinés a une utilisation alimentaire.

Ces électropompes ne peuvent pas étre utilisées dans des cuves ou autres endroits dans lesquels le contact de la machine avec des parties du
corps est possible.
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3.2 NIVEAU DE BRUIT
L6®l ectropompe submersible pr®sente un niveau de pression rewa80rd i nf
|l orsqudell e est install ®e " sec.

4. INSTALLATION

4.1 TRANSPORT

>
<
@
=}

Il 6installation, lire attentivement et appliquer |l es proc®dures
Masse selon tableau 1 - 1/a - 1/b - 1/c - 1/d

Pour les pompes ayant une masse inférieure ou égale & 30 Kg, la manutention et lelevage peuvent soeffectuer
utilisant la poignée prévue a cet effet dans la partie supérieure de la pompe. Pour les pompes ayant un poids supérieur a 30 Kg, la
manutention et |l e | evage doivent so0ef fpévuaucetrffetadans lmpaytie supédedra eten c ha”’
utilisant un dispositif mécanique approprié au poids de la pompe.

tiliser |l e c©ble ®l ectrique doalimentation ou agedeprévuedu f |
fet ou de | doeill et de Il evage.

> >

NE PAS u
cet ef

Vérifier visuellement que I'emballage ainsi que son contenu n'ont pas subi de dégats; en cas de détérioration évidente, s'adresser inmédiatement
a la Société ZENIT.

Vérifier que les caractéristiques figurant sur la plaquette correspondent bien a celles que I'on attend.

Avant d'alimenter les cables ou d'installer la pompe, vérifier a I'aide de la clé a pipe prévue a cet effet que la rotation de I'arbre est libre.

4.2 MISE EN PLACE

| 6i nst aivenentet appliquer les proeéduses de séaurité indiquées aux paragraphes 1.2 et 1.3.

>
<
)
]

Les opérations de branchement électrique doivent étre effectuées par un électricien qualifié.

>

Toujours sbdassurer gque | a pompe (riGue avantde pracéder@ foutes oper@iens.” | 6i nst al | at

Avant de procéder a la mise en place de la pompe, pour les moteurs triphasés, il faut vérifier le sens de rotation correct de la roue mobile en
suivant les instructions fournies au paragraphe 4.3.

Les pompes pe uv ent °tre install ®es pour une utilisation mobile ou fle&le. Da
tuyauterie souple dont Il e diam tre noéest pas inf ®ri eur enchoisisshnuuntygee | 0 ¢
avec renforcement en spiral pour garantir constamment le passage libre, méme en correspondance de courbes ou de chgangements de
direction. Dans | e deuxi me cas on conseil |l e deunesoupapede tetenue d passagelibtp e

et dobébune vanne dodarr°t.

421 UTILISATIONAVEC PI ED DOACONUPL EME
Ce type d'installation est prévu pour tous les types d'électropompes submersibles a goulotte horizontale.

Pour les installations fixes, les pompesapi ed ddéaccoupl ement automatique sont iid®ales car el
de |l a pompe sans vider |l a cuve de r®cup®ration ou d®mont enrestpréie (pbuo ul on
plus de renseignement veuillez contacter ZENIT), agir comme suit :

-avant tout, fixer | e pied avec |l e coude dbébaccouplement au fond de | a
- installer le tuyau de refoulement avec sa soupape de retenue et sa vanne;

- visser/monter | es deux barres de guidage sur |l e pied dbébaccoupl emeretparket | e
fabricant; ceci permet de garantir leur parallélisme.

La pompe peut étre mise en place en la soutenant par une chainegalvani s®e ou un c¢c©ble accroch® ~ | d6oeil
couvercle du moteur et, ~ | d6aide des deux barres de guidage elle sbac

La fig. 1 page 65 représente le schéma d'installation avec pied.

4.2.2 INSTALLATION A SEC AVEC CHEMISE DE REFROIDISSEMENT
Si | 6®l ectropompe est munie doébune chemise de refroidi sstonseehatives. | i re | e

A 4.3 BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE ET DETERMINATION DU SENS DE ROTATION

Toutes les opérations de branchement au réseau électrique doivent étre réalisées par un personnel spécialisé qui devra respecter a la lettre les
dispositions législatives en vigueur.

ATTENTION: Pendant les opérations de branchement électrique, branch e r tout déabor d -Jerea la emedpuis teg autres j au n
conducteurs, en respectant les indications fournies au chapitre 8 "BRANCHEMENTS ELECTRIQUES ".

V®ri fier que |l a tension et | a fr®quence ddoealliamepnotnaptei oent sgounet |®bgaabl secsr patu
inférieure au courant maximal pouvant étre fourni.

Avant l'installation, s'assurer que la ligne d'alimentation est munie d'une mise a la terre et qu'elle est conforme aux normes en vigueur et
que les cables de la pompe ne sont pas endommagés.

Pour la protection du moteur de la pompe, utiliser un disjoncteur moteur approprié aux caractéristiques électriques indiquées sur la plaque
déidentification.

Le chapitre 8 "BRANCHEMENTS ELECTRIQUES" fournit le schéma a respecter pour assurer une alimentation correcte de la pompe.

Avant de procéder au branchement électrique triphasé définitif, déterminer le sens de rotation de la pompe.

Pour déterminer le sens de rotation, suivre les instructions suivantes:

- respecter les indications fournies aux paragraphes 1.2 et 1.3;

-coucher horizontalement | 6®l ectropompe et Il a | aisser 1libre;

- brancher provisoirement le conducteur jaune-vert ~ | a terre puis les fils doalimentation ®I e
- éloigner personnes et objets a une distance de au moins 1 m de rayon;

-actionner | 6interrupteur de d®marrage pendant quelques instants
-contrtler , en regardant | a roue mobil e-hodage. | a bouche dobéaspiration, (¢
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Dans le cas contraire permuter le raccordement de deux des conducteurs dobdali mentation dans | e
de rotation, MARQUER |l a position de raccordement des conducingallerls dodal
pompe dans le siége prévu.

4.4 INSTALLATION DES INTERRUPTEURS A FLOTTEURS

Si | 6®l ectropompe est fournie avec |l e flotteur, son f on cduiracentnaemsennt e st
mouvement. Il est extrémement important que les interrupteurs a flotteurs soient fixés afin que les cables correspondants ne soient pas génés

entre eux, qgubdils ne peuvent pas dodéentortiller ou se cdoiventétemplacdsadeas des
facon a ce que le niveau minimum ME SOIT JAMAIS plus bas que le bouclier supérieur de la pompe. Nous conseillons de fixer les flotteurs a une

tige rigide qui sera fix®e ~ son tout ~ |16int®rieur duesfloteurs astatheve,Qu an d
essayer | éinstallation pour v®rifier son fonctionnement . edaosnes finfitéser -

indiquées sur la plaquette et que les flotteurs interviennent aux niveaux fixés.

A 5. ENTRETIEN

Avant doboeffectuer |l es interventions de contr®l e et dOo diguéesaukpamgraphes i r e a
l2etl.3.

Pour assurer un fonctionnement r ®gul i er efiedtuerdies canttblesrégdiers, in&r@Erétiencpériodiqpep mp e ,
et il devra ®ventuell ement remplacer | es pi ces us®es. entouteastbuteslesns ei | |
500-600 heures de fonctionnement.

- veileraceque | a tension doéali mentation soit conforme aux valeurs indiqgu®e
-veiller " ce que |l e niveau de bruit et de vibration ne soit pas diff®
-pour |l es moteurs triphas®s, s 0aguer eqru e’ | letsaiadbes od pun e npi saue dmp rtan®@tsr

ne sont pas supérieures aux valeurs indiquées sur la plaque.
La fig. 2 page 66 repr®sente | 6®clat® de | 6®l ectropompe.

5.1 CONTROLEETVIDANGE DE L 6 HUILE BUISARINETANCHEITES MECANIQUES

Avant doboeffectuer |l es interventions de contr®l e et dOo digquéesaukpamgraphes i r e a
1.2etl.3.
1 est conseill ® de r e nrvpdo deauresrde fongtionnémerd outemtout cassau mains uné fOiHpar an.

Lébop®ration doit se faire comme suit
- Coucher la pompe horizontalement

-D®visser | e bouchon et vidanger | 6huile dans un r®cipient appropri ®,

-V®rifier que | 6beadier esques alnas temmye cm®cani que est encore en bon ®tat
- s on trouve quelques traces dbéeau sur l e fond du puisard, nanégnep h®no
absolument normal qui nbest pas d% ° des d®f auts de |l a tenue m®cani que;

-En pr®sence doéune consi d®rable quantit® dbdédeau dans | a c h bhéal, datéticce | 6 h

remplacée par une tenue neuve;
- Le remplacement éventuel de la tenue mécanique doit étre effectué par un atelier spécialisé;

-Remplir compl "t ement |l e puisard avec de | dhuile biod®gradabl kvert ype

2025 cc doéhuil e pour gar demptisard;, un coussinet dbdair dans

-Quand |l es op®rations sont achev®es, serrer | e bouchon et installer de
Exceptionnell ement, si |l es huiles indigqgu®es ne sont pas s urpoudteut mar ct
entretien/rfépar at i on sd6adresser ° nos centres sp®cialis®s.

La réparation de la pompe doit étre effectuée par le fabricant ou par un personnel autorisé. Le non-respect de cette indication comporte

| dannul ation de | a garantie et met en p®ril |l a s®curit® de | a machine.

& 5.2CONTROLEDESPIECES SUJETTESREA L6 USU

Avant |l es interventions de contrlle et dobéentretien, paiagraphealt2etd8.ti vement e
Pendant | es op®rations dobéentreetdesn pearofgaramaTtc e se nd ec alsd ®Rllee chtariospso mpe ou ¢
i mportants que ce qudils ®taient N | dorigine, il est n ®c e ses partiese d e
hydrauliques sujetéempl acémdestureées Ppurcé®e, rnous recommandons doéutiliser
En cas ddéobstruction partielle ou totale du circuit hyrdssianuSinécessare, ef f e
démonter et remonter | e circuit en faisant r®f ®rence ~ | 6®clat® de |l a fig



6. PETITS INCONVENIENTS: CAUSES ET SOLUTIONS

DEFAUTS

CAUSES POSSIBLES

SOLUTION

le moteur ne tourne pas

absence de tension

contrdler la ligne d'alimentation

interrupteur automatique actionné

réarmer linterrupteur et en vérifier la cause

roue bloquée

vérifier la cause du blocage et I'éliminer

déclencheur thermique actionné

il se remet automatiquement en position initiale

le moteur fonctionne correctement
mais ne pompe pas d'eau

clapet anti-retour bloqué

nettoyer la vanne et en vérifier le fonctionnement

conduite obstruée

identifier I'origine de I'obstruction et I'éliminer

le débit de la pompe est réduit

roue, vanne ou conduites obstruées

identifier I'origine de I'obstruction et I'éliminer

niveau du liquide trop bas

arréter immédiatement la pompe

tension d'alimentation erronée

porter la tension aux valeurs indiquées sur la
plaquette

sens de rotation erroné

invertir les phases

actionnement déclencheur thermique

roue bloquée

vérifier la cause du blocage et I'éliminer

7. LA DESTRUCTION DE L'ELECTROPOMPE
Si la réparation de I'électropompe, a la suite d'une usure importante ou d'endommagements, n'était pas avantageuse du point de vue du co(t, sa
destruction devra se faire suivant la réglementation locale, appliquée en Italie.

Pour |1 e d®montage de | 6®l ectropompe, appliquer | a proc®dure suivante:
-retirer | 6huile qui se trouve ®ventuell ement dans | e puisard et |l a r
- séparer les piéces en plastique et en caoutchouc et les remettre a un centre de collecte spécialisé;

-proc®der © |1 6® i mination des parties m®talliques.

Ne jeter aucun composant de | 6®l ectropompe dans | a nature.

A 8. CONNEXIONS ELECTRIQUES

8.1 BRANCHEMENT ELECTRIQUE MONOPHASE

Pour les pompes monophasées, il est nécessaire de brancher les conducteurs a la sortie de la pompe de la fagon suivante:conducteur NOIR a

une extr®mit® de |l a |ligne; conducteur BLEU | autr etunegapaci®mi t ® de | a
appropri ®e (45 e€F + disjoncteur 80 eF); conducteur MARRON ° | dautre e
Branchement électrique MONOPHASE fig. 3

8.2 BRANCHEMENT ELECTRIQUE TRIPHASE

Brancher a la terre le conducteur jaune-vert et alimenter les conducteurs a la sortie de la pompe. Si la pompe présente 3 conducteurs, ils doivent

étre connectés a une ligne triphasée ayant une tension et une fréquence égales a celles qui sont indiquées sur la plaque, ou a un tableau de mise

en mar che muni padififsRde Bduttionedl sourahtide démarrage. Si la pompe présente 6 conducteurs, ils doivent étre connectés a

un tableau de mise en marche muni déun dispositif de commantriangle,den ®t ¢
volt age dobalimentation est Il e plus petit indi qu® sur | a plisgmqndeLes s i |
conducteurs dobéali mentation sont marqu®s de | a fa-on suivante:

- 3conducteursUi Vi W

- 6conducteurs UL U271 V17 V2i W1i W2

Branchement électrique TRIPHASE: fig. 4 -5-6

8.3 SONDES THERMIQUES

La protection thermique, incorporée dans les moteurs aussi bien monophasés que triphasés, est reliée aux conducteurs identifiés par la lettre T a

la sortie de la pompe. La protection thermique doit étre reliée au terminal prévu a cet effet sur le tableau électrique de branchement et son

r®t abli ssement doit °tre effectu® manuell ement en agissant sur [ dinte

8.4 SONDES DE CONDUCTIVITE

La sonde de conductivité, si présente, introduite dans le réservoir & huile, est reliée au conducteur identifié par la lettre S & la sortie de la pompe.
La sonde doit étre reliée au tableau électrique de branchement prévu a cet effet.
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Dieses Symbol kennzeichnet jene Anleitungen, die sich auf Risiken elektrischer Natur beziehen.

& Dieses Symbol kennzeichnet, die sich auf die Sicherheit der Bediener und Elektropumpen beziehende Anleitungen.

Dieses Handbuch fir eventuelle zukiinftige Anhaltspunkte mit Sorgfalt aufbewahren.
Dieses Handbuch mit Aufmerksamkeit lesen.

@ Dieses Symbol weist auf jene Anleitungen hin, die sich auf ex-geschitzte Modelle beziehen
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& 1. ALLGEMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Fir eine einwandfreie Installation und sichere Anwendung des Produktes sind die im vorliegenden Handbuch aufgefiihrten Angaben, vor der
Inbetriebnahme, aufmerksam zu lesen.

Das Handbuch an einem leicht zuganglichen Ort aufbewahren.

Die Installationsarbeiten und der Stromanschlu? mussen von befugtem Fachpersonal durchgefiihrt werden, unter aufmerksamer Befolgung der
unter Abschnitt A4 | NSTALLATI ONO0 aufgef¢ighrten Angaben.

Di e El ektropumpe nicht fer Betriebszwecke einsetzten, di e n
ANWENDUNGSMERKMALERA aufgefgihrt sind.

Das Produkt darf auf keine Weise geféalscht werden, um die Leistungen oder die Gebrauchseigenschaften zu modifizieren. Jeder Eingriff, dieser
Art, fuhrt zum umgehenden Garantieverfall und zur Haftung, seitens des Benutzers, fur entstehende Schadensfélle wahrend des Betriebes.

Zur Drehrichtungsuberpriifung, die Elektropumpe nur fur die absolut erforderliche Zeit, frei laufen lassen.

1.1 AUFSTELLUNG DER RESTRISIKEN
Selbst, wenn das Geréat vorschriftsmafig angewandt wird, kann, wie bei allen am Stromnetz angeschlossenen Anlagen, das typische

A Restrisiko auftreten. STROMSCHLAGRISIKO.

1.2 BEI INSTALLATION UND WARTUNGSMASSNAHMEN ZU BERUCKSICHTIGENDE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Um die Wartung unter vollkommen sicheren Arbeitsverhaltnissen auszufiihren, ist stets nachstehender Ablauf zu befolgen:

- Fir Ausfihrungen, die den Austausch oder die Reparatur von mechanischen Elementen und/oder elektrischen Komponenten verlangen, nur
Fachpersonal einsetzen;

- Hierzu die Elektropumpe abstellen, die Druck- und Aufsaugleitung schlief3en.

- Die Elektropumpe auf Abtrennung vom Netzwerk tberpriifen. Zur Abtrennung der Elektropumpe vom Versorgungsnetz, zuerst den Phasenleiter
und dann die gelb-griine Erdungsleitung abtrennen.

- Bei Unterwasser-Installation die Elektropumpe aus dem Becken herausziehen;

- Bei einem vorherigem Einsatz, so lange warten bis, daf3 die AuBentemperatur der Elektropumpe eine Temperatur von unter 50°C erreicht hat;

- Beschéadigte und abgenutzte Komponenten, ausschlie3lich mit Orginalersatzteilen austauschen.

Vor jeder Art von Reparatur- oder Austauschdurchfihrungen, im Zweifelsfalle, immer erst die Herstellerfirma zu Rate ziehen.

Da die Pumpen in biologischen Gruben und Becken verwendet werden konnen, die giftige GASE enthalten, sind aus diesem Grund folgende

VorsichtsmaRnahmen zu beachten:

- bei eventuellen WartungsmafRnahmen NIE alleine arbeiten;

- vor Arbeitsbeginn in den Gruben fur Luftdurchzug SORGEN,;

- die Personen, die in die Gruben steigen, missen mit Seilen gesichert sein, und im Notfall muf3 ein schnelles Heraussteigen ermdéglicht sein.

Von Kindern fernhalten. Das Gerét ist fir unbefugte oder unerfahrene Personen nicht geeignet.

NIE, die Hande oder Gegensténde der am hinteren Teil der Pumpe befindlichen Ansaugéffnung/-gitter oder dem seitlichen Auslal} annahern

und/oder hineinfassen.

EXPLOSIONSGEFAHR (gilt nicht fur die Ausfihrungen -EX).

@ Die Pumpen NICHT in GRUBEN, BECKEN ODER ANDEREN UMGEBUNGEN mit Vorkommen an GAS installieren: es besteht
Den Kontakt der freien Stromzufuhrkabelenden mit jeglicher Art von Flussigkeit, auch der gepumpten, vermeiden.

A 1.3 ZU VERWENDENDE INDIVIDUELLE SCHUTZVORRICHTUNGEN

Das Gerat, insbesondere, wenn es schon zuvor installiert wurde, nur geschitzt und mit geeigneter Arbeitskleidung
handhaben:Unfallverhiitungsschuhe und i brille, Schutzhandschuhe, Lederschiirze oder analogen Schutz.

Bei Wartungen oder Reparaturen an einer bereits installierten Elektropumpe, insbesondere in biologischen oder gefahrlichen Flissigkeiten, ist es
jedesmal erforderlich alle Teile sorgfaltig zu saubern und reichlich mit Wasser oder spezifischen Produkten zu reinigen.

2. MASCHINENKENNZEICHNUNG
An der Elektropumpe befindet sich ein aus Metall bestehendes mit allen Kenndaten des Gerates versehene Maschinenschild. Fir Informationen
oder Anfragen, jeglicher Art, sich auf die auf dem Maschinenschild aufgefiihrten Daten beziehen.

3. TECHNISCHE DETAILS

Die technischen Details der Elektropumpe sind auf dem Maschinenschild und auf der Verpackung aufgefihrt.

Um eine hohe Widerstandsfahigkeit gegen Abnutzung zu gewébhrleisten, haben die Elektropumpen DRP, DGP, SMP und SBP ein Mittelstiick und
Flugelrad ganz aus GuBeisen EN-GJL-250 und die restlichen Teile aus GuReisen EN-GJL-250 (UNI EN 1561 - 1563). Die Pumpen DRY sind
ganz aus Edelstahl CF-8M gebaut; geeignet fir besonders aggressive Flussigkeiten.

3.1 EINSATZBEDINGUNGEN

- Versorgungsspannung: Je nach der Aufschrift: EINPHASEN oder DREIPHASEN-Versorgung. Die maximal zugelassenen Abweichungen
betragen +10%, bezuglich der Nennwerte der Aufschrift.

- Tauchtiefe der Pumpe: Maximale Tiefe 20 Meter unter dem Flissigkeitsniveau.

- Flussigkeitstemperatur: Die Temperatur der abzupumpenden Flussigkeit kann bis maximal 40°C betragen.

- Maximal zuléssige Anzahl von Starts innerhalb einer Stunde bei gleichméaRiger Verteilung: 20, bis zu einer Leistung von 4 kW; 15, von 4 bis 7,4
kW; 10, von 7,5 bis 45 kW und 5 fir Gber 45 kW.

VERMEIDEN, daRl die Flussigkeit direkt auf die Pumpe flieRt, damit durch Turbulenzen im FluR keine LUFT angesaugt wird, was die

Funktionstuchtigkeit beeinflussen kénnte, und sicherstellen, daf sich die Ansaugdffnung in ausreichendem Maf3e unter Wasser befindet, um die

Bildung von Saugglocken zu vermeiden.

Sammelgruben und -becken: Die AusmaRe der Sammelgruben/becken mussen grof3 genug sein, um eine zu hohe Anzahl von Starts innerhalb

einer Stunde zu vermeiden.

Fur die nicht mit Abkiihluungsmantel ausgestatteten Unterwasser-Elektropumpen ist es erforderlich, daR das Flussigkeitsniveau nie unter die

Motorabdeckung der Pumpe absinkt.

- Schutzcode: IP 68

- Einsatzbereich: Drainage und/oder Abpumpen von Kanalisations-Abwassern.

- Dienstleistungsfaktor: S1 (CEI 2-3).

Sicherstellen, dal3 die Pumpe nicht au3erhalb ihrer charakteristischen Krummung arbeitet.

Diese Elektropumpen eignen sich nicht zur Nahrungsmittelverwendung, um bestimmte Flissigkeiten umzuleiten.
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Diese Elektropumpen durfen nicht in Becken oder anderen Bereichen eingesetzt werden, in denen der Kontakt der Maschine mit Korperteilen
vorhersehbar ist.

3.2 GERAUCHSNIVEAU
Die Unterwasser-Elektropumpe weist im eingetauchtem Betriebszustand einen Schalldruck von unter 70 dB(A) und bei Trockeninstallation, unter
80dB auf.

4. INSTALLATION

& 4.1 TRANSPORT

Vor der Installation mit Aufmerksamkeit lesen, und die unter Abschnitt 1.2 und 1.3 aufgefuhrten SicherheitsmaBnahmen anwenden.
Erde, gemal Tabelle 1 - 1/a - 1/b - 1/c - 1/d

Fur Pumpen mit einem Gewicht von unter, oder 30 kg, kann das Bewegen und Heben anhand des entsprechenden Griffes an der
Oberseite der Pumpe stattfinden. Fir Pumpen mit einem Gewicht von tUber 30 kg mu das Bewegen und Heben anhand einer Kette
erfolgen, die an dem entsprechenden Ring an der Oberseite der Pumpe befestigt wird, und unter Verwendung eines fiir das Gewicht

entsprechenden mechanischen Einsatzmittels.

NIE das Stromzufuhrkabel oder das Kabel des Schwimmers zum Bewegen und/oder Heben der Pumpe verwenden. Den eigens dafiir
vorgesehenen Griff oder Ring benutzen.

Mit eigenen Augen uUberprifen, dafl die Verpackung und sein Inhalt keine Schaden erlitten habe, und sich im Falle erheblicher Schaden
unverziglich an die ZENIT wenden.

Uberpriifen, daR die in der Beschriftung genannten Eigenschaften mit den gewiinschten tibereinstimmen.

Vor der Stromzufuhr an die Kabel oder dem Einbau der Pumpe mit dem dafurr vorgesehenen Steckschlissel Gberpriifen, dafd der Mast

leicht dreht.

4.2 AUFSTELLUNG
Vor der Installation mit Aufmerksamkeit lesen, und die unter Abschnitt 1.2 und 1.3 aufgefiihrten Sicherheitsma3nahmen anwenden.
Die Installationsarbeiten und der Stromanschlu der Pumpen missen von befugtem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

A Immer sicherstellen, da3 die Pumpe, vor Ausfiihrung jeder beliebigen Arbeit, nicht an der elektrischen Anlage angeschlossen ist.

Vor der Aufstellung der Pumpe ist bei Dreiphasen-Motoren die richtige Drehrichtung des Flugelrades, unter Befolgung der unter Abschnitt 4.3
aufgefiihrten Anleitungen zu tberprifen.

Die Pumpen kdnnen sowohl fur einen beweglichen Einsatz, als auch in einer Fixstellung installiert werden. Im ersten (haufigeren) Fall, muf3 die
AusfluBéffnung mittels eines gekrimmten Rohres mit einem Gummiverbindungsstick, an ein Schlauchrohr angeschlossen werden, dessen
Durchmesser nicht kleiner als der der AuslaR6ffnung der Pumpe sein darf; vorzugsweise ist dabei ein Schlauch mit Spiralverstarkung zu
verwenden, damit der freie Durchlauf auch bei Vorliegen von Krimmungen oder Richtungséanderungen immer gesichert ist. Im zweiten, weniger
haufigen Fall wird angeraten, die Pumpe an eine Metallrohrleitung anzuschlie3en, in der fur ein frei durchlassiges Hemmventil und ein
Absperrschieber gesorgt ist. In diesem Fall ist die Stabilitdt der Pumpe durch die Rohrleitung gesichert.

4.2.1 INSTALLATION MIT KOPPLUNGSFUSS

Fur alle Arten von Unterwasser-Elektropumpen mit horizontaler Offnung ist diese Art der Installation vorgesehen.

Fir die Fixinstallierungen sind die Pumpen mit automatischem Kopplungsful am geeignetsten, da sie Wartungs- und Reinigungsmal3nahmen der

Pumpe ermdglichen, ohne das Sammelbecken zu leeren oder Schrauben zu 6ffnen sind.

Bei dieser Installationsform (eventuell mit ZENIT Kontakt aufnehmen) ist wie folgt vorzugehen:

- als erstes den Fufd mit gekrimmtem Kopplungsrohr mit Spreizmutterschrauben am Boden des Beckens befestigen.

- das ZufluBrohr mit dem Hemmventil und dem Absperrschieber einbauen.

- zwei Fuhrungsrohre auf dem Kopplungsful? anschrauben/einsetzen und am oberen Teil mittels der vom Hersteller gelieferten Abstandsstange
efestigen, um deren Parallelverlauf zu gewahrleisten.

Die Pumpe kann an einer verzinkten Kette hinabgelassen werden, die an dem Ring auf dem oberen Teil des Motors befestigt wird, und mit Hilfe

der Fuhrungsstangen koppelt sie sich genau auf den FuR3.

In Abbildung 1 auf Seite 65 ist die Skizze zur Installierung mit Fu3 dargestellt.

4.2.2 TROCKENINSTALLATION MIT KUHLMANTEL
Bei Ausstattung der Elektropumpe mit einem Kuhimantel ist das der Anleitung beiliege Buch zu lesen und die Angaben zu befolgen.

A 4.3 ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ UND FESTLEGUNG DER DREHRICHTUNG

Alle Durchfuhrungen fiir den Stromnetzanschluf3 sind von befugtem Fachpersonal unter vorschriftsmafiger Einhaltung der geltenden Gesetze
auszufuhren.

ACHTUNG: Bei AnschluB3, zuerst die gelb-gr ¢ ne Leitung erden. Danach, fer die weiteren
ANSCHLUSSA fortfahren.

Uberpriifen, ob die Spannung und die Frequenz der Stromzufuhrleitung der in der Aufschrift angegebenen entspricht, und daR die
Stromaufnahme der Elektropumpe unter der maximal méglichen Stromabgabe liegt.

Vor dem Einbau sicherstellen, dal die Stromzufuhrleitung geerdet ist, den geltenden Vorschriften entspricht und die Kabel der Pumpe
auf keine Weise beschadigt sind.

Zum Schutz des Pumpenmotors einen geeigneten Motorschutzschalter verwenden, der den in der Beschriftung aufgefiihrten elektrischen
Eigenschaften entspricht.

Unter Kapitel 8 A S T RIGsNIA ¢in® (chtige VBrSoFyding des Rumpe anzuwendende Schema aufgefiihrt.

Vor dem Anschluf? des Dreiphasen-Stromes, die Drehrichtung der Pumpe festlegen.

Drehrichtung: zur Festlegung der Drehrichtung ist nach Anwendung der unter Abschnitt 1.2 und 1.3 aufgefihrten Anweisungen vorzugehen.

- die Pumpe waagrecht auf eine Seite legen und sie loslassen;

- die Stromzufuhrkabel provisorisch mit dem gelb-griinen Leiter an die Erdungsleitung und danach mit dem Fernschalter verbinden;

- Personen und Gegenstéande in einem Abstand von mindestens 1 Meter von der Pumpe fernhalten;

- den Betriebsschalter fiir einige Augenblicke betétigen;
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- indem man auf die Ansaug6ffnung schaut, kontrollieren, ob sich das Fligelrad gegen den Uhrzeigersinn dreht.

Sollte die Drehrichtung verkehrt sein, die Verbindung zweier Stromzufuhrkabel im Fernschalter vertauschen und erneut versuchen. Ist die
Drehrichtung festgelegt, die Verbindungsstelle zweier Stromzufuhrkabel KENNZEICHNEN, den Stromanschluf® provisorisch UNTERBRECHEN
und die Pumpe am vorgesehenen Platz installieren.

4.4 INSTALLATION DER SCHWIMMER-SCHALTER

Sollte die Elektropumpe mit einem Schwimmer-Schalter ausgestattet sein so funktioniert sie vollautomatisch. Sicherstellen, daR kein Gegenstand
die Bewegung behindern kénnte. Es ist sehr wichtig, die Schwimmer-Schalter so zu befestigen, daf} die jeweiligen Kabel sich nicht gegenseitig
behindern, sich weder verwickeln, noch an Vorspriingen oder Griffen im Inneren der Grube hangenbleiben kdnnen. Sie mussen sich an einer
solchen Stelle befinden, dal? das Minimalniveau NIE tiefer als die obere Pumpenabdeckung liegt. Es wird angeraten, die Schwimmer an einem
starren Stab zu befestigen, der im Inneren der Grube befestigt wird. Nach vollendeter Installation der Pumpen, der Schalttafeln und der
Schwimmer, ist eine Prifung der Anlage durchzufuhren, um sich von der vollstdndigen Funktionstlchtigkeit zu Uberzeugen. Mit einem
Amperemeter nachprifen, dal der Stromverbrauch der Pumpen innerhalb der in der Aufschrift angegebenen Grenzen liegt, und daR3 sich die
Schwimmer bei dem jeweils festgelegten Niveau einschalten.

& 5. WARTUNG

Vor den Kontroll- und Wartungausfiihrungen mit Aufmerksamkeit lesen, und die unter Abschnitt 1.2 und 1.3 aufgefiihrten Sicherheitsma3nahmen
anwenden.

Fur einen einwanfreien und dauerhaften Betrieb der Elektropumpe, ist es Aufgabe des Anwenders regelméafRige Kontrollen und periodische

Watungsmalinahmen auszufuihren. Eventuell abgenutzte Teile auswechseln. Es ist ratsam, vorbeugende Kontrollen in monatlichen Abstanden,

oder auf jeden Fall alle 500 bis 600 Betriebstunden auszufiihren.

- Uberprifen, daR die AnschluRspannung mit den auf dem Maschinenschild aufgefiihrten Werten tibereinstimmt.

- Uberprifen, daR der Gerduschpegel und die Vibrationen unverandert bleiben.

- Bei Dreiphasen-Motoren mit einer Stromzange Uberprifen, daf? die Aufnahme auf den drei Phasen ausgeglichen ist und nicht die auf dem
Maschinenschild angegebenen Werte Ubersteigt.

Auf der Abbildung 2 wird die explodierte Elektropumpe dargestellt.

5.1 KONTROLLE UND OLWECHSEL IM MITTELS DICHTUNGSFEDERN GESCHUTZTEN OLSCHACHT

A Vor den Kontroll- und Wartungausfuhrungen, mit Aufmerksamkeit lesen, und die unter Abschnitt 1.2 und 1.3 aufgefiihrten
SicherheitsmaRhahmen anwenden.

Es empfiehlt sich, das Ol nach allen 5000 bis 7000 Betriebsstunden, oder mindestens einmal pro Jahr, auszuwechseln.

Folgendermaf3en ausgetauscht werden:

- die Pumpe waagrecht aufstellen;

- den Deckel aufschrauben und das Ol in einen geeigneten Behélter ablaufen lassen; oder ein Olabsaugegerat verwenden;

- Uberpriifen, ob sich kein Wasser im Ol befindet; dies bedeutet, daR die Dichtung noch in Ordnung ist, und man das neue Ol einfiillen kann;

- werden geringe Wassermengen am Boden des Olschachtes festgestellt, hangt dies vom Kondensniederschlag ab; dieses Phéanomen ist als
normal zu betrachten und weist nicht auf Mangel der mechanischen Anlage hin;

- wenn sich im Olbehélter betrachtliche Mengen Wasser befinden, ist die Dichtungsfeder zu kontrollieren und eventuell durch eine Neue zu
ersetzen;

- der eventuelle Austausch der Dichtungsfeder mufR3 von einer spezialisierten Werkstatt vorgenommen werden.

- Den Olschacht ganz mit biologisch abbaubarem Ol, wie CASTROL HYDROIL P46 oder dhnlichem, fiillen. Nachdem der Olschacht gefiillt ist,
20-25 cc. Ol herausnehmen, um ein entsprechendes Luftkissen im Olschacht herzustellen;

- Nach Beendigung der durchzufiihrenden Ausfiihrungen, den Deckel wieder zuschrauben und die Elektropumpe wieder installieren.

In extremen Ausnahmefallen, wenn keines der genannten Olen zur Verfiigung steht, kann Vaseline-Ol verwendet werden. Sollten eventuelle

WartungsmaRnahmen/Reparaturen notwendig sein, sich an unsere spezialisierten Zentralen wenden.

Die Reparatur der Pumpe muf3 von der Herstellerfirma oder durch bevollméachtigtes Personal durchgefihrt werden; die Nichtbeachtung dieser

Verhaltensregel bringt den Verlust der Garantie und der Sicherheit der Maschine mit sich.

A 5.2 KONTROLLE VON VERSCHLEISSTEILEN

Vor den Kontroll- und Wartungausfiihrungen mit Aufmerksamekeit lesen, und die unter Abschnitt 1.2 und 1.3 aufgefihrten SicherheitsmaRnahmen
anwenden.

Wahrend den programmierten Wartungsarbeiten oder in irgendeinem Fall, in dem die Leistungen der Elektropumpe sinken oder die Vibrationen
und die Gerausche, gegeniiber den urspringlichen héher liegen sollten, ist eine Kontrolle und eventueller Austausch von hydraulischen
Verschleif3teilen erforderlich. Man empfiehlt fur den Austausch, ausschlieBlich, Orginalersatzteile. Sollte die Hydraulik teilweise oder vollstandig
verstopft sein, ist eine sorgféltige Reinigung mit einem Wasserdruckstrahl durchzufiihren. Wenn erforderlich, die Hydraulik, unter Bezugnahme
der Abbildung 2, aus- und einbauen.
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6. KLEINE STORUNGEN: URSACHEN UND BEHEBUNGEN

MANGEL

MOGLICHE URSACHE

LOSUNG

der motor lauft nicht

es fehlt die spannung

die stromzufuhrleitung kontrollieren

automatikschalter angesprungen

den schalter wieder feststellen und die ursache
ergrinden

blockiertes fligelrad

die ursache der blockierung ergriinden und sie
beseitigen

warmeschutz eingeschaltet

springt automatisch wieder an

der motor funktioniert ordnungsgemaR,
pumpt aber kein wasser

hemmventil blockiert

das ventil reinigen und deren funktionstiichtigkeit
Uberprifen

rohre verstopft

die verstopfung ausfindig machen und beseitigen

die pumpe enthalt eine verminderte
wasssermenge

flugelrad, ventil oder rohre verstopft

die verstopfung ausfindig machen und beseitigen

flussigkeitsniveau zu niedrig

die pumpe sofort ausschalten

spannung der stromzufuhr unrichtig

die spannung wie in der beschriftung angegeben
einstellen

verkehrte drehrichtung (dreiphasiger motor) die phasen umdrehen

die ursache der blockierung ergriinden und sie

flugelrad blockiert beseitigen

einschaltung der
warmeschutzvorrichtung

flussigkeitstemperatur zu hoch sich an den nachsten ZENIT handler wenden

7. ENTSORGUNG DER ELEKTROPUMPE

Sollte die Reparatur der Elektropumpe aufgrund Abnutzung oder Beschadigung wirtschaftlich nicht vorteilhaft sein, mu3 deren Entsorgung unter
vollstandiger Berlcksichtigung der ortlichen Bestimmungen durchgefuhrt werden.

Hierzu fur die Elektropumpe nachstehende Vorgehensweise befolgen:

- Eventuelles, im Olschacht, befindliches Ol ablaufen lassen und an eine spezialisierte Sammelstelle fiir Ol liefern;

- Kunststoff- oder Gummiteile entfernen und an eine spezialisierte Sammelstelle liefern;

- Fr die Verschrottung der Metallteile Sorge tragen.

Keine Elemente der Elektropumpe in die Umwelt freisetzten.

A 8. STROMANSCHLUSSE

8.1 EINPHASIGER STROMANSCHLUR

Bei einphasigen Pumpen sind die aus der Pumpe kommenden Leitungen folgenderweise anzuschlieBen:SCHWARZE Leitung, an einem Ende der
Leitung; BLAUE Leitung am anderen Ende der Leitung und an einem Ende eines Kondensators mit geeigneter
Kapazit2t (45 eF + auftrenner 80 e€F); die BRAUNE
EINPHASIGER Stromanschluf3 Abbildung 3

Leitung am ander

8.2 DREIPHASIGER STROMANSCHLUR

Die gelb-griine Leitung, erden und die aus der Pumpe kommenden Leitungen anschlieBen. Verfligt die Pumpe Uber 3 Leitungen, sind sie an eine
Dreiphasenleitung, mit gleicher wie auf dem Maschinenschild angegeber Spannung und Frequenz, anzuschlielen, oder an eine AnlaRschalttafel
mit Anla3spitzenstrom-Verminderungsvorrichtung. Verfigt die Pumpe Uber 6 Leitungen, sind sie an eine Anlal3schalttafel mit Stern-
/Dreieckumschaltungsvorrichtung anzuschlieen. Erfolgt dagegen eine direkte Dreieckschaltung, ist die auf dem Maschinenschild niedrigere
angegebene Stromspannung zu berlcksichtigen; erfolgt dagegen eine Sternschaltung, ist die dariberliegende zu beriicksichtigen. Die
Speiseleitungen sind auf folgenderweise gekennzeichnet

- 3 LeitungenUi Vi W,

- 6 Leitungen U171 U271 V17T V27T W1i W2;

DREIPHASIGER Stromanschlu® Abbildung 4-5-6

8.3 SONDE

Die Warmeabsicherung ist bei sowohl ein- als auch dreiphasigen Motoren mit eingebaut und an den mit T gekennzeichneten Leitungen
angeschlossen. Die Sonde muf3 am eigens dafiir vorgesehenen Ende der Anschluf3tafel angeschlossen und tber den eigens dafiir vorgesehenen
Schalter manuell riickgestellt werden

8.4 LEITFAHIGE SONDE

Die, in der Olkammer eingesetzte leitfahige Sonde, wo vorhanden, ist am Pumpenausgang, an der mit einem S gekennzeichneten Leitung
angeschlossen. Die Sonde muR an der eigens dafir vorgesehenen AnschlufRtafel angeschlossen werden.
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Talla symbolilla merkityt ohjeet liittyvat sahkdpumpun ja sen kayttajan turvallisuuteen.

A Talla symbolilla merkityt ohjeet liittyvat sahkoturvallisuuteen.
@ Talla symbolilla merkityt ohjeet liittyvat rajahdyssuojattuun malliin (-EX)

Sailyttakaa tama kayttdopas huolellisesti mydhempaa kayttoa varten.
Lukekaa kayttdopas huolellisesti.
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A 1. YLEISET TURVANORMIT
Lukekaa kayttboppaassa olevat ohjeet huolellisesti ennen mink&én toimenpiteen aloittamista. Nain takaat turvallisen tydskentelyn.
Sailyttakaa kayttdopas puhtaassa paikassa, johon siihen paastaéan helposti kasiksi.
Pumpunasennus-j a s2hk°liit2nt®toimet tulee suorittaa ammatti ASBENNUSe@nnameé&ni
ohjeiden mukaisesti.

Il kaa kayttak° s2hk°pumppua sellaisiin tarkoituksiin, joitQWURBET®I|l e mai
Alkaa muuttako tuotteen ominaisuuksia sen suorituskyvyn tai kayttétarkoituksen muuttamiseksi. Laitteeseen suoritetut muutokset aiheuttavat
takuun valittoman raukeamisen, jonka jalkeen laitteen kayttdjad on yksin vastuussa téllaisista muutoksista toiminnan aikana aiheutuneista
vahingoista.
Alkaa kaynnistakd sahkdpumppua kuivillaan muulloin, kuin silloin, kun se on ehdottoman vélttamatonta esim. oikean pyérimissuunnan
tarkistuksen yhteydessa.

A 1.1 MUUT MAHDOLLISET RISKIT
Kaikkien séhkokayttoisten laitteiden tapaan myds séhkdpumppu voi oikein kaytettynékin aiheuttaa vaaratilanteita.
SAHKOISKUN VAARA

A 1.2 ASENNUKSEN JA HUOLLON AIKANA HUOMIOITAVAT TURVASAANNOKSET

Toimikaa aina seuraavasti, jotta vaaratilanteilta valtytdan huoltotoimenpiteiden suorittamisen aikana:

- Antakaa ainoastaan ammattihenkiliden suorittaa sellaiset toimenpiteet, joissa mekaanisia ja/tai séhkdisia komponentteja joudutaan vaihtamaan
tai korjaamaan;

- Pyséayttakaa sahkdpumppu ja sulkekaa syéton ja imun sulkulevy;

- Varmistakaa, ettd pumppu on irrotettu séahkodverkosta. Sahkdpumpun sahkdvirran katkaisu tapahtuu irrottamalla ensin vaiheiden johtimet ja
taman jalkeen kelta-vihred maadoitusjohdin;

- Nostakaa sahk6pumppu altaasta, mikali se on veden alla;

- Odottakaa, etta sahkdpumpun ulkoinen lampétila on alle 50°C, mikali se on ollut kaytdssa ennen toimenpiteen aloittamista;

- Vaihtakaa vialliset tai kuluneet komponentit ainoastaan alkuperaisiin varaosiin.

Ottakaa yhteys valmistajaan, mikali ette ole varma korjaus- toi vaihtotoimenpiteiden suorittamisesta.

Pumppuja voidaan kayttad myods myrkyllista KAASUA sisaltavissa kaivoissa ja viemarialtaissa. Taméan vuoksi onkin syytd noudattaa seuraavia

varokeinoja:

- ALKAA MILLOINKAAN tydskennelko yksin suorittaessanne mahdollisia huoltotoimenpiteité;

- TUULETTAKAA kaivo hyvin ennen tydskentelyn aloittamista;

- henkil6t, jotka laskeutuvat kaivoon tulee kiinnittd& turvakoysin ja varmistakaa, ettd he paasevat nousemaan nopeasti kaivosta hatatapauksissa.

Pitékaa tuote kaukana lasten ulottuvilta. Pumppua ei ole tarkoitettu sen kaytt6on kykenemattdmien tai kokemattomien henkildiden kayttoon.

ALKAA vieko kasianne tai mitaan esineita imuaukkoon, ristikkoon tai sivuun asetettuun syéttoreikaan ja/tai niiden lahelle.

ALKAA asentako pumppua KAIVOIHIN, ALTAISIIN TAI MUIHIN TILOIHIN, joissa on KAASUA,; tastid aiheutuu RAJAHDYSVAARA
(poikkeuksena mallit - EX).

Valttakaa syottokaapeleiden paiden joutumista kosketuksiin nesteiden kanssa, pumpattava neste mukaanluettuna.

A 1.3 HENKILOKOHTAISET TURVAVARUSTEET (DPI)

Késitelkdd pumppua ainoastaan silloin, kun olette suojautunut tarkoitukseen sopivalla suojavaatetuksella: tydturvallisuussadnndsten mukaiset
jalkineet, suojalasit, hansikkaat, nahkainen esiliina tai muu tarkoitukseen sopiva suojavaate.

Puhdistakaa biologisiin kaivoihin tai vaarallisiin aineisiin jo aiemmin upotettujen pumppujen kaikki osat huolellisesti ennen huolto- tai
korjaustoimenpiteiden suorittamista. Peskaa ne juoksevalla vedella tai tarkoitukseen olevilla erityistuotteilla.

2. LAITTEEN TUNNISTUSTIEDOT

Sahkoépumpussa on metallinen arvokyltti, jossa on selvitetty kaikki tuotteen ominaisuuksiin liittyvét tiedot. llmoittakaa metallisessa kyltissa olevat
tiedot aina silloin, kun kaipaatte pumppuun liittyvia lisatietoja tai haluatte tilata varaosia.

3. TEKNISET TIEDOT

Sahkdpumpun tekniset tiedot on ilmoitettu metallisessa kyltissa ja laitteen pakkauksessa.

Jotta varmistettaisiin laitteiden kestavyys kovassa kulutuksessa, sahkokéayttdisten DRP, DGP, SMP ja SBP pumppujen runko ja juoksupyoré on
valmistettu kokonaan valuraudasta EN-GJL-250 (UNI EN 1561 - 1563) ja niiden muut osat valuraudasta EN-GJL-250 (UNI EN 1561 - 1563).
Pumput DRY on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teraksestéa CF-8M, joka sopii erittiin sydvyttéavien nesteiden pumppaamiseen.

3.1 KAYTTOOMINAISUUDET

- Syéttdjannite: YKSI-KOLMIVAIHEvirta kyltissa annettujen tietojen mukaisesti. Suurin sallittu poikkeama arvokilvessa annetuista nimellisarvoista
+10%.

- Pumpun upotussyvyys: Maksimisyvyys 20 metrid nesteen pinnan alapuolelle.

- Pumpattavan nesteen lampétila: Pumpattavan nesteen lampétila saa olla enintéén 40° C.

- Sallittu kaynnistysten maara tunnissa: 20 kertaa aina 4 kW tehoon saakka, 15 kertaa 4-7 kW tehoon saakka, 10 kertaa 7,5 - 45kW tehoon
saakka ja 5 kertaa yli 45 kW tehoisissa laitteissa. Kaynnistykset on suoritettava tasaisin véaliajoin.

Jotta pumppuun ei paisisi pyorteisten virtausten mukanaan tuomaa ILMAA, mikd aiheuttaisi laitteen toimintahairioita, VALTTAKAA nesteiden

valumista suoraan pumppujen imupuolelle ja varmistakaa, ettd imusuutin on tarpeeksi upoksissa pyorteisvirtausten valttamiseksi.

Kaivot ja keréilyaltaat: Kaivojen/kerdilyaltaiden koko tulee olla sellaisia, etté valtytaén laitteen liiallisilta kaynnistyksilté tunnin aikana.

liman jaéhdytysvaippaa olevien uppopumppujen suojaamisen kannalta on téarkeda, ettei nesteen taso laske koskaan pumpun moottorin kannen

alapuolelle.

- Suojausarvo: IP 68

- Kayttdalue: Viemarien jatevesien kuivaus ja/tai poistopumppaus.

- Toimintajakso: S1 (CEI 2-3).

Naitd sdhkdpumppuja ei ole tarkoitettu kaytettéavaksi elintarvikkeiksi tarkoitettujen nesteiden pumppaamiseen.

Naitd sahkdpumppuja ei saa kayttaa altaissa tai muissa tiloissa, joissa laite voi koskettaa kayttajan ruumiin osia.
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3.2 MELUTASO
Uppopumpun &énenpaine jaa alle 70 dB (A) veden alla ja joka tapauksessa alle 80 dB, mikéli se on asennettu veden paalle.

A 4. ASENNUS

4.1 KULJETUS
f Lukekaa kappaleissa 1.2 ja 1.3 annetut turvaohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista ja noudattakaa niiden ohjeita huolellisesti.
Paino taulukon 1 - 1/a - 1/b - 1/c - 1/d

Alle 30 kg painavien pumppujen kuljetus ja nosto voidaan suorittaa késin tarkoitukseen olevaa, pumpun yldosaan sijoitettua kahvaa
kayttamalla. Yli 30 Kg painavien pumppujen kuljetus ja nosto on sité vastoin suoritettava pumpun yllaosaan sijoitettuun silmukkaruuviin
kiinnitetyn ketjun avulla tarkoitukseen sopivaa mekaanista nostolaitetta kayttamalla.

ALKAA MILLOINKAAN kayttaké pumpun tai uimurin séhkéjohtoa pumpun siirtdmiseen ja/tai nostamiseen. Kayttak&a& pumpun kahvaa tai
silmukkaruuvia.

Tarkistakaa silmamaéaraisesti, ettd pakkaus ja sen sisaltd eivat ole vahingoittuneet. Ottakaa heti yhteys ZENIT: han, mikali niissa ilmenee nakyvia
vaurioita.

Varmistakaa, etté arvokilven tiedot vastaavat haluttuja arvoja.

Varmistakaa ennen virran kytkemista kaapeleihin tai itse pumpun asentamista, ettd akseli pyorii vapaasti. Suorittakaa tdma tarkistus erityisen
hylsyavaimen avulla.

A 4.2 PAIKOITUS

Lukekaa kappaleissa 1.2 ja 1.3 annetut turvaohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista ja noudattakaa niiden ohjeita huolellisesti
é Pumpun asennus- ja séhkdliitdntatoimet tulee suorittaa ammattitaitoisen teknisen henkildkunnan toimesta.
Tarkistakaa aina ennen toimenpiteiden aloittamista, ettei pumppu ole kytketty séhkdlaitteistoon

Tarkistakaa juoksupydran oikea pydrimissuunta kappaleessa 4.3 annettujen ohjeiden mukaisesti ennen pumpun paikoituksen aloittamista.
Pumput voidaan asentaa siirreltéviksi tai kiintedsti paikalleen. Ensinmainitussa tapauksessa poistoaukko tulee yhdistaa kumilitoskappaleella
varustetun tasoituskaaren avulla letkuun, jonka halkaisija ei saa olla pienempi kuin pumpun imuaukon halkaisija, ja joka on mieluiten kierteisella
vahvikkeella varustettu, jotta voidaan aina olla varmoja virtauksen vapaasta kulusta myds mutkapaikoissa tai virtaussuunnan vaihtuessa. Toiseksi
mainitussa tapauksessa, joka on harvinaisempi, suositellaan pumpun liittdmistd metalliputkistoon, joka varustetaan takaiskuventtiililla ja
sulkulevylla. Tassé tapauksessa pumpun vakavuuden takaa putkisto.

4.2.1 ASENNUS LIITINJALAN AVULLA

Kaiken tyyppiset upotettavat vaakasuoralla suuttimella varustetut séhképumput voidaan asentaa talla tavoin.

Kiinteisiin asennuksiin ovat automaattisella liitinjalalla varustetut pumput tarkoituksenmukaisimpia, koska taten pumpun huolto ja puhdistus on

mahdollista tarvitsematta tyhjentaa kerailyallasta tai irrottaa ainoatakaan pulttia. Sellaisten pumppujen asennuksessa, joissa téllainen vaihtoehto

on mahdollinen (tiedustelujen osalta ottakaa yhteys ZENIT - yritykseen) edetkaa seuraavalla tavalla:

- ennen muita toimenpiteita kiinnittakaa kaariliittimella varustettu alusta altaan pohjalle levityspulttien avulla;

- asentakaa paikalleen takaiskuventtiililla ja sulkulevylla varustettu paineputki;

- kiertdkaa/lukitkaa paikalleen kaksi ohjainputkea liitinalustalle kiinnittden ne yldosasta valmistajan toimittaman vélikehaarukan avulla; taméan
avulla taataan niiden yhdensuuntaisuus.

Pumppu voidaan laskea kannattelemalla sité sinkityn, moottorin yldosaan sijoitettuun lenkkiin kiinnitetyn ketjun avulla ja kahden ohjainputken

avulla se yhdistyy alustaan moitteettomasti.

Kuvassa 1 on liitinjalka-asennuksen kaavio.

4.2.2 KUIVA-ASENNUS JAAHDYTYSVAIPALLA VARUSTETUISSA PUMPUISSA
Suorittakaa jaahdytysvaipalla varustettujen pumppujen asennus tdaman kayttdoppaan mukana toimitetussa liitteessa annettujen ohjeiden
mukaisesti.

4.3 SAHKOVERKKOON KYTKENTA JA PYORIMISSUUNNAN MAARITTAMINEN
A Kaikki sahkoverkkoon kytkentatoimenpiteet on annettava ammattihenkildiden suoritettavaksi voimassa olevien lakien mukaisesti.
HUOMIO: Kytkekaa sahkokytkennan yhteydessa ensin kelta-vihrea johdin maadoitukseen ja tdmén jalkeen muut johtimet kappaleessa 8
AS HK¥ININIl T annettujen ohjeiden mukaisesti
Tarkistakaa, etté syottdlinjan nimellisjannite ja taajuus ovat samat kuin pumpun arvokyltissa osoitetut arvot ja ettd séhkdpumpun séhkdnkulutus on
maksimivirtaa pienempi.

Varmistakaa ennen asennusta, ettd syottélinja on varustettu maadoituksella ja vastaa voimassa olevia maarayksia ja varmistakaa, ettd pumpun
kaapelit ovat moitteettomassa kunnossa.

Kéayttékaa tarkoitukseen sopivaa, arvokyltissa mainittuja arvoja vastaavaa ylikuormasuojaa pumpun moottorin suojaamiseen.
Kappaleessa AS HK¥LII T NN TOo on osoitettu pumpun s@hk°virtakaavio.
Maarittakaa pumpun pyorimissuunta ennen kolmivaihekytkennan lopullista suorittamista.

Pydrimissuunta voidaan maarittdd seuraavasti:

- noudattakaa kappaleissa 1.2 ja 1.3 annettuja ohjeita;

- asettakaa pumppu kyljelleen vaaka-asentoon jattaen sen ymparille vapaata tilaa;

- yhdistakaa valiaikaisesti kelta-vihred johdin maadoitukseen ja séhkdjohdot séhkdmagneettiseen kytkimeen;

- pitakaa ihmiset ja esineet kaukana pumpusta ainakin 1 metrin etaisyydell;

- kayttakaa lyhyen hetken ajan laitteen kaynnistyskytkinta;

- tarkistakaa, ettd juoksupydran pyorintd imuaukon puolelta katsottuna tapahtuu vastapaivaan.

Péinvastaisessa tapauksessa vaihtakaa keskendén kahden sdhkémagneettiseen kytkimeen johtavan kaapelin liitédnta ja koettakaa uudelleen.
Maariteltydnne pydrimissuunnan MERKITKAA syéttokaapeleiden litantdasema, KYTKEKAA IRTI véliaikainen sahkdliitanta ja asentakaa pumppu
sille tarkoitettuun paikkaan.
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4.4 UIMURIKYTKIMIEN ASENTAMINEN

Sahkdpumppuihin asennettujen uimurikytkimien toiminta on taysin automaattista. Varmistakaa kuitenkin, etteivat mitkaéan vieraat esineet paase

estdamaan niiden vapaata liikkumista. On erittéin tarke&a kiinnittdd uimurikytkimet siten, etta niiden johdot eivéat sotkeudu keskenadan, eivatka ne
voi kietoutua tai juuttua kaivon sisalla oleviin ulkonemiin tai reunamiin. Ne tulee sijoittaa siten, ettd minimitaso El milloinkaan ole alempana kuin

pumpun ylakansi. On suositeltavaa kiinnittd& uimurit jaykk&an pylvaaseen, joka puolestaan kiinnitetd&n kaivon sisélle.Pumpun, séhkotaulujen ja
uimureiden asennuksen jalkeen suorittakaa laitteiston koestus varmistuaksenne sen asianmukaisesta toiminnasta. Tarkistakaa ampeerimittarin

avulla, ettd pumppujen virran kulutus on arvokyltissa annettujen raja-arvojen puitteissa ja etté uimurit kdynnistyvat ennalta maariteltyjen tasojen

puitteissa.

A 5. HUOLTO

Lukekaa kappaleissa 1.2 ja 1.3 annetut turvaohjeet huolellisesti ennen tarkistus- tai huoltotoimenpiteiden aloittamista ja noudattakaa niiden ohjeita
huolellisesti.

Laitteen kayttajan on suoritettava asiaankuuluvat tarkistukset, huollot ja tarvittaessa kuluneiden osien vaihto aina sdannéllisin valiajoin, jotta

sahkdpumpun moitteeton toiminta ja pitka kayttoika voidaan taata parhaalla mahdollisella tavalla. Suosittelemme ennakkotarkoitusten

suorittamista aina kuukauden tai vahintédan aina 500-600 toimintatunnin vélein.

- tarkistakaa, ettd sahkovirta vastaa arvokyltissa annettuja arvoja;

- tarkistakaa, ettd pumpun melutaso ja térina eivat ole muuttuneet pumpun alkuperaisista arvoista;

- tarkistakaa kolmivaihemoottorien vaiheiden tasaisesti jakautuva virrankulutus ampeerimittaripihteja kayttamalla ja varmistakaa, etteivéat arvot
ylitd arvokyltissa annettuja.

Kuvassa 2 on esitetty séhkdpumpun yksityiskohtainen kuva.

A 5.1 MEKAANISTEN TIIVISTEIDEN OLJYKUPPIEN OLJYN TARKISTUS JA VAIHTO

Lukekaa kappaleissa 1.2 ja 1.3 annetut turvaohjeet huolellisesti ennen tarkistus- tai huoltotoimenpiteiden aloittamista ja noudattakaa niiden ohjeita
huolellisesti.

Suosittelemme 6ljynvaihdon suorittamista aina 5000-7000 tydtunnin vélein tai vahintaan kerran vuodessa.

Toimenpide suoritetaan seuraavalla tavalla:

- Asettakaa pumppu vaaka-asentoon;

- Kiertékaa tulppa auki ja valuttakaa 6ljy sopivaan astiaan tai suorittakaa toimenpide 6ljyn imulaitetta kayttamalla.

- Tarkistakaa, ettei 6ljysséa ole vettéd mikéa on merkki siitd, ettd mekaaninen tiiviste on viela kunnossa (hyvé) ja siten voidaan liséata uusi oljy.

- Mikali 6ljykupin pohjalla on vahainen méara vetté on kyseessa tiivistynyt vesihdyry; ilmidta on pidettéava téysin normaalina eiké se siis johdu
mekaanisen tiivisteen viallisuudesta.

- Mikali 6ljykupissa on huomattava maéara vetta, on syyta tarkistaa mekaanisen tiivisteen kunto ja mahdollisesti vaihtaa taméa uuteen.

- Mekaanisen tiivisteen vaihdon tulee suorittaa erikoistunut korjaamo.

- Tayttakaa oljykuppi kokonaan biologisesti hajoavalla 6ljylla, kuten CASTROL HYDOIL P46 tai vastaavalla. Poistakaa 20-25 cm3 6ljya tayton
jalkeen siten, etta oljykuppiin jaa riittava ilmatyyny;

- Sulkekaa tulppa toimenpiteen paatyttya ja asettakaa sahképumppu uudelleen paikoilleen.

Aivan poikkeuksellisissa tapauksissa silloin, kun edellé esitettyja 6ljyja ei ole saatavissa voidaan kayttaa vaseliinidljya. Milloin tarpeen,

mahdollisten huoltojen/korjausten ollessa kyseessa kaantykaa erikoistuneiden merkkikorjaamoidemme puoleen.

Pumpun korjauksen saa suorittaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltohenkilékunta, muussa tapauksessa takuu raukeaa ja laitteen turvallisuus

vaarantuu.

A 5.2 KAYTOSSA KULUVIEN OSIEN TARKISTUS

Lukekaa kappaleissa 1.2 ja 1.3 annetut turvaohjeet huolellisesti ennen tarkistus- tai huoltotoimenpiteiden aloittamista ja noudattakaa niiden ohjeita
huolellisesti.

Tarkistakaa ja vaihtakaa kaytdssa kuluvat vesipiirin osat aina tarvittaessa maéraaikaishuoltotoimenpiteiden yhteydessa tai silloin, kun
sahkoépumpun tehokkuus heikkenee tai sen melutaso kasvaa. Vaihtakaa osat ainoastaan alkuperaisiin varaosiin. Puhdistakaa vesipiirin osat
huolellisesti painevesisuihkulla, mikéli ne ovat osittain tai kokonaan tukossa. Purkakaa hydraulijarjestelma tarvittaessa ja kootkaa se
kuvassa 2 auf Seite 66 olevan yksityiskohtaisen piirroksen mukaisesti.

6. PIENET TOIMINTAHAIRIOT: SYYT JA KORJAUKSET

VIAT MAHDOLLINEN SYY KORJAUS

jannite puuttuu tarkista syottolinja

moottori ei toimi

automaattikytkin lauennut

palauta kytkin alkutilaan ja etsi laukeamisen syy

juoksupyora jumissa

etsi jumiutumisen syy ja poista se

lampodsuoja kaynnistynyt

palautuu toimintaan automaattisesti

moottori toimii moitteettomasti mutta ei
pumppaa vetta

suuntaisventtiili jumissa

puhdista venttiili ja tarkista sen toiminta

putkisto tukossa

etsi tukkeuma ja poista se

pumpun virtausnopeus on rajoitettu

juoksupyora, venttiili tai putki tukossa

etsi tukkeuma ja poista se

nesteen taso liian alhainen

pysayta pumppu valittdtmasti

vaara syottéjannite

vie jannite kilven osoittamalle tasolle

vaara pyorimissuunta (kolmivaihemoottori)

vaihda faasit

lAmpdsuojan kaynnistyminen

juoksupyora jumissa

etsi jumiutumisen syy ja poista se

nesteen lampdtila liian korkea

ota yhteys lahimp&an ZENIT -jalleenmyyjaan




7. SAHKOPUMPUN ROMUTTAMINEN

Jos pumppu on kulunut tai vahingoittunut, eiké korjaaminen ole taloudellisesti kannattavaa, laitteen romuttaminen on suoritettava paikallisten
jatehuoltomaéaraysten mukaisesti.

Poistakaa sahkdpumppu kaytosta seuraavasti:

- poistakaa o6ljykupissa mahdollisesti oleva 6ljy ja luovuta se asianmukaiselle kierratyskeskukselle;

- erottakaa muovi- ja kumiosat toisistaan ja luovuta ne asianmukaiselle kierratyskeskukselle;

- romuttakaa metalliset osat.

Alk&a jattako mitdan sahképumpun osia luontoon.

A 8. SAHKOLITANNAT

8.1 YKSIVAIHEPUMPPUJEN SAHKOLITANTA

Yksivaihepumpuille pumpun poiston johtimet on kytkettava seuraavasti:MUSTA johdin yhden linjan paahan; SININEN johdin linjan toiseen padhéan
jarittavankapasi t eet i n omaavan kondensaattorin yhteen p&2h2&an (45 e¢F + katka
Sahkdaliitantd YKSIVAIHEVIRTA kuva 3

8.2 KOLMIVAIHEPUMPPUJEN SAHKOLIITANTA

Kytkekaa kelta-vihred johdin maadoitukseen ja kytkek&a virta pumpun poistossa oleviin johtimiin. Mikali pumpussa on kolme johdinta, ne on
kytkettava kolmivaihelinjaan, jonka jannite ja taajuus vastaavat kyltissé annettuja arvoja tai kdynnistystauluun, jossa on huippuvirran
alennuslaitteet. Mikali pumpussa on puolestaan kuusi johdinta, ne on kytkettava kaynnistystauluun, jossa on téahti/kolmio katkaisinlaite. Mikali
kytkenté tapahtuu suoraan kolmionmuodossa, sy6ttdjannite on alin kyltissé osoitettu arvo. Mikali taas kytkenta tapahtuu suoraan téhden
muodossa, syodttdjannite on korkein kyltin arvo. Sy6ton johtimet on merkitty seuraavasti:

- 3 johdinta U-V-W;

- 6 johdinta U1-U2-V1-V2-W1-W2;

Sahkoliitanta KOLMIVAIHELITANTA kuva 4 -5 - 6

8.3 LAMPOTILA-ANTURIT

Seka yksivaihe- ettd kolmivaihemoottoreihin asennettu lampdsuoja on kytketty johtimiin, jotka on merkitty kirjaimella T pumpun poistossa.
Lampdsuoja on kytkettéva tarkoituksenmukaiseen sahkoétaulun liitdntdnapaan, jonka nollaus tapahtuu manuaalisesti tarkoitukseen olevan
katkaisimen avulla.

8.4 JOHTAVUUSANTURIT

Oliykammioon sijoitettu johtavuusanturi, milloin asennettu, on kytketty kirjaimella S merkittyyn johtimeen pumpun poistossa. Anturi on kytkettava
tarkoituksenmukaisen sahkotauluun.
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& Este simbolo distingue las instrucciones relativas a la seguridad de los operadores y de la electrobomba.

Este simbolo distingue las instrucciones relativas a los riesgos de tipo eléctrico.

@ Este simbolo distingue las instrucciones relativas a los modelos antideflagrantes (-EX).
/.\

Guardar esmeradamente este manual para eventuales futuras consultas.
Leer detenidamente este manual.
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& 1. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

Para una instalacion correcta y un uso seguro del producto, antes de efectuar cualquier operacion es preciso leer detenidamente cuanto
presentado en este manual.

Guardar este manual en un sitio limpio y facilmente accesible.

Las operaciones de instalacién y conexion eléctrica de las bombas deben ser efectuadas por personal técnico competente siguiendo
detenidamente las instrucciones presentadas en el parrafo "4 INSTALACION".

No utilizar la electrobomba para efectuar operaciones que no estén indicadas expresamente en este manual, en el parrafo "3.1 CONDICIONES
DE USO ".

No manumitir de ninguna manera el producto para modificar sus prestaciones o caracteristicas de uso; cualquier operacién de este tipo, ademas
de anular inmediatamente la garantia, conlleva la plena responsabilidad por parte del usuario de cara a cualquier acontecimiento perjudicial que
pueda acaecer durante el funcionamiento.

No poner nunca en marcha la electrobomba no conectada salvo por el tiempo estrictamente necesario para verificar que el sentido de giro sea
correcto.

A 1.1 LISTA DE RIESGOS RESIDUOS
El producto, si bien utilizado correctamente, presenta este riesgo residuo tipico de todos los equipos conectados a la red eléctrica:RIESGO DE
DESCARGA ELECTRICA.

A 1.2 NORMAS DE SEGURIDAD A APLICAR DURANTE LAS OPERACIONES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO

Para efectuar operaciones de mantenimiento en toda seguridad es preciso atenerse siempre al procedimiento siguiente:

- Encargar a personal cualificado las operaciones que requieren la sustitucién o la reparacion de érganos mecéanicos y/o componentes eléctricos;

- Parar la electrobomba y cerrar las llaves de paso de impulsion y aspiracion;

- Comprobar que la bomba esté desconectada de la red eléctrica. Para desconectar la electrobomba de la red eléctrica de alimentacién es
preciso desconectar primero los conductores de las fases y seguidamente el conductor de tierra amarillo-verde;

- Silainstalacién es sumergida es preciso retirar la electrobomba de la camara;

- Esperar que la temperatura exterior de la electrobomba, si previamente utilizada, haya alcanzado un valor inferior a los 50 °C;

- Sustituir los componentes estropeados o desgastados exclusivamente por repuestos originales.

En caso de dudas consultarse siempre con el fabricante antes de proceder a cualquier operacién de reparacion o sustitucion.

Ya que las electrobombas se pueden utilizar en pozos y camaras biolégicas que pueden contener GASES téxicos es preciso tomar las siguientes

precauciones:

- NO trabajar NUNCA solos durante las operaciones de mantenimiento;

- FAVORECER la circulacion de aire en los pozos antes de iniciar los trabajos;

- para las personas que bajen a los pozos deben garantizarse unos sistemas de seguridad que prevean la sujecion a una cuerda y la posibilidad
de efectuar una subida rapida en caso de emergencia.

Mantener lejos del alcance de los nifios; producto no apto para personas incompetentes o inexpertas.

NO acercar y/o introducir las manos u objetos en el agujero o la rejilla de aspiracién ni en el lateral de impulsion.

No instalar las bombas en POZOS, CAMARAS U OTROS AMBIENTES en los que se verifique presencia de GAS: hay PELIGRO DE
EXPLOSION (salvo las variantes i EX).

Evitar que los extremos libres de los cables de alimentacién entren en contacto con cualquier liquido, incluido el que se bombea.

1.3 DISPOSITIVOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (DPI) A UTILIZAR

Manejar el producto, especialmente si ya previamente instalado, protegidos por indumentaria adecuada:calzados antiaccidentes, gafas
protectoras, guantes protectores, delantal de cuero o proteccién equivalente.

Cada vez que se realicen operaciones de mantenimiento o reparacion en una electrobomba ya instalada, especialmente las sumergidas en
liquidos biolégicos o peligrosos, es preciso limpiar esmeradamente todas sus partes y lavarlas abundantemente con agua o productos
especificos.

2. IDENTIFICACION DE LA MAQUINA
En la electrobomba hay aplicada una placa metalica de identificacion que presenta todos los datos caracteristicos del producto. Para cualquier
informacién o solicitud hacer referencia a los datos presentados en la placa metalica.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

Las caracteristicas técnicas de la electrobomba estén indicadas en la placa metélica y en el embalaje.

Para garantizar una elevada resistencia al desgaste, las electrobombas DRP, DGP, SMP y SBP tienen el cuerpo de la bomba y el rotor
fabricados en fundicion EN-GJL-250 (UNI EN 1561 - 1563). Los modelos DRY estan realizados enteramente en acero inoxidable CF-8M y son
aptos para liquidos especialmente agresivos.

3.1 CONDICIONES DE USO

- Tension de alimentacion: Alimentacion MONOFASICA o TRIFASICA seguin cuanto indicado en la placa. Variacion Max. Admitida £10%
respecto a los valores nominales de placa.

- Profundidad de inmersion de la bomba: Profundidad Méax. 20 metros bajo el nivel del liquido.

- Temperatura del liquido: El liquido a evacuar puede alcanzar una temperatura Max. de 40 °C.

- Ndmero de arranques por hora admitidos: 20 hasta una potencia de 4 kW; 15 entre 4 y 7,4 kW; 10 entre 7,5 y 45 kW; 5 mas alla de 45 kW; en
todo caso tienen que estar distribuidos de manera regular.

Para que no se produzca una aspiracion de AIRE arrastrado por la turbulencia de los flujos, con las consiguientes anomalias de funcionamiento,

se aconseja EVITAR que la caida de los liquidos se dirija a la aspiracion de las bombas y es preciso verificar que la boca de aspiracion quede

sumergida en medida suficiente para evitar la formacién de remolinos.

Pozos y camaras de recogida: Las dimensiones de los pozos /camaras de recogida deben ser tales que eviten un nimero excesivo de arranques

por hora.

Para las electrobombas sumergibles no provistas de camisa de enfriamiento es preciso que el nivel del liquido no descienda nunca por debajo de

la tapa del motor de la bomba.

- Indice de proteccion: IP 68

- Campo de utilizacion: Desagiie y/o evacuacion de aguas cloacales.

- Factor de servicio: S1 (CEI 2-3).

Asegurarse de que la bomba no trabaje fuera de su curva tipica.

Estas electrobombas no son adecuadas para encauzar liquidos destinados al uso alimenticio.
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Estas electrobombas no se pueden usar en camaras u otros sitios en los cuales se pueda prever el contacto de la maquina con partes del
cuerpo.

3.2 NIVEL DE RUIDO
La electrobomba sumergible presenta un nivel de presion acustica inferior a 70 dB(A) cuando sumergida y de todas maneras inferior a 80 dB
cuando instalada en seco.

4. INSTALACION

4.1 TRANSPORTE

>

Antes de instalar el equipo leer detenidamente y aplicar los procedimientos de seguridad presentados en los parrafos 1.2y 1.3.
Masa segun tab. 1 - 1/a - 1/b - 1/c - 1/d

Para bombas de peso inferior o igual a 30 Kg, el desplazamiento y la elevacion pueden efectuarse manualmente utilizando la
empufiadura correspondiente situada en la parte superior de la bomba. Para las bombas de peso superior a 30 Kg el desplazamiento y
la elevacion tienen que efectuarse con cadena asegurada al ojal correspondiente en la parte superior y utilizando un medio mecéanico
adecuado para el peso de la bomba.

NO utilizar NUNCA el cable eléctrico de alimentacién ni el del flotador para levantar o transportar la bomba. Utilizar la empufiadura o el
ojal de elevacion correspondientes.

> >

Inspeccionar visualmente que el embalaje y su contenido no presenten desperfectos, si se notan dafios significativos dirigirse enseguida a ZENIT.
Verificar que las caracteristicas de la placa se correspondan con las deseadas.
Antes de alimentar los cables o instalar la bomba verificar, con la llave de tubo correspondiente, que el eje gire libremente.

4.2 EMPLAZAMIENTO

>

Antes de instalar el equipo leer detenidamente y aplicar los procedimientos de seguridad presentados en los parrafos 1.2 y 1.3.
Las operaciones de instalacion y conexién eléctrica de las bombas deben ser efectuadas por personal técnico competente.

Comprobar siempre que la bomba no esté conectada a la instalacién eléctrica antes de proceder a cualquier operacion.

>

Antes de proceder al emplazamiento de la bomba, si se trata de motores trifasicos, es preciso verificar que el sentido de giro del impulsor sea
correcto segun las instrucciones presentadas en el parrafo 4.3.

Las bombas pueden utilizarse tanto en instalaciones méviles como fijas. En el primer caso la boca de salida tiene que empalmarse, mediante un
codo con empalme, a un tubo flexible de didmetro no inferior al de la boca de impulsién de la bomba, preferentemente del tipo con refuerzo de
espiral para asegurarse un flujo siempre libre incluso en presencia de curvas o cambios de direccién. En el segundo caso, se aconseja conectar
la bomba a una tuberia metalica, dotandola de una valvula de retencion de paso libre y de una compuerta de interceptacion. En este dltimo caso
la estabilidad de la bomba esta asegurada por la tuberia.

Para todos los tipos de electrobombas sumergibles con boca horizontal esta previsto este tipo de instalacion.

Para las instalaciones fijas las bombas con pata de acoplamiento automatico son las méas adecuadas, ya que permiten efectuar el
mantenimiento y la limpieza de la bomba sin vaciar la camara de recogida ni desmontar ningin perno. Para los tipos de bomba en los que se
haya previsto este tipo de instalacion (para mas informacién contactar con ZENIT) actuar de la siguiente manera:

- primero asegurar la pata con codo de acoplamiento al fondo de la camara utilizando pernos de expansion.

- instalar el tubo de impulsion con su respectiva valvula de retencién y compuerta.

- enroscar/empalmar dos tubos de guia en la pata de acoplamiento asegurandolos en la parte superior mediante el soporte distanciador,
suministrado por el fabricante; esto a fin de asegurar su perfecto paralelismo.

Sera posible bajar la bomba sujetandola con una cadena galvanizada o una cuerda enganchada en el ojal situado en la parte superior de la tapa

del motor y, mediante los dos tubos guia, se acoplara perfectamente a la pata.

En la figura 1 en la pag. 65 se muestra el esquema de instalacion con pata.

j 4.2.1 INSTALACION CON PATA DE ACOPLAMIENTO

4.2.2 INSTALACION EN SECO CON CAMISA DE ENFRIAMIENTO
Si la electrobomba esta equipada con camisa de enfriamiento es preciso leer el folleto adjunto al presente manual y aplicar los procedimientos
correspondientes.

A 4.3 CONEXION A LA RED ELECTRICA Y DETERMINACION DEL SENTIDO DE GIRO

Todas las operaciones de conexién a la red eléctrica tienen que ser efectuadas por personal cualificado y ateniéndose a las normas de ley
vigentes.

ATENCION: en la fase de conexién eléctrica conectar primero el conductor amarillo-verde a la tierra y seguidamente conectar los otros
conductores tal y como indicado en el capitulo 8 "CONEXIONES ELECTRICAS .

Comprobar que la tension y la frecuencia de la linea de alimentaciéon se correspondan con las indicadas en la placa de la bomba y que el
consumo de la electrobomba sea inferior a la corriente maxima suministrable.

Antes de realizar la instalacion verificar que la linea de alimentacion esté conectada a tierra'y cumpla con las normas vigentes y que
los cables de la bomba no estén de ninguna manera estropeados.

Para la proteccién del motor de la bomba utilizar un salvamotor adecuado para las caracteristicas eléctricas indicadas en la placa de
identificacion.

En el capitulo 8 "CONEXIONES ELECTRICAS" se muestra el esquema a aplicar para alimentar correctamente la bomba.

Antes de proceder a la conexion eléctrica trifasica definitiva es preciso determinar el sentido de giro de la bomba.

Para determinar el sentido de giro actuar como sigue:

- aplicar cuanto previsto en los parrafos 1.2y 1.3;

- apoyar la bomba en el suelo por uno de sus lados y dejarla libre;

- conectar provisionalmente el conductor amarillo-verde a la tierra y seguidamente los cables de la alimentacion eléctrica al teleruptor;

- alejar a las personas y cosas a una distancia de por lo menos 1 metro de la bomba;

- activar el interruptor de marcha por unos breves instantes;
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- controlar, mirando el impulsor por el agujero de aspiracion, que el sentido de giro sea antihorario.

Si el sentido de giro fuera contrario invertir la conexién de dos de los conductores de alimentacién en el teleruptor y volver a comprobar.

Una vez establecido el sentido de giro MARCAR la posicion de conexion de los conductores a la alimentacion, DESCONECTAR el enlace
eléctrico provisional e instalar la bomba en el alojamiento previsto.

4.4 INSTALACION DE LOS INTERRUPTORES DE FLOTADOR

Si la electrobomba es entregada con el flotador, su funcionamiento es totalmente automatico por lo que es preciso comprobar que ningin objeto
pueda obstaculizar su movimiento. Es muy importante asegurar los interruptores de flotador de manera que los cables no se enreden entre si, ni
se retuerzan o enganchen en los distintos salientes que se encuentran dentro del pozo. Deberéan situarse de manera que el nivel minimo NO se
halle nunca por debajo de la tapa superior de la bomba. Se aconseja sujetar dichos flotadores a una vara rigida, que se asegurara dentro del
pozo. Finalizada la instalacion de las bombas, de los tableros eléctricos y de los flotadores efectuar un control de supervisiéon de la instalacién
para comprobar su perfecto funcionamiento. Controlar, con la ayuda de un amperimetro, que el consumo de las bombas esté dentro de los
limites indicados en la placa de caracteristicas y que los flotadores intervengan en los niveles establecidos.

A 5. MANTENIMIENTO

Antes de efectuar operaciones de control y mantenimiento leer detenidamente y aplicar los procedimientos de seguridad presentados en los
parrafos 1.2y 1.3.

Para un funcionamiento normal y duradero de la electrobomba el usuario tiene el deber de efectuar controles con regularidad, un mantenimiento

periédico y eventualmente sustituir las partes desgastadas. Se aconseja efectuar comprobaciones preventivas con cadencia mensual o de todas

maneras cada 500-600 horas de operacion.

- comprobar que la tensién de alimentacién se corresponda con los valores indicados en la placa;

- comprobar que el nivel de ruido y vibracién no cambie con respecto al original;

- para los motores trifasicos comprobar, con una pinza amperimétrica, que los consumos en las tres fases estén equilibrados y no superen los
valores indicados en la placa.

En la fig. 2 se muestra el plano de despiece de la electrobomba.

5.1 CONTROL Y CAMBIO DEL ACEITE EN EL POZO DE LOS DISPOSITIVOS SELLADORES MECANICOS

Antes de efectuar operaciones de control y mantenimiento leer detenidamente y aplicar los procedimientos de seguridad presentados

A en los parrafos 1.2y 1.3.

Se aconseja sustituir el aceite cada 5000-7000 horas de operacion o de todas maneras por lo menos una vez al afio.

La operacién debe realizarse de la siguiente manera:

- Colocar la bomba horizontalmente.

- Desenroscar el tapon y vaciar el aceite en un recipiente adecuado o usar un aspirador de aceite;

- Comprobar que el aceite no contenga agua, ya que esto significa que el sellado mecanico esta ain en buenas condiciones y se puede poner el
aceite nuevo;

- Si, por el contrario, se nota poca agua en el fondo del pozo esto se debe al abatimiento de la condensacién; el fenomeno debe considerarse
normal y no se debe a defectos del sellado mecénico.

- En el caso de que en el pozo del aceite haya una cantidad notable de agua es preciso comprobar el sellado mecanico el cual, a ser preciso, es
menester sustituir por uno nuevo.

- La eventual sustitucién del sellado mecanico debe ser efectuada por un taller especializado.

- Llenar completamente el pozo con aceite biodegradable tipo CASTROL HYDROIL P46 o similares; una vez lleno sacar 20-25 cc. de aceite a fin
de asegurar un cojin de aire adecuado en el pozo;
Una vez terminadas las operaciones indicadas apretar el tapon e instalar de nuevo la electrobomba.

Con caracter excepcional, si no se pudieran encontrar los aceites indicados, puede emplearse aceite de vaselina. En el caso de que fuera

necesario efectuar operaciones de mantenimiento o reparacion, se aconseja dirigirse a nuestros centros especializados.

La bomba debe ser reparada por el constructor o por personal autorizado; no atenerse a esto conlleva el cese de la garantia y se compromete la

seguridad de la méquina.

5.2 CONTROL DE LAS PARTES SUJETAS A DESGASTE

Antes de efectuar operaciones de control y mantenimiento leer detenidamente y aplicar los procedimientos de seguridad presentados
en los parrafos 1.2y 1.3.

Durante las operaciones de mantenimiento programado o cuando las prestaciones de la electrobomba menguasen o las vibraciones y el ruido
aumentasen con respecto a los valores originales, es preciso proceder a un control y a una eventual sustitucion de las partes hidraulicas sujetas
a desgaste. Se recomienda sustituir las partes exclusivamente por repuestos originales. Cuando la parte hidraulica esté parcial o totalmente
obstruida proceder a limpiarla esmeradamente con un chorro de agua a presién. A ser necesario desmontar y volver a montar la parte hidraulica
haciendo referencia al plano de despiece de la fig. 2
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6. PEQUENOS INCONVENIENTES: CAUSAS Y REMEDIOS

DEFECTOS CAUSAS POSIBLES SOLUCION
falta tension controlar la linea de alimentacion
el interruptor automatico se ha disparado rearmar el interruptor y verificar la causa
el motor no funciona — —
rotor bloqueado verificar la causa del bloqueo y eliminarla
la proteccién térmica se ha disparado se reactiva automaticamente
el motor funciona correctamente pero véalvula de retencién bloqueada limpiar la valvula y comprobar su funcionamiento
no bombea agua tuberias obstruidas identificar la obstruccién y eliminarla
rotor, valvula o tuberias obstruidos identificar la obstruccion y eliminarla
nivel de liqguido muy bajo apagar inmediatamente la bomba
el caudal de la bomba es insuficiente - - — - - —
tension de alimentacién inexacto llevar la tensién a los niveles indicados en la placa
sentido de rotacién equivocado (motor trifasico) invertir las fases
rotor bloqueado verificar la causa del bloqueo y eliminarla
el protector térmico se ha disparado - - —
temperatura del liquido demasiado alta dirigirse al revendedor ZENIT mas cercano.

7. ELIMINACION DE LA ELECTROBOMBA

Cuando no es conveniente reparar la electrobomba porgue estd demasiado desgastada o dafiada, eliminarla cumpliendo las normas y
reglamentos locales.

Para la eliminacién de la electrobomba seguir el procedimiento siguiente:

- quitar el aceite eventualmente contenido en el pozo y entregarlo a un centro especializado para su tratamiento;

- separar las partes en plastico y goma y entregarlas a un centro especializado para su tratamiento;

- proceder al desguace de las partes metélicas.

No tirar al medio ambiente ningtin componente de la electrobomba.

A 8. CONEXIONES ELECTRICAS

8.1 CONEXION ELECTRICA MONOFASICA

Para las bombas monofasicas es preciso conectar los conductores que salen de la bomba como indicado a continuacién:conductor NEGRO a un
cabo de la linea; conductor AZUL al otro cabo de la linea y a un cabo de un condensador de capacidad

adecuada (45 e€F + disyuntor 80 e€F); conductor MARREN al otro cabo
Conexién eléctrica MONOFASICA fig. 3

8.2 CONEXION ELECTRICA TRIFASICA

Conectar a la tierra el conductor amarillo verde y alimentar los conductores que salen de la bomba. Si la bomba presenta 3 conductores es
preciso conectarlos a una linea trifasica con tension y frecuencia correspondientes a las indicadas en la placa o a un cuadro de arranque con
eventuales dispositivos de reduccién de la corriente de arranque. Si la bomba presenta 6 conductores es preciso conectarlos a un cuadro de
arrangue con dispositivo de conmutacion estrella/triangulo. Si la conexién se realiza de manera directa triangulo, el voltaje de alimentacion resulta
ser el inferior indicado en la placa; si la conexion es estrella tenemos el voltaje superior. Los conductores de alimentacion estan marcados como
indicado a continuacion:

- 3conductoresUi Vi W,

- 6 conductores U171 U27T V11 V27 W11 W2;

Conexion eléctrica TRIFASICA fig. 4-5-6

8.3 SONDAS TERMICAS

La proteccioén térmica, incorporada en los motores tanto monofésicos como trifasicos, esta conectada a los conductores marcados con la letra T
gue salen de la bomba. La proteccion térmica tiene gue estar conectada al terminal correspondiente del tablero eléctrico de conexién y es preciso
restablecerla manualmente pulsando el interruptor correspondiente.

8.4 SONDAS DE CONDUCTIVIDAD

La sonda de conductividad, cuando presente, introducida en la camara de aceite, esta conectada al conductor marcado con la letra S que sale de
la bomba. La sonda tiene que estar conectada al tablero eléctrico de conexion correspondiente.
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A 1. ALLMANNA SAKERHETSFORESKRIFTER
Las bruksanvisningen noga innan det utférs nagot arbetsmoment, fér en korrekt installation och séker anvandning av produkten.
Forvara denna bruksanvisning pa en lattillganglig och ren plats.

Arbetsmomenten fér installation och elanslutning av pumparna mdst e utf°ras av beh°rig teknisk persona

| NSTALLATI ONoO.

Anvand inte elpumpen f°r att utf°ra moment som inte uttrycRER@en
Andra inte pa produkten pa ndgot sétt for att dndra prestandan eller bruksegenskaperna. Moment av detta slag gor att garantin omedelbart
upphor att galla och anvandaren ar ensam ansvarig for eventuella skador som uppstar under funktionen.

Starta aldrig elpumpen p& en torr plats om det inte ror sig om den tid som behovs for att kontrollera att rotationsriktningen ar korrekt.

11LISTA OVER KVARSTAENDE RISKER .
Aven om produkten anvands korrekt, finns foljande typiska kvarstaende risk for samtliga system som ar anslutna till elnatet: RISK FOR
ELSTOT.

> >

1.2 SAKERHETSFORESKRIFTER SOM SKA FOLJAS VID ARBETSMOMENTEN FOR INSTALLATION OCH UNDERHALL

Utfor underhallsarbetena under séakra forhallanden genom att alltid félja foljande procedur:

- Anvand kvalificerad personal for de arbetsmoment som kraver byte eller reparation av mekaniska och/eller elektriska komponenter;

- Stanna elpumpen och stang slussventilerna for uppfordringen och insugningen;

- Kontrollera att pumpen ar frankopplad fran elnatet. Frankoppla elpumpen fran elnatet genom att forst frAnkoppla fasledarna och darefter den
gul-groéna jordledaren;

- Vid nedsankt installation ska elpumpen dras upp fran karet;

- Vanta tills elpumpens utvandiga temperatur ar lagre an 50°C om den har anvants tidigare;

- Byt ut defekta eller utslitha komponenter mot originalreservdelar.

Vid eventuella tveksamheter ska Du alltid kontakta tillverkaren innan Du utfor nagot arbetsmoment for reparation eller byte.

Eftersom pumparna kan anvandas i brunnar och uppsamlingskar som kan innehdlla giftiga GASER, ska féljande forsiktighetsatgarder

respekteras:

- arbeta ALDRIG ensam vid underhallsarbeten;

- VENTILERA brunnarna innan arbete pabérijas;

- de personer som hissas ner i brunnarna maste vara kopplade med sédkerhetslinor och kunna hissas upp snabbt vid en eventuell nodsituation.

Hall barn p& behorigt avstand. Produkten lampar sig inte for anvandning av inkompetenta eller okunniga personer.

Kom INTE nara och/eller stick in handerna eller foremal i insugningshalet eller -gallret eller i uppfordringshalet pa sidan.

@ Installera INTE pumparna i BRUNNAR, KAR eller ANDRA UTRYMMEN som kan inneh&lla GAS: har finns RISK for EXPLOSION (med
undantag av modeller -EX).

Undvik kontakt mellan natkablarnas yttre fria &ndar och véatskor, inklusive den pumpade.

A 1.3 PERSONLIGA SKYDD SOM SKA ANVANDAS

Anvand lampliga skyddsklader vid hanteringen av produkten, i synnerhet om den redan har installerats:skyddsskor, skyddsglasdgon,
skyddshandskar, forklade av skinn eller likvardigt skydd.

Varje gang det utférs underhall eller reparationer av en redan installerad elpump (i synnerhet om den &r nedséankt i biologiska eller farliga vatskor)
ar det nodvandigt att rengdra samtliga pumpdelar och tvatta noga med vatten eller specifika produkter.

2. IDENTIFIKATION AV MASKINEN

Det sitter en méarkplat av metall pa elpumpen som anger produktens samtliga tekniska data. For ytterligare information eller fragor, referera till
markplaten.

3. TEKNISKA KARAKTERISTIKA

Elpumpens tekniska karakteristika anges pa markplaten och pa forpackningen.

For att kunna garantera en hdg motstandskraft mot slitage har elpumparna DRP, DGP, SMP och SBP pumpstomme och pumphjul som &r
tillverkade i gjutjarn EN-GJL-250 och 6vriga delar i gjutjarn EN-GJL-250 (UNI EN 1561 - 1563). Pumparna DRY &r helt tillverkade i rostfritt stal CF-
8M och lampade for mycket fratande vatskor.

3.1 BRUKSEGENSKAPER

- Natspanning: ENFAS eller TREFAS eltillférsel enligt vad som anges pa markplaten. Max. tillaten avvikelse: £10% i forhallande till de nominella
vardena p& méarkplaten.

- Pumpens nedsankningsdjup: Max. djup 20 m under vatskenivan.

- Vatsketemperatur: Vatskan som ska témmas far ha en temperatur pd max. 40°C.

- Max. antal tillatna igdngsattningar/timme (jamnt férdelade): 20 upp till en effekt p& 4 kw; 15 vid mellan 4 och 7,4 kW; 10 vid mellan 7,5 och 45
kW; 5 vid dver 45 kW.

Rikta ALDRIG vétskan mot pumparnas insugning och se till att insugningsdppningen ar nedsankt tillrackligt mycket for att férhindra att det bildas

virvlar, eftersom detta kan medféra att LUFT sugs in p.g.a. flodesturbulensen med driftstorningar som féljd.

Brunnar och uppsamlingskar: Brunnar/uppsamlingskar maste vara sdpass stora att ett alltfor stort antal igdngsattningar per timme kan undvikas.

Vid drankbara elpumpar som inte ar utrustade med kylmantel far vatskenivan aldrig sjunka under pumpens motorhuv.

- Skyddsindex: IP 68

- Anvandningsomréade: Dranering och/eller pumpning av avloppsvatten.

- Driftfaktor: S1 (CEI 2-3).

Dessa elpumpar &r inte lampade for transport av vatskor for livsmedelsbruk.

Dessa elpumpar far inte anvandas i bassanger eller pa andra platser dar det finns risk for att maskinen kommer i kontakt med kroppsdelar.

3.2 BULLERNIVA
Den drankbara elpumpen har en lagre ljudtrycksniva an 70 dB(A) om den &r nedsankt och lagre &n 80 dB om den installeras pa en torr plats.
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4. INSTALLATION

4.1 TRANSPORT
Las noga och tillampa de sakerhetsatgarder som indikeras i avsnitt 1.2 och 1.3 fore installationen.
Vikt enligttab. 1 - 1/a - 1/b - 1/c - 1/d

Vid pumpar som vager mindre an 30 kg kan flytten och lyftet utféras manuellt med hjélp av det dartill avsedda handtaget som ar placerat
pa pumpens ovansida. Vid pumpar som vager 6ver 30 kg ska flytten och lyftet utféras med en kedja som har satts fast vid den dartill
avsedda lyftéglan pa pumpens ovansida och ett mekaniskt lyftmedel som klarar pumpens vikt.

A Dra ALDRIG i natkabeln eller flottdrens kabel for att lyfta och flytta pumpen. Anvand det dartill avsedda handtaget eller lyftoglan.

Kontrollera att forpackningen och dess innehall inte har skadats. | handelse av allvarlig skada, kontakta omedelbart ZENIT.
Kontrollera att egenskaperna pa markplaten motsvarar de énskade.
Kontrollera med hylsnyckeln att axeln roterar fritt fére anslutning av kablarna eller installation av pumpen.

4.2 PLACERING

& Las noga och tillampa de sakerhetsatgarder som indikeras i avsnitt 1.2 och 1.3 fore installationen.
Arbetsmomenten for installation och elanslutning av pumparna maste utforas av behorig teknisk personal.
A Kontrollera alltid att pumpen inte ar ansluten till elnatet innan det utfors nagra arbetsmoment.

Innan placeringen av pumpen, som har trefasmotor, ska Du kontrollera att pumphjulets rotationsriktning &r korrekt enligt instruktionerna i avsnitt 4.3.
Pumparna ar avsedda for saval rorlig som fast installation. | det forsta fallet maste utloppet anslutas till en slang med hjalp av en rorbéj med
gummihallarfaste. Slangens diameter far inte vara mindre &n utloppets diameter. Slangen bor dessutom vara av spiralférstarkt typ sa att det alltid
kan vara fri genomstrémning &ven vid férekomst av kurvor och rorkrokar. | det andra fallet ar det lampligt att ansluta pumpen till ett metallrér
forsett med backventil fér fri genomstromning och slussventil. | detta fall garanteras pumpens stabilitet av rérledningen.

4.2.1 INSTALLATION MED MONTERINGSFOT

Denna installation ar forutsedd for alla elpumpar fér bruk under vatten med horisontell 6ppning.

Vid fasta installationer &r pumpar med automatisk monteringsfot de mest lampliga eftersom det gar att utféra underhall och rengéring pa dessa

pumpar utan att man behover témma uppsamlingskaret eller skruva loss nagra bultar. Vid denna installation, gor enligt foljande (kontakta ev.

ZENIT):

- borja med att satta fast foten med monteringsror i botten pa karet med hjalp av expansionspluggar;

- montera uppfordringsréret med backventil och slussventil;

- skruva fast/anslut tva styrrér pa monteringsfoten, fast dem i den 6vre delen med hjéalp av den medlevererade distansplattan sa att de loper
parallellt.

Pumpen kan sénkas med hjalp av den forzinkade kedjan fastkrokad i 6glan ovanpa motorhuven. Med de tva styrréren kopplas den korrekt till

foten.

I fig. 1 pa sid. 65 visas en ritning éver installation med monteringsfot.

4.2.2 INSTALLATION PA EN TORR PLATS MED KYLMANTEL
Om elpumpen levereras med kylmantel ska Du lasa det hafte som bifogas denna bruksanvisning och félja aktuella anvisningar.

4.3 ANSLUTNING TILL ELNATET OCH KONTROLL AV ROTATIONSRIKTNING

Samtliga arbetsmoment fér anslutning till elnatet ska utforas av specialiserad personal i enlighet med géallande lagstiftning.

VARNING: Vid elanslutningen ska forst den gul-grona jordledaren anslutas till jord och darefter ska de andra ledarna anslutas enligt avsnitt 8
06 ELANSLUTNI NGARO.

Kontrollera att natspanningen och -frekvensen dverensstammer med de som anges pa pumpens méarkplat och att elpumpens forbrukning ar lagre
an max. strémtillforsel.

Kontrollera fore installationen att natet ar forsett med jordledning och att det foljer géllande normer och att pumpens kablar inte &r
skadade pa nagot satt.

Anvand ett verhettningsskydd som lampar sig for de elektriska karakteristika som anges pa markplaten for att skydda pumpmotorn.

I avsnitt 8 AELANSLUTNI NGARO finns det schema som ska till2@mpas f°r e
Pumpens rotationsriktning ska kontrolleras innan Du gar vidare med den definitiva trefasanslutningen.

Kontrollera rotationsriktningen pa foljande satt:

- tillAmpa det som anges i avsnitt 1.2 och 1.3;

- lagg ner pumpen pa sidan och lamna den fri;

- gor provisorisk elanslutning av den gul-grona ledaren till jord och darefter ledarna till relaet;

- kontrollera att inga personer eller foremal finns inom en radie pa 1 meter fran pumpen;

- tryck pa startknappen ett 6gonblick;

- kontrollera, genom att titta pa pumphjulet fr&n insugningséppningen, att rotationen sker moturs.

Om rotationsriktningen inte ar korrekt maste Du lata tva ledare pa relaet byta plats.

Nar rotationsriktningen har faststallts, MARK ledarnas position, KOPPLA LOSS den provisoriska elanslutningen och installera pumpen pa
bestamd plats.

4.4 INSTALLATION AV FLOTTORSTROMBRYTARE

Om elpumpen &r utrustad med flottor ar dess funktion helt automatisk. Kontrollera att det inte forekommer nagot foremal som kan hindra rorelsen.
Det ar mycket viktigt att fixera flottérstrombrytarna sé att respektive kablar inte trasslar in sig i varandra. De far inte heller kunna vrida sig, fastna
pa utskjutande delar eller fasten inuti brunnen. De bor placeras sa att miniminivdn ALDRIG &r lagre &n pumpens 6vre skydd. Det ar lampligt att
fixera flottorerna pa en fast stdng, som sedan satts fast i brunnen. Efter installation av pumpar, elpaneler och flottérer bér man géra en besiktning
av anlaggningen for att kontrollera att den fungerar korrekt. Kontrollera med en amperemeter att pumparnas forbrukning ligger inom vardena pa
maérkplaten och att flottérerna loser ut pa faststéllda nivaer.
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A 5. UNDERHALL

Las noga och tillampa de sakerhetsatgarder som indikeras i avsnitt 1.2 och 1.3 fére kontroll- och underhalisarbetena.

Det aligger anvandaren att utfora lampliga kontroller, regelbundet underhdll och eventuellt byta ut utslitna delar fér en korrekt och langvarig

funktion for elpumpen. Det rekommenderas att utféra férebyggande kontroller var m&nad eller var 500-600:e drifttimme.

- kontrollera att natspanningen dverensstimmer med vardena som anges pa méarkplaten:

- kontrollera att buller- och vibrationsnivan ar oférandrad jamfort med den tidigare;

- kontrollera vid trefasmotorerna med hjalp av amperemeter att forbrukningarna ar jamnt fordelade 6ver de tre faserna och inte dverskrider
vardena som anges pa markplaten.

| fig. 2 visas en sprangskiss éver elpumpen.

5.1 KONTROLL OCH BYTE AV OLJA | DE MEKANISKA TATNINGARNAS BEHALLARE
Las noga och tillampa de sakerhetsatgarder som indikeras i avsnitt 1.2 och 1.3 fore kontroll- och underhallsarbetena.

Det rekommenderas att byta oljan var 5000-7000:e drifttimme eller &tminstone en gang om aret.

Gor enligt féljande:

- Placera pumpen horisontellt;

- Skruva av stiftet och tappa ur oljan i lampligt kar eller anvénd en oljesug;

- Kontrollera att oljan &r fri fran vatten, vilket innebar att den mekaniska tatningen fortfarande ar intakt och att man kan fylla pa ny olja;

- Om mindre ansamlingar av vatten férekommer pa behallarens botten beror detta p& kondensbildning. Fenomenet ar helt normalt och beror
séledes inte pa defekter pa den mekaniska tatningen;

- Om man daremot finner en stérre mangd vatten i oljekarlet maste man kontrollera den mekaniska tatningen och eventuellt byta ut den mot en
ny;

- Eventuellt byte av den mekaniska tatningen bor utféras av fackman;

- Fyll pa behallaren helt med biologiskt nedbrytbar olja av typ CASTROL HYDROIL P46 eller liknande. Nar behallaren ar full ska Du suga upp 20-
25 ml olja sa att det skapas en lamplig luftficka i behallaren;

- Nar de indikerade momenten har utforts ska pluggen dras at och elpumpen ater installeras.

I undantagsfall, om det inte gar att fa tag pa ovannamnda oljor, kan man anvanda vaselinolja. For eventuella underhallsarbeten/reparationer, vand

Dig till vara specialiserade serviceverkstader.

Reparation av pumpen ska utféras av tillverkaren eller av annan behdorig personal. Respekteras detta inte, galler ej garantin och maskinens

sakerhet garanteras ej.

5.2 KONTROLL AV SLITDELAR
Las noga och tillampa de sakerhetsatgarder som indikeras i avsnitt 1.2 och 1.3 fore kontroll- och underhallsarbetena.

Om elpumpens prestanda foérsamras eller vibrationerna eller bullret 6kar jamfért med tidigare under det schemalagda underhallet, ar det
nodvandigt att utféra en kontroll och eventuellt byta ut de hydrauliska delar som utsatts for slitage. Det rekommenderas att byta ut delarna enbart
mot originalreservdelar. Om hydraulkretsen ar delvis eller helt tilltappt ska det utféras en noggrann rengéring med en trycksatt vattenstrale.
Nedmontera och atermontera om det behdvs hydraulkretsen med referens till sprangskissen i fig. 2.

6. SMA PROBLEM: ORSAKER OCH ATGARDER

FEL

MOJLIGA ORSAKER

LOSNING

motorn roterar ej

ingen spanning

kontrollera eltiliférseln

automatisk strombrytare har slagits fran

sla till strombrytaren igen och kontrollera orsaken

pumphijul last

kontrollera och avlagsna orsaken

ingrepp av dverhettningsskydd

det aterstéller sig sjalv

motorn fungerar korrekt men pumpar
ej vatten

backventil last

rengor ventilen och kontrollera dess
funktionsduglighet

rérsystem tappt

sok reda pa proppen och avlagsna den

pumpen har nedsatt kapacitet

pumphijul, ventil eller rérsystem tappt

sok reda pa proppen och avlagsna den

for 1ag vatskeniva

stang omedelbart av pumpen

felaktig spanningstillforsel

justera spanningen till vardet som visas pa
maérkplaten

fel rotationsriktning (trefasmotor)

invertera faserna

start av termoskydd

pumphijul last

kontrollera och avlagsna orsaken till Iasningen

for hog vatsketemperatur

kontakta narmaste ZENIT -aterforsaljare

7. SKROTNING AV ELPUMPEN
D4 reparation av elpumpen, till f6ljd av slitage eller skada, inte langre ar ekonomiskt fordelaktigt, ska den tas hand om enligt lokala regler.
Skrota elpumpen enligt foljande procedur:
- tom ut eventuell olja som finns i behallaren och lamna in den till ett specialiserat uppsamlingscentra;
- separera delarna av plast och gummi och lamna in dem till ett specialiserat uppsamlingscentra;

- skrota metalldelarna.

Kasta inte ndgon del av elpumpen i naturen.




A 8. ELANSLUTNINGAR

8.1 ENFAS ELANSLUTNING

Vid enfaspumpar &r den nédvandigt att ansluta ledarna ut fran pumpen pé féljande satt:SVART ledare till en linjeklamma; BLA ledare till den
andra |linjekl2mman och til]l en k|l @mma p-OveaspankingssiydadBate &) ; mB8RUN2 meldiag ek
klamman pa kondensatorn.

Elanslutning av ENFAS-typ fig. 3

8.2 TREFAS ELANSLUTNING

Anslut den gul-gréna jordledaren till jord och anslut ledarna ut frdn pumpen ftill elnatet. Om pumpen har 3 ledare ska de anslutas till en
trefasledning med en spanning och frekvens som motsvarar de som anges pa markplaten eller till en startpanel med eventuella anordningar for
reducering av toppstrdmmen. Om pumpen har 6 ledare ska de anslutas till en startpanel med anordning for stjarn/triangel-omkoppling. Om
anslutningen utfors direkt med triangel &r natspanningen den lagre som anges pa markplaten; om anslutningen utférs med stjarna ar
natspanningen den hogre. Ledarna ar méarkta pa foljande satt:

- 3ledare Ui Vi W;

- 6ledare U171 U277 V17 V21 W1i W2;

Elanslutning av TREFAS-typ fig. 4-5- 6

8.3 OVERHETTNINGSSKYDD

Qverhettningskyddet som ar inbyggt bade i enfas- och trefasmotorerna ar anslutet till ledarna ut frdn pumpen som ar markta med bokstaven T.
Overhettningsskyddet ska anslutas till den dartill avsedda klamman pa elpanelen och aterstélls manuellt med den dartill avsedda strombrytaren.

8.4 KONDUKTANSSONDER

Konduktanssonden (nar den finns) &r inford i oljekarlet och ansluten till ledaren ut fran pumpen som ar markt med bokstaven S. Sonden ska
anslutas till den dartill avsedda elpanelen.
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CMANUTENGAO ..o
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Este simbolo distingue as instrugdes relativas a siguranca dos operadores e da electrobomba.

Este simbolo distingue as instrugdes inerentes a riscos de natureza eléctrica.

@ Este simbolo indica as instru¢bes que se referem a modelos antideflagrantes (-EX).

Conservar com cuidado o presente manual para eventuais futuras consultas e referéncias.

I .. I Ler atentamente o presente manual.
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A 1. NORMAS GERAIS DE SEGURANCA

Para uma correcta instalagdo e um uso seguro do produto, antes de efectuar qualquer operacéo, ler atentamente quando referido no presente
manual.

Conservar o presente manual em lugar limpo e sempre a seu alcance.

As operag6es de instalacdo e de ligacdo eléctrica das bombas devem ser efectuadas por técnicos competentes, seguindo atentamente quando
referido no par8grafo fi4 | NSTALA¢é&Oo.

N&ao utilizar a electrobomba para efectuar operagcdes que ndo sejam expressamente indicadas no presente manual no paragrafo
3. 1CARACTAREBHICSOO.

N&o alterar de maneira alguma o produto visando modificar as suas prestacdes ou as caracteristicas de uso; qualquer operacado deste tipo, além
da perda imediata da garantia, comporta a plena responsabilidade por parte do utilizador face a qualquer dano que poderia verificar-se durante o
funcionamento.

N&o colocar nunca em funcionamento a electrobomba no ar a ndo pelo tempo estritamente necessario para verificar o correcto sentido de
rotacao.

A 1.1 LISTA DOS RISCOS RESIDUOS
O produto, mesmo sendo utilizado correctamente, apresenta este risco residuo tipico de todas as instalagdes ligadas a rede eléctrica. RISCO
DE CHOQUE ELECTRICO.

A 1.2 NORMAS DE SEGURANGA A APLICAR NAS OPERAGOES DE INSTALAGAO E MANUTENGAO

Para efectuar intervengdes de manutencdo em plena seguranga, seguir sempre os procedimentos referidos abaixo:

- Utilizar pessoal qualificado para as operagdes que exigem a substituicdo ou reparacéo de 6rgdos mecanicos e/ou de componentes eléctricos;

- Parar a electrobomba e fechar os registos de recalque e de aspiragao;

- Assegurar-se que a bomba esteja desligada da rede eléctrica. Para desligar a electrobomba da rede de alimentagéo, desligar em primeiro lugar
os condutores das fases e, em seguida, o condutor de terra de cor verde-amarela;

- Se ainstalagdo for submersa tirar a electrobomba do tanque;

- Esperar que a temperatura externa da electrobomba, se anteriormente fora usada, chegue a um valor inferior aos 50°C;

- Substituir os componentes avariados ou desgastados exclusivamente com sobressalentes originais.

Em caso de dividas, consultar sempre o fabricante antes de efectuar qualquer operagao de reparagéo ou substituigao.

Visto que as bombas podem ser utilizadas em pogos e fossas sépticas, que poderiam conter GASES venéficos, tomar as precaugdes de

seguranca indicadas abaixo:

- NUNCA trabalhar sozinho durante eventuais operacdes de manutengao;

- FAVORECER a circulagéo de ar nos pogos antes de iniciar os trabalhos;

- para as pessoas que descem em pogos deve estar prevista a sua ligagdo com cordas de seguranga e a possibilidade de uma rapida saida do
pogo em caso de emergéncia.

Manter fora do alcance das criangas; produto nédo idéneo para pessoas incompetentes ou sem experiéncia.

NAO aproximar e/ou introduzir as m&os ou objectos no orificio ou na grelha de aspiragéo nem no orificio lateral de recalque.

NAO instalar as bombas em POCOS, TANQUES OU OUTROS AMBIENTES com presenca de GASES: EXISTE O PERIGO DE
EXPLOSAO (excepto as versdes -EX).

Evitar o contacto das pontas livres dos cabos de alimentagdo com qualquer tipo de liquido, inclusive aquele bombeado.

A 1.3 DISPOSITIVOS DE PROTECCAO INDIVIDUAL (DPI) A UTILIZAR

Manejar o produto, especialmente se ja foi instalado, protegidos com indumentos apropriados:sapatos para a prevencéo dos acidentes,
Oculos para a prevencéo de acidentes, luvas de proteccéo, avental de couro ou outra protecgdo analoga.
Todas as vezes que efectuam operagGes de manutencdo ou reparagcdo de uma electrobomba ja instalada, especialmente se submersa em
liquidos bioldgicos ou perigosos, é necessario limpar cuidadosamente todas as suas partes e lavar abundantemente com agua ou produtos
especificos.

2. IDENTIFICACAO DA MAQUINA
Na electrobomba esté fixada uma plaqueta metélica de identificagdo na qual estdo gravados todos os dados técnicos do produto. Para qualquer
informacg&o ou pedido, fazer referéncia aos dados gravados na plaqueta metalica.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

As caracteristicas técnicas da electrobomba estdo gravadas na plaqueta metélica e na embalagem.

A fim de garantir uma elevada resisténcia ao desgaste, as electrobombas da série DRP, DGP, SMP e SBP tém o corpo da bomba e a roda
hidraulica fabricados em ferro fundido EN-GJL-250 e as outras partes em ferro fundido EN-GJL-250 (UNI EN 1561 - 1563). As DRY foram
realizadas integralmente em ago inoxidavel CF-8M e sdo idoneas para trabalhar com liquidos particularmente agressivos.

3.1 CARACTERISTICAS DE USO

- Tensdo de alimentacdo: Alimentacdo MONOFASICA ou Trifasica, de acordo com as indicagbes gravadas na plaqueta. Variagdo méaxima
admitida £10% em relac¢éo aos valores nominais constantes na plaqueta de dados.

- Profundidade de imersédo da bomba: Profundidade Maxima de 20 metros sob o nivel do liquido.

- Temperatura do liquido: O liquido a ser evacuado pode ter uma temperatura Max. de 40°C.

- NUmero de arranques horarios admitidos: 20 até uma poténcia de 4 KW; 15 de 4 a 7,4 KW; 10 de 7,5 a 45 KW; equitativamente distribuidos.

Para impedir que haja aspiracdo de AR arrastado pela turbuléncia dos fluxos, com consequentes anomalias de funcionamento, deve-se EVITAR

que o liquido caia directamente na aspiragdo das bombas; controlar que a boca de aspiracéo esteja submersa o suficiente para evitar a formagao

de redemoinhos.

Pocos e tanques de colheita: As dimens@es dos pogos/tanques de colheita devem ser tais que impegam um ndmero excessivo de arranques

horérios.

Para as electrobombas submersiveis, que ndo estdo implementadas com camisa de esfriamento, é necessario que o nivel do liquido nunca

desca sob a tampa do motor da bomba.

- Indice de proteccéo IP 68

- Utilizagdo: Drenagem e/ou evacuacéao de liquidos de esgoto.

- Factor de servigo: S1 (CEI 2-3).

Assegurar-se que a bomba néo trabalhe fora dos limites de sua curva caracteristica.

Estas electrobombas néo séo idéneas para canalizar liquidos destinados a uso alimenticio.

Estas electrobombas ndo podem ser utilizadas em tanques ou outros lugares em que seja previsivel o contacto da maquina com partes do corpo.
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3.2 NIVEL DE RUIDO
A electrobomba submersivel apresenta um nivel de pressdo acustica inferior a 70 dB(A) quando esta submersa e 0 mesmo resulta inferior a 80
dB gquando esté instalada a seco.

4. INSTALACAO

4.1 TRANSPORTE

Antes da instalagao, ler atentamente e aplicar os procedimentos de seguranca indicados nos paragrafos 1.2 e 1.3.

Massa de acordo com a tabela 1l -1/a-1/b - 1/c - 1/d

Para bombas com peso inferior ou igual a 30 Kg., a movimentacédo e o levantamento podem ser feitos manualmente utilizando a
expressa alga, situada na parte superior da bomba. Para bombas com peso superior a 30 Kg., a movimentagdo e o levantamento
devem ser realizados mediante uma corrente fixada na argola de levantamento, situado na parte superior da bomba, utilizando um meio

mecanico adequado ao peso da bomba.

NUNCA utilizar o cabo eléctrico de alimentacédo ou aquele da béia para levantar e movimentar a bomba. Utilizar a expressa alca ou a
argola de levantamento.

> B> B

Verificar visualmente que a embalagem e seu contelido ndo tenham sofrido danos; no caso que se apresentassem danificados em modo
relevante, dirigir-se & ZENIT.

Verificar que as caracteristicas da gravadas na plagueta correspondam aquelas desejadas.

Antes de ligar os cabos ou instalar a bomba, verificar com a expressa chave tubular que o eixo gire livremente.

4.2 POSICIONAMENTO

Antes da instalacgao, ler atentamente e aplicar os procedimentos de segurancga indicados nos paragrafos 1.2 e 1.3.
A As operacdes de instalagéo e de ligagdo eléctrica das bombas devem ser efectuadas por técnicos habilitados.

Assegurar-se sempre que a bomba néo esteja ligada a instalagao eléctrica, antes de efectuar qualquer operacéao.

Antes de proceder ao posicionamento da bomba, para os motores trifsicos, deve-se verificar o correcto sentido da rotagdo do da roda hidraulica
seguindo as instrugdes referidas no paragrafo 4.3.

As bombas podem ser instaladas quer para uso mével quer em postos fixos. No primeiro caso, a embocadura de saida deve ser conectada,
mediante uma curva com luva porta-mangueira, num tubo flexivel de diametro néo inferior ao da embocadura de recalque da bomba. De
preferéncia, a mangueira deve ser de tipo com reforco espiralado para ter sempre a certeza que a passagem permanega sempre livre, mesmo
nas posicdes correspondentes a curvas ou mudangas de direcgdo. No segundo caso, aconselha-se ligar a bomba numa tubagem metélica,
montando na mesma uma valvula de retencdo de passagem livre e um registo de interceptagdo: neste caso a estabilidade da bomba esta
garantida pela tubagem.

421 INSTALACAO COM PE DE ACOPLAMENTO

Para todos os tipos de electrobomba submersiveis com boca horizontal foi previsto este tipo de instalacéo.

Para as instalacdes fixas, as bombas com pés de acoplamento automatico séo as mais apropriadas, enquanto permitem efectuar as operacdes

de manutengéo e limpeza da bomba sem esvaziar o tanque de colheita ou desmontar nenhum parafuso. Para os tipos de bombas em que existe

esta opgao de instalagéo (para maiores informag8es, contactar a ZENIT), proceder no modo indicado abaixo:

- em primeiro lugar deve-se fixar o pé com curva de acoplamento ao fundo do tanque por meio de parafusos com buchas de expansao.

- instalar o tubo de recalque com a respectiva valvula de retengdo e registo de intercepcao.

- aparafusar/engatar dois tubos de guia no pé de acoplamento, fixa-los na parte superior mediante a bragadeira separadora fornecida pelo
Fabricante, isto a fim de garantir o seu paralelismo.

A bomba podera ser colocada no fundo do tanque segurando-a com uma corrente galvanizada ou com uma corda fixada na argola situada na

parte superior da tampa do motor e, por meio dos dois tubos de guia se acoplara perfeitamente ao pé.

O esquema de instalagdo com pé de acoplamento esta reproduzido na fig. 1 na pag. 65.

4.2.2 INSTALACAO A SECO COM CAMISA DE ESFRIAMENTO
Se a electrobomba é fornecida com camisa de esfriamento, ler o folheto anexo ao presente manual e aplicar as relativas indicagdes.

A 4.3 LIGAGAO A REDE ELECTRICA E DETERMINAGAO DO SENTIDO DE ROTAGAO

Todas as operagdes de ligagdo a rede eléctrica devem ser efectuadas por pessoal especializado e no pleno cumprimento das vigentes normas
de lei.

ATENCAO: na fase de ligacdo da electricidade ligar primeiro o condutor verde-amarelo a terra, depois os outros condutores, tal como indicado
no cap2tulo 8 ALI GA¢Ii ES ELECTRI CASO.

Verificar que a tenséo e a frequéncia da linha de alimentagdo eléctrica sejam iguais aquelas gravadas na plaqueta dos dados da bomba e que o
consumo da electrobomba seja inferior a corrente maxima fornecida.

Antes de instalar a bomba, controlar que a linha de alimentagéo disponha de ligacédo a terra e que cumpra as vigentes normas de lei e
que os cabos da bomba ndo estejam em qualquer modo danificados.

Para a protec¢do do motor da bomba, utilizar um dispositivo salva-motor adequadoas caracteristicas gravadas na plaqueta de identificagdo do

motor.

No cap2tulo 8 fALI GA¢Ii ES ELECTRI CASO est8 representado o esquema a

Antes de efectuar a ligacéo eléctrica trifasica definitiva, € necessario determinar o sentido de rotagdo da bomba.

Para determinar o sentido de rotacdo da bomba proceder como indicado abaixo:

- aplicar quanto contemplado nos paragrafos 1.2 e 1.3;

- apoiar a bomba sobre um lado em horizontal e deixa-la livre;

- ligar provisoriamente o condutor verde-amarelo a terra e, em seguida, os fios de alimentacgéo eléctrica no contactor;

- afastar as pessoas e 0s objectos da bomba, numa distancia minima de 1 metro de raio;

- accionar o interruptor de marcha por alguns instantes;

- controlar, olhando a roda hidraulica através da embocadura de aspiracdo, que o sentido de rotagdo da roda hidraulica é inverso ao dos
ponteiros do relégio.

39

segu



Se o sentido de rotag&o for contrario, inverter a ligacao de dois dos condutores de alimentag@o no contactor e efectuar uma nova prova. Apos ter
estabelecido o sentido de rotagdo, MARCAR a posigdo de ligagdo dos condutores na alimentacdo, DESACTIVAR a ligagao eléctrica proviséria e
instalar a bomba no lugar previsto.

4.4 INSTALACAO DOS INTERRUPTORES FLUTUANTES

Se a electrobomba é fornecida com a boia o seu funcionamento é totalmente automatico, certificar-se que ndo haja nenhum objecto que possa
impedir o seu movimento. E muito importante fixar os interruptores de béia de forma que os respectivos cabos ndo se estorvem reciprocamente,
nem possam enrolar-se ou emaranhar-se em partes salientes do pogo. Os interruptores deverdo ser posicionados de forma tal que o nivel
minimo NUNCA figue sob o escudo superior da bomba. Sugere-se fixar as bdias numa haste rigida, que devera ser fixada no interior do pogo.
Apos ter completado a instalagdo das bombas, dos quadros eléctricos e das boias, efectuar um ensaio da instalacéo para verificar o seu perfeito
funcionamento. Controlar com um amperimetro, que a absorgdo das bombas permaneca dentro dos limites gravados na plaqueta dos dados e
gue as bdias intervenham nos niveis estabelecidos.

& 5. MANUTENCAO
Antes das interveng8es de controlo e manutengéo, ler atentamente e aplicar os procedimentos de seguranca referidos nos paragrafos 1.2 e 1.3.

Para um regular e duradouro funcionamento da electrobomba, o utilizador tem o dever de efectuar regulares controlos, uma manutencéo

periédica e, eventualmente, substituir as partes desgastadas. Sugere-se efectuar controlos preventivos ao menos um vez por més ou, em

qualquer caso, cada 500-600 horas de funcionamento.

- controlar que a tensao de alimentagdo corresponda aos valores gravados na plaqueta dos dados;

- controlar que o nivel do ruido e de vibragdo se mantenha inalterado em relagéo aquele original;

- para os motores trifdsicos controlar com uma pinga amperimétrica que as absorgées nas trés fases sejam equilibradas e nédo superiores aos
valores indicados na plaqueta dos dados.

Na fig. 2 estéa representado o desenho detalhado da electrobomba.

5.1 CONTROLO E TROCA DO OLEO NAS CAMARAS DAS RETENGCOES MECANICAS
A Antes das intervengdes de controlo ler atentamente e aplicar os procedimentos de seguranca referidos nos paragrafos 1.2 e 1.3.

Sugere-se a troca do 6leo cada 5000-7000 horas de funcionamento ou a0 menos uma vez por ano.

A operacdo deve ser efectuado no modo indicado abaixo:

- Colocar a bomba em posicao horizontal.

- Desparafusar a tampa e deixar escoar o 6leo num recipiente apropriado ou utilizar um aspirador de 6leo.

- Verificar que o 6leo ndo contenha agua. Se ndo contiver agua quer dizer que a retengdo mecanica ainda esta em dia (boa), sendo possivel
introduzir 6leo novo.

- Se forem constatadas pequenas quantidades de agua no fundo da cdmara, isto € devido ao abatimento da condensacao; deve ser considerado
um fenémeno normal, e ndo imputavel a defeitos na retengdo mecanica.

- Se na camara do éleo houver uma quantidade consideravel de agua, deve-se controlar a retengdo mecanica e, se for necessario, a mesma
deve ser substituida por outra nova.

- A eventual substituicdo da retengdo mecanica deve ser feita por uma oficina especializada;

- Encher completamente a camara com 6leo biodegradavel de tipo CASTROL HYDROIL P46 ou andlogo, uma vez que a camara estiver cheia,
tirar 20-25 cc. de 6leo de modo que garanta uma adequada almofadinha de ar na camara;

- Apos ter concluido as operagdes indicadas, fechar a fundo a tampa e voltar a instalar a electrobomba.

Excepcionalmente, se ndo for possivel encontrar os tipos de 6leos indicados, é possivel utilizar 6leo de vaselina. Para eventuais operac¢des de

manutencao/reparacéo, no caso sejam necessarias, sugere-se dirigir-se aos nossos centros especializados

O conserto da bomba deve ser efectuado pelo fabricante ou por pessoal autorizado; o ndo cumprimento desta prescricdo determina a

caducidade da garantia e da seguran¢a da maquina.

5.2 CONTROLO DAS PARTES SUJEITAS A DESGASTES

Antes de qualquer intervencao de controlo e manutencao, ler atentamente e aplicar os procedimentos de seguranga referidos nos
& paragrafos 1.2 e 1.3.

Durante as operages de manutengdo programada ou em todos os casos em que as prestacdes da electrobomba resultassem deterioradas ou

as vibragGes e o ruido resultassem maiores em relagao aqueles originais, € necessario proceder a um controlo e a uma eventual substituicdo das

partes hidraulicas sujeitas a desgaste. Recomenda-se efectuar as substituicdes das pecas utilizando exclusivamente pegas sobressalentes

originais. No caso que a parte hidraulica resultasse parcial ou totalmente obstruida, proceder a uma esmerada limpeza com um jacto de agua

sob presséo. Se for necessario, desmontar e remontar a parte hidraulica utilizando o desenho detalhado na fig. 2
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6. PEQUENAS ANOMALIAS: CAUSAS E SOLUCOES

DEFEITOS CAUSA PROVAVEL SOLUGAO
falta tenséo controle a linha de alimentacéo
disparo do interruptor automatico torne a armar o interruptor e verifiqgue a causa
0 motor n&o funciona
rotor bloqueado verifique a causa do blogueio e elimine-a
intervencdo da protecgédo térmica reactiva-se automaticamente
o0 motor funciona correctamente mas nao |valvula de retencéo bloqueada limpe a valvula e verifique o funcionamento
bomba agua tubagem obstruida localize a obstruc&o e elimine-a
obstrugédo do rotor, valvula ou tubagens localize a obstrugdo e elimine-a
nivel do liquido demasiado baixo desligue imediatamente a bomba

vazdo reduzida da bomba x . R a tensao deve corresponder aos dados contidos
tensdo de alimentacéo errada

na chapa
sentido de rotagao errado (motor trifasico) inverta as fases
rotor bloqueado verifique a causa do blogueio e elimine-a
intervencgédo do protector térmico - - - -
temperatura do liquido demasiada alta contacte o revendedor ZENIT mais proximo

7. DESMANTELAMENTO DA ELECTROBOMBA

No caso que ndo seja economicamente mais viavel consertar a electrobomba apés o seu desgaste ou danificagdo, a sua eliminagdo devera ser
feita no pleno cumprimento das disposicdes de lei do lugar de instalagao

Para a eliminagao da electrobomba seguir os procedimentos indicados abaixo:

- retirar o eventual 6leo contido na cAmara e entrega-lo a um centro especializado na colheita deste 6leo;

- separar as parte em plastico ou borracha e entrega-las a um centro especializado na colheita deste material;

- reduzir em sucata as partes mecanicas em conformidade com as leis locais.

N&o dispersar no ambiente nenhum componente da electrobomba.

A 8. LIGACOES ELECTRICAS

8.1 LIGACOES ELECTRICAS MONOFASICAS

Para as bombas monoféasicas € necessério ligar os condutores na saida da bomba no modo indicado abaixo:0 condutor PRETO numa
extremidade da linha; o condutor AZUL na outra extremidade da linha e numa extremidade de um condensador de capacidade

adequada (45 ¢F + disjuntor 80 €F); o condutor CASTANHO na outra extremidade do condensador.

Ligac&o eléctrica MONOFASICA fig. 3

8.2 LIGACOES ELECTRICAS TRIFASICAS

Ligar a terra o condutor verde-amarelo e alimentar os condutores na saida da bomba. Se a bomba dispde de 3 condutores, os mesmos devem
ser ligados a uma linha trifasica com tenséo e frequéncia iguais aquelas gravadas na plagueta de dados ou num quadro de arranque com
eventuais dispositivos de redugdo da corrente de ponto de arranque. Se a bomba dispde de 6 condutores, os mesmos deverdo ser ligados num
quadro de arranque com dispositivo de comutacdo estrela/triangulo. Se a ligacdo for feita em modo directo em triangulo, a voltagem de
alimentagdo é aquela inferior indicada na plaqueta; em vez, se a ligacéo for feita em estrela, serd aquela superior indicada na plaqueta. Os
condutores de alimentagdo sdo marcados no modo indicado abaixo:

- 3condutoresU -Vi W

- 6 condutores Ul-U2-V1-V2-W1-W2

Ligagao eléctrica TRIFASICA fig. 4 -5 - 6

8.3 SONDAS TERMICAS

A protecgédo térmica, incorporadas nos motores, quer monofasicos quer trifasicos, € ligada aos condutores marcados com a letra T na saida da
bomba. A protecgdo térmica deve ser ligada ao expresso terminal do quadro eléctrico de ligagdo e restabelecida manualmente pelo expresso
interruptor.

8.4 SONDAS DE CONDUTIVIDADES

A sonda de condutividade, aonde estiver presente, inserida na camara de 6leo esta ligada ao condutor marcado com a letra S na saida da
bomba. A sonda deve ser ligada ao expresso quadro eléctrico de ligacéo.
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NEDERLANDS

1. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ......coiiiiiiiiiiic ittt sae e

L1LISTVANDERISI CO0B.S..iiiiiiiiiiiiiiiici i

1.2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD ........c.cccccoiiiiiiiiiiciii e

1.3 VERPLICHTE INDIVIDUELE BEVEILIGINGSMIDDELEN
2. IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE.........cccooiiiiiiiiiciece
3. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN............ccccviinnne
3.1 GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN............cc0eenenn.
3.2 GELUIDSNIVEAU .......ccooiiiiiiiiiciiien
4. INSTALLATIE e

ALVERVOER ..o oo oo oo
I T

4.2.1 INSTALLATIE MET KOPPELINGSVOET ........cccciiiiiiiiiiiiiiiec i,
4.2.2 INSTALLATIE OP HET DROGE VAN EEN POMP MET KOELMANTEL
4.3 AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET EN CONTROLE VAN DE DRAAIRICHTING. ....

4.4 INSTALLATIE VAN DE VLOTTERSCHAKELAARS .......cccoiiiiiiiiiiiii e,
5. ONDERHOUD .......ooiiiii s b s
5.1 DE OLIE IN DE KAMER MET DE MECHANISCHE AFDICHTINGEN CONTROLEREN EN VERVANGEN...........c...cccoeiee

5.2 DE SLIITAGEONDERDELEN CONTROLEREN ........ooiiiiiiiiii e e

. KLEINE STORINGEN: OORZAKEN EN OPLOSSINGEN...
. DE ELEKTRISCHE POMP AFDANKEN .........cccccoiviiiiens

(ool NI e)]

8.2 DRIEFASIGE ELEKTRISCHE AANSLUITING....
8.3 TEMPERATUURVOELERS
8.4 GELEIDINGSVOELERS

& Dit symbool duidt op instructies met betrekking tot de veiligheid van de gebruiker en de elektrische pomp.

Dit symbool duidt op instructies in verband met

@ Dit symbool duidt op instructies met betrekking tot explosieveilige modellen (-EX)

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor eventuele naslag in de toekomst.
I I Lees deze handleiding met aandacht.
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A 1. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees deze handleiding voordat u de pomp installeert, gebruikt, of er onderhoud aan uitvoert.

Bewaar deze handleiding op een schone makkelijk toegankelijke plaats.

Alle handelingen voor de installatie en elektrische aansluiting van de pompen dienen door technisch bevoegd personeel uitgevoerd te worden en

de instructies en waarschuwingen van paragraenf 4 Al NSTALLATIEO dienen
Gebrui k de elektrische pomp niet op wijzen die niet wuitdrukveredezej k zi
handleiding.

Breng geen veranderingen aan aan het product teneinde de prestaties of de toepassingsmogelijkheden ervan te wijzigen. Indien dit verbod niet in
acht wordt genomen gaat het recht op ganrantie verloren en komt de aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit het gebruik van het product
volledig op de gebruiker te rusten.

Stel de elektrische pomp nooit in bedrijf op het droge, met uitzondering van de korte tijd die nodig is om te controleren of de draairichting correct is.

& 1.1LUSTVANDERISI CO6 S

Ook als het product volgens de voorschriften wor dtoesglebdeuwinkangedotes bpaan d e
het elektriciteitsnet.

A 1.2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD
Houdt u voor de veiligheid bij het onderhoud altijd aan de volgende regels:

- Laat de ingrepen waarbij mechanische en/of elektrische onderdelen vervangen worden over aan bevoegd personeel.

- Stop de elektrische pomp en sluit de afsluiters van de persleiding en zuigleiding.

- Verzeker u ervan dat de pomp is afgesloten van het elektriciteitsnet. Om de elektrische pomp af te sluiten van het elektriciteitsnet maakt u eerst
de fasen los en dan de groen-gele aarde.

- Breng de pomp op het droge als deze ondergedompeld is.

- Wacht totdat de oppervlaktetemperatuur van de pomp onder de 50°C is gedaald.

- Vervang defecte of sterk versleten onderdelen door nieuwe originele onderdelen.

Raadpleeg de fabrikant in geval van twijfel voordat u begint met een reparatie of vervanging.

De pompen zijn geschikt voor het gebruik in putten en biologische bekkens. Aangezien deze giftige GASSEN kunnen bevatten dient u de

volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

- NOOIT alleen werken tijdens eventuele onderhoudsbeurten;

- de luchtdoorstroom in de putten BEVORDEREN voordat u met het werk begint;

- personen, die in de putten afdalen, dienen met veiligheidskabels uitgerust te zijn en moeten, in geval van nood, zeer snel weer omhoog kunnen
komen.

Buiten het bereik van kinderen houden. Dit product is niet geschikt voor ondeskundige of ondervaren personen.

NOOIT uw handen of voorwerpen bij het zuiggat of i rooster en het persgat aan de zijkant houden of ze er in steken.

De pompen NIET installeren in PUTTEN, BASSINS OF ANDERE OMGEVINGEN met aanwezigheid van GASSEN; er zou
EXPLOSIEGEVAAR kunnen bestaan.( behalvevoor -EX-uitvoeringen)

Zorg dat de vrije uiteinden van de voedingskabels niet in aanraking komen met vloeistof, met inbegrip van de verpompte vloeistof.

A 1.3 VERPLICHTE INDIVIDUELE BEVEILIGINGSMIDDELEN

Bescherm u met geschikte veiligheidskleding wanneer u aan de pomp werkt, vooral wanneer deze reeds geinstalleerd is;- veiligheidsschoenen, -
handschoenen en i bril en een leren schort of een gelijksoortig beveiligingsmiddel.

Maak alle delen van de elektrische pomp schoon en was hem met veel water of speciale producten wanneer u onderhoud of reparaties aan de
elektrische pomp uitvoert, vooral als de pomp in een biologische of gevaarlijke vloeistof werkt.

2. IDENTIFICATIE VAN DE MACHINE
De elektrische pomp is voorzien van een typeplaatje waarop de belangrijkste eigenschappen van het product zijn aangegeven. Vermeld de
gegevens op het typeplaatje wanneer u de fabrikant om inlichtingen vraagt.

3. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De technische eigenschappen van de elektrische pomp zijn aangegeven op het typeplaatje en op de verpakking.

Om een hoge slijtageweerstand te garanderen, zijn het pomphuis en de waaier van de elektropompen DRP, DGP, SMP en SBP vervaardigd van
gietijzer EN-GJL-250 en de overige delen van gietijzer EN-GJL-250 (UNI EN 1561 - 1563). De DRY-pompen zijn geheel vervaardigd van roestvrij
staal CF-8M, bestand tegen bijzonder agressieve vloeistoffen.

3.1 GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN

- Voedingsspanning: EENFASIGE of DRIEFASIGE wisselstroom, naargelang de aanduiding op het typeplaatje. Max. toegestane variatie +10%
ten opzicht van de nominale waarden die zijn aangegeven op het typeplaatje.

- Dompeldiepte van de pomp: Diepte tot max. 20 meter onder het vloeistofopperviak.

- Temperatuur van de vloeistof: De te verpompen vioeistof mag een max. temperatuur van 40°C hebben.

- Toegestaan aantal starts per uur: 20 bij een vermogen van max. 4 kW, 15 bij een vermogen tussen 4 en 7,4 kW, 10 bij een vermogen tussen
7,5 en 45 kW, 5 bij een vermogen van meer dan 45 kW. De starts moeten regelmatig over de tijd verdeeld zijn.

Om te voorkomen dat er LUCHT wordt aangezogen door een turbulente stroming, wat de werking van de pomp kan storen, dient u te

VERMIJDEN dat de verpompte vioeistof rechtstreeks op de aanzuigopening van de pomp neerstort en ER VOOR TE ZORGEN dat de

aanzuigopening van de pomp diep genoeg is ondergedompeld om het onststaan van kolken te voorkomen.

Putten en verzamelbekkens: De afmetingen van putten/verzamelbekkens dienen zodanig te zijn, dat een te groot aantal starts per uur vermeden

wordt.

Bij dompelpompen zonder koelmantel mag het vioeistofpeil nooit onder het motordeksel van de pomp dalen.

- Beschermingsklasse: IP 68

- Toepassingsveld: Drooglegging en/of verwijdering van rioolwater.

- Dienstfactor: S1 (CEI 2-3).

Verzeker u ervan dat de pomp niet buiten zijn karakteristiek werkt.

Deze elektrische pompen zijn niet geschikt voor het verpompen van vloeistoffen die voor consumptie bestemd zijn.

Deze elektrische pompen mogen niet worden gebruikt in zwembaden of op andere plaatsen waar mensen in aanraking kunnen komen

met de pomp.
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3.2 GELUIDSNIVEAU
De elektrische dompelpomp heeft een geluidsniveau van maximaal 70 dB(A) in ondergedompelde toestand en van maximaal 80 dB op het droge.

4. INSTALLATIE

4.1 VERVOER

A Lees de veiligheidsvoorschriften in de paragrafen 1.2 en 1.3 voordat u met de installatie begint.

Massa volgens tabel 1 - 1/a - 1/b - 1/c - 1/d
de pomp. Pompen met een gewicht van meer dan 30 kg moeten worden opgetild en verplaatst door middel van een ketting die u aan
het speciale oog aan de bovenkant bevestigt en met gebruik van een hijs- of heftoestel dat geschikt is voor het gewicht van de pomp.

IN GEEN GEVAL de stroomkabel gebruiken om het apparaat te verplaatsen of op te tillen. Benut daar altijd het speciale handvat of het oog

/_\ Pompen met een gewicht van 30 kg of minder kunnen met de hand worden opgetild aan de spaciale handvaten aan de bovenkant van
A voor.

Verzeker u ervan dat de verpakking en de inhoud geen transportschade opgelopen hebben. Wendt u onmiddellijk tot ZENIT als u
noemenswaardige schade vaststelt.

Verzeker u ervan dat de gegevens of het typeplaatje overeenstemmen met de gewenste gegevens.

Controleer vooraleer u stroom op de kabels zet en de pomp installeert, met de speciale dopsleutel of de as vrij draait.

4.2 PLAATSING

Lees de veiligheidsvoorschriften in de paragrafen 1.2 en 1.3 voordat u met de installatie begint.

De installatie en de elektrische aansluiting van de pompen dienen volledig door technisch bevoegd personeel uitgevoerd te worden.

>[>

Verzeker u er altijd van dat de pomp niet op het elektriciteitsnet is aangesloten voordat u met een ingreep begint.

Voordat u een pomp met draaistroommotor plaatst, moet u volgens de instructies in paragraaf 4.3 controleren of de waaier in de goede richting draait.
De verplaatsing en het optillen van het apparaat dienen te gebeuren nadat het apparaat van het elektriciteitsnet is afgesloten, door middel van de
speciale handgreep of met een ketting die aan de speciale ooghaak bovenop de pomp bevestigd is. De pompen kunnen zowel voor mobiel
gebruik als voor stationair gebruik geinstalleerd worden. In het eerste geval dient de uitlaat via een U-stuk met rubberhouder aan een flexibele
slang bevestigd te worden. Deze slang moet een doorsnede hebben die niet kleiner is dan die van de uitlaat en dient bij voorkeur van
spiraalversterking voorzien te zijn, zodat men altijd de zekerheid van een vrije doorgang heeft, ook in geval van bochten of veranderingen van
richting. In het tweede geval raden wij u aan de pomp op een metalen buis aan te sluiten, waarin een terugslagklep met vrije doorgang plus een
afsluiter voorzien zijn. In dit geval wordt de stabiliteit van de pomp door de buizen gewaarborgd.

4.2.1 INSTALLATIE MET KOPPELINGSVOET

Dit type installatie is mogelijk bij alle elektrische dompelpompen met een horizontale inlaat.

Voor het stationaire gebruik zijn pompen met een automatiche koppelingsvoet het meest geschikt, omdat deze pompen kunnen worden

onderhouden en schoongemaakt zonder het bassin te legen of bouten los te draaien. U dient als volgt te werkt te gaan bij pompen die de

mogelijkheid tot een dergelijke installatie bieden (voor meer informatie kunt u zich tot ZENIT wenden):

- allereerst dient u de voet met koppelingsbeugel met behulp van expansiebouten aan de bodem van het bassin te bevestigen.

- de persleiding met de bijbehorende terugslagklep en afsluitklep installeren.

- twee geleidebuizen aan de verbindingsvoet schroeven/koppelen. Deze dienen aan de bovenkant bevestigd te worden m.b.v. de afstandsbeugel,
die door de fabrikant bijgeleverd wordt; dit om de evenwijdigheid van de buizen te waarborgen.

De pomp kan nu worden neergelaten met behulp van een zinkijzeren ketting of een touw dat aan de ooghaak aan de bovenkant van het

motordeksel is bevestigd en, dankzij de twee geleidebuizen, op perfecte wijze aan de voet gekoppeld worden.

In afb. 1 op blz. 65 is het schema van de installatie met een voet weergegeven.

4.2.2 INSTALLATIE OP HET DROGE VAN EEN POMP MET KOELMANTEL

Volg de instructies uit de aparte handleiding die deze handleiding vergezelt bij pompen met een koelmantel.

A 4.3 AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET EN CONTROLE VAN DE DRAAIRICHTING
De aansluiting op het elektriciteitsnet dient geheel door vakmensen gedaan te worden en moet voldoen aan de geldende voorschriften.

LET OP: sluit eerst de groen-gele aardedraad aan en dan de andere draden, zoals aangegeven in hoof dst uk 8 AELEKT

AANSLUI TI NGENO.
Verzeker u ervan dat de nominale spanning en frequentie van de voedingslijn overeenstemmen met de spanning die is aangegeven op het
f typeplaatje van de pomp en dat de aansluitwaarde van de elektrische pomp kleiner is dan de toegelaten maximale aansluitwaarde.

Verzeker u er voordat u met de installatie begint van dat de voedingsleiding geaard is en aan de wettelijke voorschriften voldoet en dat
de kabels van de pomp niet beschadigd zijn.

Bescherm de motor met een automatische schakelaar die geschikt is voor de elektrische eigenschappen die op het typeplaatje zijn vermeld.

I'n hoofdstuk 8 AELEKTRI SCHE AANSLUI TI NGENO0 vindt u het elektrisch
Voordat de driefasige aansluiting definitief wordt gemaakt, moet er gecontroleerd worden of de pomp in de goede richting draait.

Handel als volgt om de draairichting van de pomp te controleren:

- volg de instructies uit paragraaf 1.2 en 1.3.

- de pomp op een zijkant leggen en vrijhouden;

- de groen-gele aardedraad aansluitenopdeaarde en vervolgens de overige draden provisorisch aansluiten op de afstandsschakelaar;

- personen en voorwerpen op minstens 1 meter afstand van de pomp houden;

- de startschakelaar kortstondig indrukken;

- controleren,door via de aanzuigmond naar de waaier te kijken,of de draairichting tegen de klok in is.

Indien de draaiing kloksgewijs mocht zijn dient u de aansluiting van twee van de stroomkabels in de afstandsschakelaar om te wisselen en het
opnieuw te proberen.

Als u de draairichting vastgesteld hebt dient u de aansluitpositie van de kabels op het stroomnet te MARKEREN, de provisorische elektrische
aansluiting BUITEN WERKING TE STELLEN en de pomp in de daarvoor bestemde behuizing te installeren.
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4.4 INSTALLATIE VAN DE VLOTTERSCHAKELAARS

De elektrische pompen met een viotterschakelaar werken volautomatisch. Verzeker u ervan dat er geen voorwerpen aanwezig zijn die de
beweging van de viotter hinderen. Het is zeer belangrijk dat de vlotters zodanig bevestigd worden, dat de bijbehorende kabels niet in elkaar
verward raken, noch bekneld raken in uithollingen of uitsteeksels aan de binnenkant van de put. De schakelaars dienen dusdanig geplaatst te
worden, dat het minimum niveau NOOIT lager ligt dan de bovenste kap van de pomp. Het wordt aangeraden de vlotters aan een stevige stang te
bevestigen, die aan de binnenkant van de put geplaatst wordt. Wanneer de pompen, de elektrische schakelpanelen en de vlotters geinstalleerd
zijn dient u het geheel te testen op goede werking. Met een ampéremeter controleren of de stroomopname van de pomp binnen de grenzen die
zijn aangegeven op het typeplaatje ligt en of de vlotters op de ingestelde niveaus schakelen.

A 5. ONDERHOUD

Lees de veiligheidsvoorschriften in paragraaf 1.2 en 1.3 voordat u begint met een inspectie of met onderhoud.

Het is de taak van de gebruiker regelmatig controles en onderhoudsbeurten te verrichten en eventueel de versleten onderdelen te vervangen

zodat de pomp lange tijd goed zal werken. Het is raadzaam de pomp maandelijks, en in ieder geval om de 500-600 werkuren, te controleren.

- verzeker u ervan dat de voedingsspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje is vermeld,

- verzeker u ervan dat het geluidsniveau en de trillingssterkte niet zijn toegenomen,

- verzeker u er bij draaistroommotoren m.b.v. een ampéremeter van dat de stroomopname ongeveer even groot is op alle drie fasen en dat deze
niet de stroomsterkte vermeld op het typeplaatje overschrijdt.

In afb. 2 is de elektrische pomp in detail weergegeven.

i: 5.1 DE OLIE IN DE KAMER MET DE MECHANISCHE AFDICHTINGEN CONTROLEREN EN VERVANGEN

Lees de veiligheidsvoorschriften in paragraaf 1.2 en 1.3 voordat u begint met een inspectie of met onderhoud.
Wij raden aan de olie om de 5000-7000 werkuren en minstens eenmaal per jaar te vervangen.
Dit dient op de volgende manier te gebeuren:
- De pomp horizontaal neerleggen.
De schroefdop losdraaien en de olie in een geschikt bakje opvangen of afzuigen met een oliespuit.
Controleren of de olie watervrij is, dit betekent dat de mechanische afdichting nog in orde is en u er opnieuw olie in kunt gieten.
Indien u kleine hoeveelheden water op de bodem van de oliekamer vaststelt, is dit te wijten aan condensneerslag; dit is volkomen normaal en
niet te wijten aan defecten van de mechanische afdichting.
Indien zich in de oliekamer een aanzienlijke hoeveelheid water bevindt dient u de mechanische afdichting te controleren en deze eventueel
laten vervangen.
De mechanische afdichting mag alleen in een gespecialiseerd servicecentrum vervangen worden.
Vul de oliekamer volledig met afbreekbare olie type CASTROL HYDROIL P46 of een gelijkwaardige olie. Verwijder na het vullen 20-25 cc. olie
uit de kamer om te zorgen voor een goed luchtkussen in de oliekamer.
In het zeer uitzonderlijke geval dat bovengenoemde typen olie niet verkrijgbaar zijn, kan vaselineolie gebruikt worden. Voor de eventueel
benodige onderhouds- of reparatiebeurten raden wij aan zich tot onze servicecentra te wenden.
Alle reparaties aan de pomp moeten door de fabrikant of door bevoegd personeel worden uitgevoerd. U verliest het recht op garantie als u dit
voorschrift niet opvolgt, bovendien kan dit een nadelige invioed hebben op de veiligheid van de pomp.

5.2 DE SLIJTAGEONDERDELEN CONTROLEREN

A Lees de veiligheidsvoorschriften in paragraaf 1.2 en 1.3 voordat u begint met een inspectie of met onderhoud.

Tijdens een periodieke onderhoudsbeurt en in ieder geval wanneer de prestaties van de elektrische pomp achteruit gegaan zijn of wanneer de
pomp meer geluid maakt en sterker trilt dan normaal, moet de pomp gecontroleerd worden en eventueel de hydraulische slijtageonderdelen

vervangen worden. Wij raden aan uitsluitend originele onderdelen te gebruiken. Als de hydrauliek geheel of gedeeltelijk verstopt zit, raden wij aan
deze grondig schoon te spuiten met water. Demonteer de hydrauliek als dat nodig is met behulp van de detailtekening afb. 2

6. KLEINE STORINGEN: OORZAKEN EN OPLOSSINGEN

DEFECTEN MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

geen stroom controleer de voedingslijn

zet de schakelaar weer op en ga de oorzaak ervan
na

ga na wat de reden van de blokkering was,
enelimineer die

de automatische schakelaar is afgesprongen

de motor draait niet
het loopwiel is geblokkeerd

de thermische bescherming is in werking getreden |reactiveert zichzelf automatisch

de terugslagklep is geblokkeerd reinig de klep en controleer of ze goed werkt

de motor werkt goed, maar pompt

geen water op . . identificeer de reden van de obstructie, en
de leidingen zijn verstopt verwijder ze
. - . identificeer de reden van de obstructie, en
het loopwiel, de klep of de leidingen zijn verstopt verwijder ze
het vermogen van de pomp is het waterpeil is te laag zet de pomp dadelijk af
verminderd verkeerde voedingsspanning zorg voor de spanning die op het plaatje is vermeld
verkeerde draairichting (driefasige motor) draai de fasen om

ga na wat de reden van de blokkering was,
enelimineer die

wend u tot de dichtsthij gevestigde ZENIT -
verdeler

het loopwiel is geblokkeerd

de thermische bescherming treedt op
de vloeistof is te warm




7. DE ELEKTRISCHE POMP AFDANKEN

Wanneer de pomp dermate versleten of beschadigd is dat een reparatie niet meer rendabel is, moet de pomp worden afgedankt overeenkomstig
de plaatselijke milieureglementen.

Volg de volgende instructies wanneer u de pomp afdankt:

- verwijder de olie uit de oliekamer en breng de olie naar een speciaal inzamelpunt,

- scheidt de plastic en rubber onderdelen en breng deze naar een speciaal inzamelpunt,

- verschroot de metalen onderdelen in overeenstemming met de milieuvoorschriften.

Zorg dat geen deel van de pomp in het milieu terecht komt.

A 8. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

8.1 EENFASIGE ELEKTRISCHE AANSLUITING
Bij eenfasige pompen sluit u de draden die uit de pomp komen als volgt aan:de ZWARTE draad sluit u aan op een draad van de voedingslijn, de

BLAUWE draad op de andere draad van de voedi ngsl i jn en op een contact van een condensat

l'ijnschakel aar 80 e€F), de BRUINE draad op het andere contact van
EENFASIGE elektrische aansluiting Fig. 3

8.2 DRIEFASIGE ELEKTRISCHE AANSLUITING

Verbind de groen-gele draad met de aarde en voed de overige draden elektrisch. Als de pomp 3 aansluitdraden heeft, dan moeten deze worden
aangesloten op een driefasige voedingslijn met een spanning en frequentie die overeenstemt met de gegevens op het typeplaatje of op een
schakelbord met een aan/uit schakelaar en eventueel een voorziening voor de beperking van de aanloopstroom. Als de pomp 6 aansluitdraden
heeft, dan moeten deze worden aangesloten op een schakelbord met een aan/uit schakelaar en een omschakelaar ster/driehoekaansluiting. Als
de pomp rechtstreeks met een driehoekschakeling wordt aangesloten, dan moet de voedingsspanning overeenstemmen met de laagste spanning
die op het typeplaatje is vermeld en bij een sterschakeling met de hoogste spanning. De voedingsdraden zijn als volgt gemarkeerd:

- 3draden: Ui Vi W

- 6draden: U117 U271 V171 V21 W11 W2

DRIEFASIGE elektrische aansluiting Fig. 4 - 5 - 6

8.3 TEMPERATUURVOELERS

De thermische beveiliging i deze is zowel bij eenfasige als bij driefasige motoren ingebouwd i is aangesloten op de draden afkomstig van de
pomp die met de letter T gemarkeerd zijn. De thermische beveiliging moet worden aangesloten op de speciale terminal van het schakelbord en
handmatig teruggezet worden m.b.v. de reset-schakelaar.

8.4 GELEIDINGSVOELERS

De geleidingsvoeler (indien aanwezig) bevindt zich in de oliekamer en is aangesloten op de draad die gemarkeerd is met de letter S. De voeler
moet met het schakelbord verbonden worden.
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1.2 SIKKERHEDSANVISNINGER | FORBINDELSE MED INSTALLATION OG VEDLIGEHOLDELSE
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3.1 ANVENDELSESBEGRASNINGER ...
3.2 STA@INIVEAU

4.1 TRANSPORT ...
4.2 PLACERING .......oooiiiiiiiiicincec e
4.2.1 INSTALLATION MED KOBLINGSFOD
4.2.2 INSTALLATION | TORKASSE MED AFK@LINGSHYLSTER
4.3 ELEKTRISK TILSLUTNING OG BESTEMMELSE AF OMDREJNINGSRETNING.
4.4 MONTERING AF FLYDEKONTAKTER

5.1 KONTROL OG SKIFTE AF OLIEN | DASEN TIL DE MEKANISKE TATNINGSANORDNINGER...
5.2 KONTROL AF SLIDDELE ..o

8.1 ENKELTFASET ELEKTRISK TILSLUTNING
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& Dette symbol angiver anvisninger vedr. sikkerhed for operatgrer og elektropumpen.

Dette symbol angiver anvisninger, der indebaerer elektriske risici.

@ Dette symbol angiver anvisninger vedr. modeller med eksplosionsbeskyttelse) (-EX).

Opbevar denne vejledning omhyggeligt for fremtidig reference.
Gennemlaes vejledningen ngje.
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A 1. GENERELLE SIKKERHEDSHENVISNINGER

Lees falgende instruktioner omhyggeligt for en korrekt installation og sikker anvendelse af produktet.

Opbevar denne vejledning pa et let tilgaengeligt og rent sted.

Installation og elektrisk tilslutning af pumperne skal foretages af kvalificeret personale, idet anvisningerne i afsnit"4. | NSTALLATI ONo
ngje.

Elektropumpen ma ikke anvendes til andet formal end det, der er oplyst i afsnit "3.1 ANVENDELSESBEGR/AENSNINGER".

Produktet ma under ingen omsteendigheder aendres for at opnd hgjere praestationer eller for at anvende produktet til andre formal. En sadan
aendring bevirker, at garantien umiddelbart bortfalder. Endvidere baerer brugeren alt ansvar for skader, som matte opsta som fglge af eendringen.
Elektropumpen ma udelukkende startes uden veeske under den tid, som er ngdvendig for at kontrollere den korrekte omdrejningsretning.

Selv om produktet anvendes pa en korrekt made, er der resterende risici knyttet til alle anlaeg, der er koblet til stramnettet: RISIKO FOR

1.1 FORTEGNELSE OVER RESTERENDE RISICI
A EL-ST@D.

1.2 SIKKERHEDSANVISNINGER | FORBINDELSE MED INSTALLATION OG VEDLIGEHOLDELSE
& G4 altid frem som falger for at foretage vedligeholdelsesarbejder under de mest sikre forhold:
- Ret henvendelse til kvalificeret personale vedr. indgreb, der kraever udskiftning eller reparation af mekaniske og/eller elektriske dele.
- Afbryd elektropumpe og luk for ekspansionsventilerne til tilfgrsel og indsugning.
- Forvis dig om, at pumpen er koblet fra el-nettet. Til at koble elektropumpen fra el-nettet treekkes fgrst faseledningerne, og derefter den gul-
grenne jordledning ud.
- Safremt elektropumpen er nedszenket, tages den ud af bassinet.
- Vent, indtil den udvendige temperatur for elektropumpe (safremt elektropumpen var i drift) er ssenket ned til under 50 °C.
- Defekte eller slidte dele m& kun udskiftes med originalreservedele.
| tvivistilfeelde rettes altid henvendelse til producenten, inden enhver form for reparation eller udskiftning foretages.
Da pumperne kan anvendes i samlebrgnde og -bassiner, der kan indeholde giftige LUFTARTER skal fglgende forholdsregler:
- Arbejd ALDRIG alene under eventuel vedligeholdelse;
- Luftcirkulationen skal AKTIVERES i branden, inden arbejdet pabegyndes:
- Hvis en person sznkes ned i brgnden, skal denne veere sikret med sikkerhedsreb, saledes at der er mulighed for hurtig ophejsning i
ngdstilfeelde.
Produktet skal opbevares utilgaengeligt for barn. Produktet er ikke egnet for inkompetente eller uerfarne personer.
Man ma ALDRIG neerme og/eller stikke haenderne eller genstande ind i hverken indsugningshullet eller -risten eller i udlgbshullet pa siden.

Pumperne ma IKKE installeres i BRNDE, BASSINER ELLER ANDRE STEDER, hvor der kan udvikles GAS, da der ER RISIKO FOR
@ EKSPLOSION (dette geelder ikke for versioner -EX).

Undga at forsyningskablernes frie ender kommer i kontakt med vaesker, inklusive den pumpede

Produktet skal handteres med egnet beklaedning. Dette geelder specielt, nar produktet allerede er installeret. Med egnet bekleedning
menes:beskyttelsesfodtgj, beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker, forkleede af lseder eller lignende beskyttelsestg;.
Hver gang en installeret elektropumpe vedligeholdes eller repareres, er det ngdvendigt at rengare elektropumpens dele ngjagtigt med vand eller
egnede renggringsmidler. Dette geelder specielt, safremt elektropumpen er nedsaenket i biologiske eller farlige vaesker.

i 1.3 PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR

2. IDENTIFIKATION AF MASKINE
Elektropumpen er udstyret med en navneplade af metal, hvorpa produktets samtlige data er oplyst. Opgiv venligst altid dataene pa navnepladen i
forbindelse med enhver henvendelse.

3. TEKNISKE DATA

Elektropumpens tekniske data er oplyst p& navneplade og emballagen.

For at sikre en stor slidstyrke er pumpelegeme og rotor i elektropumperne DRP, DGP, SMP og SBP fremstillet af stgbejern EN-GJL-250. De
avrige dele er fremstillet af stabejern EN-GJL-250 (UNI EN 1561 - 1563). DRY serierne er helt fremstillet af rustfrit stdl CF-8M, og derfor beregnet
til seerlig eetsende vaesker.

3.1 ANVENDELSESBEGRAESNINGER

- Forsyningspaending: ENKELTFASET eller TREFASET strgm, alt efter oplysningerne pa navnepladen. Tilladte maksimale aendringer +10% i
forhold til de nominelle veerdier.

- Pumpens nedsaenkningsdybde: Maks. dybde: 20 meter under vaeskeoverfladen.

- Vaeskens temperatur: Temperaturen af vaesken, der skal udtemmes, mé ikke overstige 40°C.

- Antal tilladte starter pr. time: 20 ved en effekt pa maks. 4 kW; 15 ved en effekt pa 4 til 7,4 kwW; 10 ved en effekt pa 7,5 til 45 kW; 5 ved en effekt
pa over 45 kW; ligeligt fordelte over timen.

For at forhindre sugning af LUFT trukket med stremningsturbulensen, og som derved skaber funktionsforstyrrelser, skal man UNDGA at

kloakvandfaldet er rettet direkte mod pumpen. Forvis dig om, at indsugningsabningen er nedsaenket s& meget, at hvirveleffekter undgés.

Samlebrgnde og -bassiner: Brandenes og bassinernes dimensioner skal vaere sadan, at et for stort antal starter pr. time undgas.

Motoren i nedseenkelige elektropumper, der ikke er udstyret med afkalingshylster beskyttes bedst ved at vaeskeniveauet aldrig kommer under

motorens motordaeksel.

- Beskyttelsesindeks: IP 68

- Brugsomrader: Draening og/eller udtemning af kloakvand.

- Driftsinterval: S1 (CEI 2-3).

Disse elektropumper er ikke egnet til at overfgre fgdevarer.

Disse elektropumper mé ikke anvendes i bassiner eller andre steder, hvor kontakt mellem maskine og kropsdele er mulig.

3.2 ST@INIVEAU

Den nedsaenkelige elektropumpe udsender et lydtryksniveau lavere end 70 dB(A), safremt pumpen er nedsaenket. Selv om pumpen installeres i
tarkasse, er lydniveauet altid under 80 dB.
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& 4. INSTALLATION

4.1 TRANSPORT
A Lees sikkerhedsanvisningerne i afsnit 1.2 og 1.3 far installation.
Veegt ifglge tabel 1 - 1/a - 1/b - 1/c - 1/d

Handtering og lgft af pumper med en veegt pad maks. 30 kg kan foregd ved hjalp af det szerlige handtag pa oversiden af pumpen.
A Handtering og lgft af pumper med en vaegt pa over 30 Kg skal foregd ved hjalp af en keede feestnet til det dertil indrettede rebhul pa
oversiden af pumpen og et egnet lgftemiddel.

A Left ALDRIG pumpen ved hjzelp af forsyningskablet eller kablet til flydekontakten. Benyt det dertil bestemte handtag eller rebhul.

Kontrollér at emballagen og dens indhold ikke har lidt skade. Hvis de er veesentligt beskadiget, kontakt straks ZENIT.
Kontrollér at navnepladen er i overensstemmelse med det gnskede.
Far der fares stram til kablerne eller pumpen kontrolleres, kontrollér med den specielle nggle at akslen drejer frit.

4.2 PLACERING

A Lees sikkerhedsanvisningerne i afsnit 1.2 og 1.3 fer installation.

Installation og elektrisk tilslutning af pumperne skal foretages af kvalificeret personale.

A Forvis dig altid om, at pumpen ikke er koblet til el-nettet, inden noget indgreb foretages.

Inden pumpen anbringes er det ngdvendigt med hensyn til trefasede motorer at kontrollere rotorens rigtige omdrejningsretning. Folg
anvisningerne i afsnit 4.3.

Pumperne kan installeres bade til mobil anvendelse og pa et fast sted. | det farste tilfeelde skal udgangsabningen forbindes ved hjeelp af et
vinkelrer og en rarforskruning til en flexslange med en diameter, der ikke ma veere mindre end pumpens tilfarselsrars abning. Flexslangen skal
helst veere af typen med spiralbeklaedning, s& man altid kan vaere sikker pd, at der er fri passage selv ved rgrknzae, eller nar strgmningen skifter
retning. | det andet tilfeelde tilrddes det at forbinde pumpen til et metalrgr forsynet med en kontraventil med fri gennemstremning og en
ekspansionsventil. | dette tilfeelde er pumpens stabilitet sikret af raret.

4.2.1 INSTALLATION MED KOBLINGSFOD

For alle typer nedsaenkelige elektropumper med horisontal munding, der er beregnet til denne type installation.

Til fast installation er pumperne med automatisk koblingsfod de bedst egnede, da de ger det muligt at foretage vedligeholdelse pa pumpen uden
at temme samlebassinet eller fierne boltene. Pumperne af denne installationstype monteres pa fglgende made (kontakt ZENIT for yderligere
oplysninger):

- Forst fastgares koblingsfoden med vinkelrgr til bunden af bassinet ved hjeelp af ekspansionsbolte.

- Udlgbsraret med kontraventil og ekspansionsventil installeres.

- To faringsrar skrues/feestnes til koblingsfoden og fastggares for oven med den medfglgende afstandsbgijle, for at sikre at rgrene er parallelle.
Pumpen kan nedsaenkes med en galvaniseret kaede eller et reb fastgjort til rebhullet, der befinder sig p& oversiden af motoren, og kobles til foden
ved hjeelp af de to fgringsrar.

| fig. 1 pa s. 65 vises et skema over installation pa foden.

4.2.2 INSTALLATION | TORKASSE MED AFK@LINGSHYLSTER
Hvis elektropumpen er udstyret med afkglingshylster, gennemleeses vedlagt brugervejledning, idet de pageeldende anvisninger
overholdes ngije.

4.3 ELEKTRISK TILSLUTNING OG BESTEMMELSE AF OMDREJNINGSRETNING

Elektrisk tilslutning skal foretages af kvalificeret personale, idet de gaeldende sikkerhedsforskrifter overholdes ngije.

PAS PA! | forbindelse med elektrisk tilslutning sluttes farst den gul-granne ledning til jordningssystemet, og derefter de gvrige ledninger som vist i
kapitel 8 "ELEKTRISKE FORBINDELSER".

Man skal sikre sig, at stramforsyningens nominelle spaending og frekvens svarer til dem, der er angivet p& pumpens dataplade. Elektropumpens
forbrug ma under alle omsteendigheder veere mindre end maks. strgm, som nettet kan forsyne.

A Kontrollér fer installationen at tilfarselsledningen er forsynet med jordforbindelse og overholder de geeldende normer. Kontrollér
endvidere, at elektropumpens kabler ikke er beskadigede.

Elektropumpens motor skal beskyttes med en overophedningssikring, der er egnet i forhold til elektropumpens elektriske data. Se navnepladen.
Kapitel 8 "ELEKTRISKE FORBINDELSER" indeholder el-diagrammet til en korrekt tilslutning af elektropumpen.

Far den definitive trefasede elektriske tilslutning er det ngdvendigt at bestemme elektropumpens omdrejningsretning.

Ga frem som felger for at bestemme omdrejningsretningen:

- Overhold anvisningerne i afsnit 1.2 og 1.3.

- Pumpen lzegges pa den ene side og lades fri.

- Den gul-grgnne ledning kobles til jordforbindelsen, og elektrisk strgm tilsluttes provisorisk til fiernstyringen.

- Personer og ting fiernes til mindst 1 meter fra pumpens ngerhed.

- Startkontakten teendes et gjeblik.

- Man kontrollerer, om omdrejningen er mod venstre, n&r man ser pa rotoren fra indsugningshullet.

Hvis omdrejningsretningen er i modsat retning, ombyttes tilslutningen af to stremtilfgrselsledninger i fiernstyringskontakten, hvorefter man praver igen.
Nar man har bestemt omdrejningsretningen, AFMARKER man strgmtilfgrselsledningernes forbindelse, og den provisoriske elektriske tilslutning
AFBRYDES, hvorefter pumpen installeres pa sin plads.

4.4 MONTERING AF FLYDEKONTAKTER

Hvis elektropumpen er udstyret med flydekontakt, er funktionen fuldsteendig automatisk. Kontrollér derfor, at ingen legemer kan hindre
flydekontaktens bevaegelse. Det er yderst vigtigt, at flydekontakterne fastggres pa en sddan made, at deres respektive ledninger ikke vikles ind i
hinanden eller slynger sig om fremspring eller sidder fast nede i brgnden. Kontakterne skal anbringes sadan, at mindsteniveauet ALDRIG er
lavere end den gverste del af pumpen. Det tilrddes, at man fastggr svemmerne til en stiv stang, som faestnes indeni branden. Nar pumperne, de
elektriske paneler og svemmerne er installeret, afprgves systemet for at sikre sig, at alt fungerer perfekt. Det kontrolleres med et amperemeter,
om pumpernes absorption ligger indenfor de graenser, der angives pa datapladen, og om svemmerne virker pa det indstillede niveau.
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5. VEDLIGEHOLDELSE
A Lees sikkerhedsanvisningerne i afsnit 1.2 og 1.3 far kontrol og vedligeholdelse.

Med henblik pa elektropumpens regelmaessige funktion i mange ar fremover er det brugerens opgave med jeevne mellemrum at foretage

kontroller, vedligeholdelsesarbejder og evt. udskifte de slidte dele. Det anbefales at foretage forebyggende kontroller hver maned, eller mindst

hver 500-600 arbejdstimer.

- Kontrollér, at forsyningsspaendingen svarer til oplysningerne pa navnepladen.

- Kontrollér, at stgj- og vibrationsniveauerne er uforandret i forhold til originalveerdierne.

- Vedr. trefasede motorer kontrolleres med en amperemetrisk tang, at strgmforbruget pa de tre faser er balanceret, og at forbrugen ikke
overstiger veerdierne pa navnepladen.

Fig. 2 er et spreengbillede af elektropumpen.

5.1 KONTROL OG SKIFTE AF OLIEN | DASEN TIL DE MEKANISKE TATNINGSANORDNINGER
Lees sikkerhedsanvisningerne i afsnit 1.2 og 1.3 fgr kontrol og vedligeholdelse.

Olien skal skiftes hver 5000-7000 arbejdstimer, eller mindst en gang om aret.

Dette foretages pa fglgende made:

- Pumpen anbringes i vandret stilling.

- Proppen skrues af og olien heeldes over i en egnet beholder. Alternativt kan en oliesuger anvendes.

- Man sikrer sig, at olien er fri for vand, hvilket betyder, at den mekaniske teetning stadig er i orden (i god stand), og man kan fylde op med ny olie.

- Man kan muligvis finde lidt kondensvand pa bunden af dasen, hvilket m& betragtes som et normalt f&enomen og ikke som en defekt i det
mekaniske teetningssystem.

- Huvis der er en betydelig maengde vand i oliedasen, skal den mekaniske teetning kontrolleres og muligvis udskiftes med en ny.

- Den mulige udskiftning af den mekaniske teetning skal foretages pa et specialveerksted.

- Fyld dasen helt op med biologisk nedbrydelig olie af type CASTROL HYDROIL P46 eller lignende. Nar dasen er fyldt, tag 20-25 cm3 olie ud,
séledes at en egnet luftpude i branden opnas.

- Efter afsluttet pafyldning fastspaendes proppen, og elektropumpen installeres pa ny.

Helt undtagelsesvis i tilfaelde af at de ovenfor naevne olietyper ikke forefindes, kan vaselineolie anvendes. Skulle vedligeholdelse eller reparation

alligevel veere ngdvendig, bedes man henvende sig til et kvalificeret service-center.

Reparation af pumpen skal foretages af producentfirmaet eller af autoriseret personale. Manglende overholdelse heraf medfarer tab af garantien

og maskinens sikkerhed.

5.2 KONTROL AF SLIDDELE

A Lees sikkerhedsanvisningerne i afsnit 1.2 og 1.3 fagr kontrol og vedligeholdelse.

| forbindelse med programmeret vedligeholdelse af elektropumpen, eller safremt elektropumpens praestationer reduceres, eller hvis stgj- eller
vibrationsniveauet overstiger det normale, er det ngdvendigt at kontrollere og eventuelt udskifte hydrauliske sliddele. Det anbefales udelukkende

at anvende originalreservedele. Hvis de hydrauliske ledninger er helt eller delvist tilstoppede, foretages en gennemskylning med kraftig
vandstrale. Om ngdvendigt skal de hydrauliske dele afmonteres, renggres og monteres igen som vist pa spraengbilledet, fig. 2

6. FEJLFINDING

FEJL MULIG ARSAG LASNING
der mangler spaending kontroll ®r tilfoBrselsl
automatisk afbryder udlgst reset afbryderen og kontrollér &rsagen
motoren drejer ikke rundt
svinghjul blokeret find frem til arsagen til blokeringen og fiern den
thermobeskyttelse aktiveret den reaktiveres automatisk
motoren fungerer korrekt men ikke kontraventil blokeret renggr ventilen og kontrollér dens funktion
vandpumpen rer lukket find frem til spaerringen og fiern den
svinghjul, ventil eller rar spaerret find frem til spaerringen og fjern den
for lav veeskestand stop straks pump
pumpen har reduceret kapacitet
forkert tilfgrselsesspaending serg for at spaendingen er som angivet pa pladen
forkert roationsretning (trefaset motor) ombyt faserne
for hgj veesketemperatur kontrollér arsagen til blokeringen og fiern den
indgreb thermobeskytter . L ret henvendelse til den naermeste ZENIT
indvendig fejl
forhandler
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7. BORTSKAFFELSE AF ELEKTROPUMPEN

Hvis reparationen som fglge af slid eller beskadigelse ikke er gkonomisk fordelagtig, skal bortskaffelse ske under overholdelse af de lokale
regulativer pa omradet.

Benyt fglgende procedure, safremt elektropumpen skal bortskaffes:

- Fjern evt. olie i ddsen og levér den til et autoriseret opsamlingscenter.

- Adskil plast- og gummidele, og levér dem til et autoriseret opsamlingscenter.

- Sgrg for skrotning af metaldelene.

Ingen af elektropumpens komponenter ma efterlades i naturen.

A 8. ELEKTRISKE FORBINDELSER

8.1 ENKELTFASET ELEKTRISK TILSLUTNING

Vedr. enkeltfasede elektropumper tilsluttes ledningerne ud fra elektropumpen pa falgende mé&de:SORT ledning til en ende af linjen; BLA ledning til
den modsatte ende af linjen og til en ende af en kondensator med egnet kapacitet (45¢ F + hovedaf bryder 80 ¢F);
ende af kondensatoren.

ENKELTFASET elektrisk tilslutning fig. 3

8.2 TREFASET ELEKTRISK TILSLUTNING

Den gul-grgnne ledning sluttes til jordsystemet, og ledningerne ud fra elektropumpen gives strgm. Safremt elektropumpen er udstyret med 3
ledninger, skal de sluttes til en trefaset linje med en spaending og en frekvens, der opfylder kravene pa& navnepladen, eller til et startpanel med evt.
udstyr til reducering af startstram. Safremt elektropumpen er udstyret med 6 ledninger, skal de sluttes til et startpanel med udstyr til
stjerne/trekantomkobling. Hvis man foretager en direkte trekantforbindelse, benyttes navnepladens lavere spaendingsveerdi. Hvis man foretager
en stjerneforbindelse, benyttes navnepladens hgjere veerdi. Forsyningsledningerne er maerket pa falgende made:

- 3ledningerUi Vi W

- 6ledninger Uli U271 V1i V21 W1i W2

- TREFASET elektrisk tilslutning fig. 4 -5 - 6

8.3 OVEROPHEDNINGSSIKRINGER

Overophedningssikringen er indbygget i savel enkelt- som trefasede motorer, og er sluttet til ledningerne T ud fra elektropumpen.
Overophedningssikringen skal sluttes til den pageeldende klemme i el-tavlen, og skal evt. tilbagestilles manuelt ved hjeelp af den tilsvarende
afbryder.

8.4 KONDUKTIVITETSF@LERE

Safremt systemet omfatter en konduktivitetsfaler, er den anbragt i oliedasen og sluttet til ledningen S ud fra elektropumpen. Konduktivitetsfaleren
skal sluttes til den pagaeldende klemme i el-tavien.
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Fig. 1
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Fig. 2
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